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Приложение

к постановлению администрации

города Владивостока 

от 31.12.2013 № 3899
Схемы водоснабжения и водоотведения Владивостокского городского округа 
на период 2014-2025 гг.
Глава I
Схема водоснабжения Владивостокского городского округа
Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Владивостокского городского округа
Схема водоснабжения Владивостокского городского округа (рисунок 1) разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения Владивостокского городского округа (далее - ВГО), обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Рисунок 1
Схема водоснабжения ВГО
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         Схема водоснабжения ВГО разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Целью разработки схемы водоснабжения ВГО является обеспечение доступности горячего водоснабжения,  холодного водоснабжения потребителям с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения (далее - централизованные системы водоснабжения) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие  централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрение энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения ВГО предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций всех организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водоснабжения, улучшения экологической обстановки. 
При разработке схемы водоснабжения ВГО использовались данные Генерального плана Владивостокского городского округа, утвержденного решением Думы города Владивостока от 15.09.2008 №119 (далее - генеральный план ВГО).
В соответствии с генеральным планом ВГО к 2025 г. планируется незначительное увеличение общей площади земель городского округа - на 101,7 га (на 0,2%). Основные изменения коснутся структуры площадей. За счет прочих территорий на 85% увеличится площадь зоны рекреационного назначения. Увеличится площадь жилых и общественно-деловых зон (на 88% и в 2,8 раза соответственно), на 78% сократится площадь военных объектов.
К 2025 г. планируется увеличение площади жилищного фонда на 69%, что позволит увеличить обеспеченность населения жильем на 18%.
Мероприятия по развитию систем централизованного водоснабжения разработаны с учетом действующих на территории ВГО Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2011-2015 годы и на период до 2025, утвержденной решением Думы города Владивостока от 28.02.2011 № 635, инвестиционной программы краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Владивостокского городского округа на 2011-2015 годы, утвержденной  решением Думы города Владивостока от 31.05.2011 № 686.
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (далее - КГУП «Приморский водоканал») осуществляет сбор, хранение, водоподготовку и подачу питьевой воды, является единственным предприятием, обеспечивающим водоснабжение ВГО.
КГУП «Приморский водоканал» эксплуатирует артезианские скважины, водохранилища, речные водозаборы, опреснительный комплекс, являющийся резервным источником водоснабжения для объектов, расположенных на полуострове Саперный о. Русский.
Водохранилища и водозаборные сооружения:
· р. Артемовка – Артемовский гидроузел (АГУ) – Q = 297200 м3/сут.;
· р. Артемовка – Штыковский водозабор – Q = 178848 м3/сут.;
· р. Пионерская – Пионерский гидроузел (ПГУ) – Q = 30000 м3/сут.;
· р. Богатая – Богатинский гидроузел (БГУ) – Q = 46500 м3/сут.; 
· р. Шкотовка – Шкотовский поверхностный водозабор галерейного типа – Q = 80000 м3/сут.; 
· р. Шкотовка – Шкотовский поверхностный водозабор руслового типа – Q = 40000 м3/сут.; 
· Японское море – поверхностный водозабор (опреснительный комплекс) - Q = 10000 м3/сут.
Подземные водозаборы ВГО - Q = 4927,0 м3/сут., из них:
· полуостров Песчаный (с. Береговое) – Q = 192,0 м3/сут. (1 скважина);
· о. Попов – Q = 380,0 м3/сут. (4 скважины);
· о. Русский – Q = 4355,0 м3/сут. (16 скважин);
· водозаборные сооружения на Пушкинском месторождении подземных вод – Q = 124500 м3/сут.
Водные ресурсы ВГО складываются из поверхностных вод рек Артёмовка, Богатая, Пионерская, Шкотовка в условиях регулирования их стока. В случае маловодного года предусматривается дополнительное водоснабжение с подземных водоисточников Пушкинского месторождения. Водоисточники находятся в рабочем и удовлетворительном состоянии.
Подача воды в ВГО осуществляется от водопроводных очистных сооружений,  насосной фильтровальной станции Артемовского гидроузла (далее – НФС АГУ), Богатинского гидроузла (далее – БГУ), Пионерского гидроузла, (далее – ПГУ) и подается в город с северной и восточной сторон. С северной стороны вода подается насосной станцией II подъема ПГУ по пяти водоводам диаметрами 1200, 1000, 500, 700 и 350-400 мм в нижнюю зону города и насосной станцией II подъема «Снеговая падь» по двум водоводам диаметром 800 мм на микрорайон «Снеговая падь».
С восточной стороны от очистных сооружений НФС АГУ вода насосными станциями II, III и IV подъемов подается по водоводу диаметром 1200 мм в верхнюю зону полуострова Голдобин.
Водоснабжение о. Русский, о. Попова, полуострова Песчаный осуществляется из скважинных водозаборов.
На о. Русский также имеется резервная автономная система водоснабжения с использованием опреснительных установок производительностью 10 тыс.м3/сут., которая необходима для организации водоснабжения объектов района Дальневосточного федерального университета (далее – ДВФУ), пожарного депо, медицинского центра, океанариума, очистных сооружений в коммунальной зоне на острове.
На очистные сооружения НФС АГУ вода поступает из Артемовского водохранилища, Штыковского водозабора, водозаборов на р. Шкотовка. Штыковский и Шкотовский водозаборы используются в качестве компенсационных источников в случае недостаточного запаса воды в Артемовском водохранилище. Очистка воды на НФС АГУ производится по следующим технологическим схемам:
I очередь: исходная вода поступает в смеситель, куда вводятся реагенты (хлор жидкий, коагулянт). Затем вода, перемешанная с реагентами, подается в блок камер хлопьеобразования и горизонтальных отстойников для осветления и отстаивания и далее на скорые фильтры для полного осветления. Профильтрованная вода отводится в общий трубопровод чистой воды, вторично хлорируется и поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами насосной станции II подъема подается потребителям. Качество воды, прошедшей обработку на очистных сооружениях I очереди, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24 (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01).
II очередь: исходная вода, предварительно обеззараженная на УФ-установках (первичное хлорирование), поступает в смесители, где происходит смешение с реагентами (хлор жидкий, коагулянт). Далее вода проходит блок камер хлопьеобразования в горизонтальных отстойниках, где происходят процессы отстаивания и осветления. Затем осветленная вода подается на блок контактных осветлителей для доочистки. Профильтрованная вода вторично хлорируется и собирается в резервуары чистой воды, откуда насосами насосной станции II подъема подается потребителям. Качество воды, прошедшей обработку на очистных сооружениях II очереди, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Вода из Богатинского водохранилища поступает на очистные сооружения БГУ. Очистка воды производится по следующим технологическим схемам:
I очередь: исходная вода поступает в смеситель перегородчатого типа с горизонтальным движением воды, куда вводится коагулянт. Далее вода поступает в камеры хлопьеобразования, в начало которых вводится гипохлорит натрия, флокулянт. По соединительному коридору вода проходит в горизонтальные отстойники, где происходит процесс отстаивания и осветления. После отстойников вода подается на скорые фильтры для глубокого осветления. Профильтрованная вода отводится общим трубопроводом, вторично хлорируется, подвергается УФ-обеззараживанию и поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами насосной станции II подъема подается потребителям. Качество воды, прошедшей обработку на очистных сооружениях I очереди, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;
II очередь: исходная вода подается в вертикальный смеситель. В трубопровод перед смесителем вводится гипохлорит натрия. От смесителя вода отводится на отстойники с совмещенными камерами хлопьеобразования. В трубопровод после смесителя добавляется коагулянт. В отстойниках проходит процесс отстаивания и осветления, после которого вода направляется на скорые фильтры. После полного отстаивания вода попадает в общий трубопровод, вторично хлорируется, подвергается УФ-обеззараживанию и проходит в резервуар чистой воды, откуда насосами насосной станции II подъема подается потребителям. Качество воды, прошедшей обработку на очистных сооружениях II очереди, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Вода из Пионерского водохранилища поступает на очистные сооружения ПГУ. Очистка воды производится по следующей технологической схеме: исходная вода поступает в смеситель, куда вводятся реагенты (гипохлорит натрия, коагулянт). Далее вода, перемешанная с реагентами, по распределительному желобу открытого типа подается в отстойники, совмещенные с камерами хлопьеобразования. В них вода отстаивается и осветляется. Затем вода подается на скорые фильтры для полного осветления. Профильтрованная вода отводится в общий трубопровод чистой воды, вторично хлорируется, подвергается воздействию УФ-обеззараживания и поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами насосной станции II подъема подается потребителям. Качество воды, прошедшей обработку на очистных сооружениях, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Водопроводные очистные сооружения находятся в рабочем и удовлетворительном состоянии. 
Водопроводная сеть города состоит из четырех основных зон: нижней, средней, верхней, действия ВНС «Снеговая падь»:
· нижняя зона охватывает жилые районы по береговой полосе Амурского залива, бухты Золотой Рог, полуострова Эгершельд, долины Второй Речки, расположенные на отметках 5-30 м. Регулирующие резервуары нижней зоны располагаются у насосной станции III подъема. Напоры в сети нижней зоны обеспечиваются насосными станциями II подъема СГУ;
· средняя зона делится на 2 подзоны: центрального района; полуострова Эгершельд и охватывает жилые районы на отметках 30-50 м. Средняя зона центрального района также охватывает центральную часть города и часть района Минного городка;
· верхняя зона обеспечивает жилые районы, располагаемые на отметках от 60 до 130 м, и подразделяется на 5 подзон:
· Второй Речки; 
· Центрального района; 
· района Минного городка;
· Восточного района;
· полуострова Голдобин.
Зона действия ВНС «Снеговая падь» обеспечивает водой  жилой микрорайон «Снеговая падь».
К территориям городского  округа,  не  охваченным  централизованными  системами   водоснабжения,    относятся:
о. Русский, о. Попов, полуостров Песчаный, о. Рейнеке.
Технологические зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения
	Наименование  технологической зоны водоснабжения
	Техническое состояние системы
водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)
	Степень подверженности загрязнению источников водоснабжения
	Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников
	Объёмы питьевой воды на период чрезвычайной ситуации,
м куб./сут.

	
	источник водоснабжения
	напорно-регулирующие сооружения
	водопроводная сеть
	
	
	

	Владивостокс-кий городской округ
	водохранилища: Артемовское, Богатинское, Пионерское; речные водозаборы: Шкотовский галерейного типа, Шкотовский руслового типа, Штыковский
	из 28 резервуаров чистой воды для 7 резервуаров чистой воды необходима реконструкция и ввод в эксплуатацию
	65%
	поверхностные водоисточники не защищены от загрязнений, на них разработаны проекты зон санитарной охраны
	Пушкинское месторождение подземных вод
	отсутствует

	О. Русский 
	16 скважин
	состояние работоспособ-ное
	59%
	из 16 скважин в 8-ми подземные воды защищены от проникновения поверхностного загрязнения
	
	отсутствует

	О. Русский 
акватория Японского моря в бухте Аякс
	опреснительные установки морской  воды
	состояние работоспособ-ное
	0%
	поверхностный водоисточник не защищен от загрязнений и водозабор является резервным
	
	отсутствует

	О. Попова
	4 скважины
	состояние работоспособ-ное
	56%
	из 4 скважин в 
2-х подземные воды защищены от проникновения поверхностного загрязнения
	
	отсутствует

	Полуостров Песчаный
	1 скважина
	состояние работоспособ-ное
	72%
	подземные воды защищены от проникновения поверхностного загрязнения
	
	отсутствует


Протяженность водопроводных сетей ВГО – 852,966 км, из них:
· г. Владивосток – 775,476 км (в т.ч. магистральные водоводы – 103,202 км), из них 503,55 км (64,9%) имеют  износ 100%;
· о. Русский – 69,094 км, из них 26,302 км (33,7%) имеют износ 100%;
· о. Попов – 5,2 км, из них 2,9 км (55,8%) имеют износ 100%;
· о. Песчаный – 3,196 км, из них 2,299 км (71,9%) имеют износ 100%.
Система водоснабжения ВГО многозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения ВГО характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение аварийности на трубопроводах составило 0,9 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км. Возможностью обеспечения качества воды в процессе транспортировки является перекладка ветхих водопроводных сетей. 
Для подачи воды в ВГО используются 9 водопроводных насосных станций (в том числе резервно-дизельная станция).
Ввиду сложного рельефа местности система водоснабжения ВГО  выполнена по схеме последовательного и параллельного зонирования, состоящей из нижней (водоводы), средней и высокой (для водоснабжения районов, находящихся на отметке более 125 м) зон, и включает 33 повысительные насосные станции.
Для подачи воды потребителям о. Русский используются 9 водопроводных насосных станций для скважинных водозаборов и 2 водопроводные насосные станции опреснительного комплекса для морского водозабора.
Для подачи воды потребителям о. Попова используются 2 водопроводные насосные станции (далее – ВНС) для скважинных водозаборов.
	№
п/п
	Наименование насосной станции
	Производительность,
тыс. м3/сут.
	Количество установленных насосов, шт.

	ПГУ

	1.
	Насосная станция I подъема
	51,84
	3

	2.
	Резервная дизельная станция
	47,28
	2

	3.
	Насосная станция II подъема (новая)
	338,4
	5

	4.
	Насосная станция II подъема (старая)
	104,88
	3

	5.
	Насосная станция «Снеговая Падь»
	46,56
	4

	БГУ

	1.
	Насосная станция I подъема
	156
	4

	2.
	Насосная станция II подъема 
	356,4
	7

	3.
	Насосная станция III подъема («Подгороденка»)
	259,2
	3

	4.
	Насосная станция IV подъема («Горностай»)
	320,4
	8

	Насосные станции г. Владивостока

	1.
	III подъем
	231,6
	7

	2.
	Центральная
	140,16
	6

	3.
	Некрасовская
	47,52
	3

	4.
	Кирова
	29,28
	3

	5.
	Казанская
	31,68
	3

	6.
	Голдобино
	45,6
	5

	7.
	57 мкр. 
	4,8
	2

	8.
	Тигровая
	7,01
	3

	9.
	1-я Морская
	15,36
	2

	10.
	Карбышева
	8,64
	3

	11.
	Нерчинская
	2,4
	2

	12.
	Выселковая
	8,64
	3

	13.
	Полярная
	0,86
	2

	14.
	Чкалова
	8,16
	2

	15.
	Клиническая
	9,6
	3

	16.
	71 мкр.
	9,6
	4

	17.
	75 мкр. 
	6,24
	3

	18.
	71-а мкр.
	14,4
	3

	19.
	Часовитина
	9,72
	5

	20.
	Карьерная
	4,32
	2

	21.
	МГ-2
	9,6
	2

	22.
	Рыбацкий берег
	1,44
	3

	23.
	Загородная
	64,8
	3

	24.
	Иртышская
	30,24
	2

	25.
	64 мкр.
	41,52
	3

	26.
	Кипарисовая
	4,92
	2

	27.
	Пихтовая
	6,84
	3

	28.
	Крыгина
	2,4
	2

	29.
	Шилкинская
	2,98
	5

	30.
	Снеговая, 125
	5,52
	3

	31.
	Борисенко
	3,6
	3

	32.
	Угрюмова
	2,3
	1

	33.
	49 мкр.
	не функционирует

	О. Русский

	1.
	№ 30 б. Труда
	2,74
	3

	2.
	№ 16 пос. Мелководный
	1,82
	2

	3.
	№ 11 пос. Парис
	1,82
	2

	4.
	№ 109 пос. Экипажный
	2,06
	3

	5.
	№ 33 пос. Шигино
	2,35
	2

	6.
	№ 36 пос. Бабкино
	1,82
	2

	7.
	№ 101 пос. Рында
	2,71
	2

	8.
	№ 23 пос. Экипажный
	2,4
	3

	9.
	№ 36А пос. Воевода
	
	

	Насосные станции (НС) опреснительного комплекса о. Русский

	10.
	НС-I п. для забора воды из Японского моря
	26,52
	4

	11.
	НС-II п. для подачи пресной воды потребителям ДВФУ
	0,88
	6

	О. Попова

	1.
	ВНС ул. Советская
	0,1
	1

	2.
	ВНС ул. Подгорная
	0,1
	1


В системе подачи воды с очистных сооружений находятся 7 резервуаров чистой воды, в системе распределения воды г. Владивостока насчитываются 27 резервуаров чистой воды (далее - РЧВ), расположенных на возвышенных точках местности, из них 14 РЧВ находятся в эксплуатации. На о. Русский находятся 24 резервуара и 3 резервуара опреснительного комплекса, из них 22 РЧВ находятся в эксплуатации. На о. Попова - 2 резервуара. На полуострове  Песчаный - 2 резервуара.
	№ п/п
	Наименования резервуаров чистой воды (РЧВ)
	Объем, м3
	Примечание

	ПГУ

	1.
	Резервуар чистой воды
	500
	

	2.
	Резервуар чистой воды
	500
	

	3.
	Резервуар чистой воды
	6 000
	

	4.
	Резервуар чистой воды
	500
	

	
	
	500

	

	БГУ

	1.
	Резервуар чистой воды
	3 000
	

	Насосная станция IV подъема («Горностай»)

	1.
	Резервуар чистой воды
	6 000
	

	2.
	Резервуар чистой воды
	6 000
	

	Насосные станции по ВГО

	1.
	РЧВ «Саперка»
	2 500
	

	2.
	РЧВ «Саперка»
	2 500
	

	3.
	РЧВ «Саперка»
	3 000
	

	4.
	РЧВ с. Орлиная
	1 000
	

	5.
	РЧВ «Тигровый»
	2 000
	

	6.
	РЧВ «Ломоносовский»
	6 000
	

	7.
	РЧВ «Клинический»
	1 000
	

	8.
	РЧВ «Чкаловский»
	1 000
	

	9.
	РЧВ «71 мкр.»
	6 000
	

	10.
	РЧВ «Голдобино»
	1 000
	

	11.
	РЧВ «Голдобино»
	1 000
	

	12.
	РЧВ Центрального района
	3 000
	

	13.
	РЧВ с. Опорная
	10 000
	

	14.
	РЧВ с. Опорная
	10 000
	

	Резервуары, подлежащие реконструкции и вводу в эксплуатацию

	1.
	РЧВ «с. Холодильник»
	1 000
	

	2.
	РЧВ «Голдобино»
	3 000
	

	3.
	РЧВ «Центрального района»
	1 000
	

	4.
	РЧВ «Центрального района»
	1 000
	

	5.
	РЧВ «с. Почтовая»
	3 000
	

	6.
	РЧВ «Выселковый»
	1 000
	

	7.
	РЧВ «Выселковый»
	1 000
	

	Насосные станции о. Русский

	1.
	Резервуар ж/б напорный
	100
	пос. Экипажный

	2.
	Резервуар ж/б приемный
	500
	пос. Экипажный, на территории ВНС№ 109

	3.
	Резервуар стальной приемный
	30
	пос. Экипажный, в здании ВНС № 23

	4.
	Резервуар стальной приемный
	30
	пос. Шигино, на территории ВНС № 33

	5.
	Резервуар ж/б напорный
	500
	пос. Шигино

	6.
	Резервуар ж/б напорный
	400
	пос. Подножье

	7.
	Резервуар ж/б приемный
	500
	пос. Рында, на территории ВНС
№ 101

	8.
	Резервуар стальной приемный
	100
	пос. Рында, на территории ВНС
№ 101

	9.
	Резервуар стальной напорный
	100
	пос. Воевода

	10.
	Резервуар стальной напорный
	100
	пос. Воевода

	11.
	Резервуар стальной приемный
	50
	пос. Парис, на территории ВНС № 11

	12.
	Резервуар ж/б напорный
	115
	пос. Поспелово

	13.
	Резервуар ж/б напорный
	115
	пос. Поспелово

	14.
	Резервуар стальной приемный
	100
	б. Труда, на территории ВНС
№ 30

	15.
	Резервуар стальной приемный
	100
	б. Труда, на территории ВНС
№ 30

	16.
	Резервуар стальной приемный
	50
	б. Труда, на территории ВНС
№ 30

	17.
	Резервуар стальной приемный
	25
	пос. Мелководный, в здании ВНС № 16

	18.
	Резервуар стальной приемный
	25
	пос. Мелководный, в здании ВНС № 16

	19.
	Резервуар ж/б приемный
	150
	пос. Бабкино, на территории ВНС № 36

	Опреснительный комплекс на о. Русский

	1.
	РЧВ
	4 000
	пос. Аякс

	2.
	РЧВ
	4 000
	

	3.
	РЧВ
	4 000
	

	Полуостров Песчаный

	1.
	Резервуар чистой воды
	40
	с. Береговое

	2.
	Резервуар чистой воды
	50
	

	О. Попова

	1.
	Резервуар чистой воды
	6
	пос. Старка

	2.
	Резервуар чистой воды
	50
	пос. Рыбокомбинат


С учетом рельефа местности резервуары имеют большое значение: позволяют обеспечить запас воды при пиковых нагрузках, оптимизировать режим работы насосных станций и избежать гидравлических ударов.
Основными проблемами работы системы подачи и распределения воды в ВГО на сегодняшний день являются:
· заниженная пропускная способность водоводов, магистральных линий и уличной водопроводной сети;
· отсутствие в полном объеме кольцевых водопроводных линий, необходимых для обеспечения гарантированного водоснабжения потребителей;
· высокая степень аварийности, вызванная значительным износом существующей разводящей сети;
· значительный износ оборудования насосных станций и их недостаточная производительность;
· оснащение насосных станций устаревшим оборудованием, не позволяющим выполнить установку систем частотного регулирования, автоматизацию и диспетчеризацию работы насосных станций в полном объеме;
· неполное использование существующих резервуаров чистой воды и их недостаточная емкость;
· отсутствие должного перераспределения потока по системе подачи и распределения воды и, как следствие, перерасход воды потребителями из-за избыточного давления в сети, повышение аварийности, перерасход электроэнергии;
· значительный объем утечек;
· отсутствие резерва пропускной способности водопровода для обеспечения подключения к системе водоснабжения  новых потребителей;
· отсутствие резерва производительности насосных станций;
· недостаточная емкость резервуаров чистой воды.
Основная часть централизованного теплоснабжения (80%), в том числе горячего водоснабжения, осуществляется от тепловых источников ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (далее - ОАО «ДГК»):
· Владивостокской тепловой электрической станции - 2 (далее - ВТЭЦ-2), работающей на угле; присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде 646,26 Гкал/час, перспективная нагрузка 106,0132 Гкал/час, итого 789,988 Гкал/час;
· Владивостокской тепловой электрической станции – 1 (далее – ВТЭЦ-1) работающей на мазуте; присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде 273,95 Гкал/час, перспективная нагрузка 48,46 Гкал/час, итого 338,411 Гкал/час;
· центральной паровой бойлерной (далее - ЦПВБ), использующей пар ВТЭЦ-2 для подогрева воды на теплоснабжение; присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде 295,75 Гкал, перспективная нагрузка 28,6 Гкал/час, итого 343,35 Гкал/чаc;
· ТЦ «Северная», ТЦ-2Р (Вторая речка), работающих на мазуте; присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде 385387 Гкал/час, перспективная нагрузка 97,2068 Гкал/час, итого 505,077 Гкал/час.
Ведомственными, муниципальными и прочими котельными покрывается остальная нагрузка по теплоснабжению потребителей.
Эксплуатация муниципальных котельных осуществляется Муниципальным унитарным предприятием «Владивостокское предприятие электрических сетей» (далее – МУПВ «ВПЭС»).
Транспортировка тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение потребителям осуществляется через муниципальные тепловые сети (452,25 км теплотрасс (в двухтрубном исчислении)), 81 центральный тепловой пункт (далее - ЦТП), 77 тепловых насосных станций (далее - ТНС) и 63 индивидуальных тепловых пункта, оборудованных водоподогревателями (далее - ИТП), находящихся в хозяйственном ведении МУПВ «ВПЭС».
Центральные тепловые пункты МУПВ «ВПЭС»
	№ п/п
	Маркировка
	Адрес ЦТП
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Теплоисточник
	Способ подключения к системе теплоснабжения систем

	
	
	
	
	
	отопления
	ГВС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Первореченский район

	1
	ЦТП-П04 
	Народный проспект, 19
	21,9425
	ЦПВБ
	независимая*
	открытая

	2
	ЦТП-П07
	Днепровская, 22
	18,7190
	ТЦ-Северная
	независимая*
	открытая

	3
	ЦТП-П08
	Днепровская, 7
	
	ТЦ-Северная
	независимая*
	открытая

	4
	ЦТП-П10 
	Постышева, 43
	57,9630
	ТЦ-Северная
	независимая*
	открытая

	5
	ЦТП-П16
	Жигура, 50
	14,0000
	ЦПВБ
	независимая
	открытая

	6
	ЦТП-П18
	Баляева, 27
	13,4525
	ЦПВБ
	независимая*
	открытая

	7
	ЦТП-П21 
	Жигура, 16
	16,5783
	ЦПВБ
	независимая*
	открытая

	8
	ЦТП-П31
	Народный проспект, 4
	54,8426
	ЦПВБ
	независимая*
	открытая

	9
	ЦТП-П34 
	Камская, 1б
	0,1540
	ТЦ-Северная
	независимая*
	-

	10
	ЦТП-П35
	Корнилова, 8
	13,0013
	ТЦ-Северная
	независимая*
	открытая

	11
	ЦТП-П39
	Шилкинская, 9
	0,6324
	ЦПВБ
	независимая*
	открытая

	12
	ЦТП-П38
	Героев Варяга, 8
	5,0535
	ТЦ-Северная
	независимая*
	открытая

	Итого
	216,3391
	 
	 
	 

	Фрунзенский район

	13
	ЦТП-Ф06 
	Садовая, 22
	1,2110
	ВТЭЦ-1
	зависимая
	закрытая

	14
	ЦТП-Ф10
	1-я Морская, 11а
	0,6750
	ВТЭЦ-1
	зависимая
	закрытая

	15
	ЦТП-Ф16
	Верхнепортовая,66
	1,0570
	ВТЭЦ-1
	зависимая
	закрытая

	16
	ЦТП-Ф18
	Некрасовская, 52
	14,2000
	после ТНС-Ф23
	независимая
	открытая

	17
	ЦТП-Ф24
	1-я Морская, 16в
	0,8710
	ВТЭЦ-1
	зависимая
	закрытая

	18
	ЦТП-Ф27
	Гоголя, 19
	6,8180
	после ТНС-Ф23
	независимая
	открытая

	19
	ЦТП-Ф28
	Толстого, 47
	0,7920
	после ЦТП-Ф18
	независимая
	открытая

	20
	ЦТП-Ф29
	Океанский проспект, 105
	2,3770
	ЦПВБ (ВТЭЦ-1)
	независимая
	открытая

	21
	ЦТП-Ф32
	Нерчинская, 21
	2,5500
	ВТЭЦ-1
	независимая
	закрытая

	22
	ЦТП-Ф33
	Нерчинская, 2а
	2,7660
	ВТЭЦ-1
	независимая*
	закрытая*

	23
	ЦТП-Ф36
	Саратовская, 6
	6,8840
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	24
	ЦТП-Ф53
	Прапорщика Комарова, 42
	1,3830
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	Итого
	41,5840
	 
	 
	 

	Ленинский район

	25
	ЦТП-Л10
	Пологая, 72
	4,4890
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	26
	ЦТП-Л11
	Светланская, 205а
	5,9130
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	27
	ЦТП-Л12
	Пушкинская, 68
	3,4000
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	28
	ЦТП-Л14
	Экипажная, 8
	2,5320
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	29
	ЦТП-Л16 
	Спиридонова, 28
	1,7800
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	30
	ЦТП-Л17
	Ивановская, 7а
	2,8720
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	31
	ЦТП-Л18
	Карьерная, 20
	3,2390
	ЦПВБ
	независимая
	закрытая

	32
	ЦТП-Л19
	Спиридонова, 40
	0,9600
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	33
	ЦТП-Л21
	Луговая, 35
	1,6530
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	34
	ЦТП-Л23
	Стрелковый пер., 22а
	25,3910
	ВТЭЦ-2
	независимая
	открытая

	35
	ЦТП-Л26 
	Горийская, 4
	49,0740
	ВТЭЦ-2
	независимая
	открытая

	36
	ЦТП-Л28
	Нейбута, 26
	21,3330
	ВТЭЦ-2
	независимая
	открытая

	37
	ЦТП-Л30 
	Шкипера Гека, 15
	1,6200
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	38
	ЦТП-Л32
	Некрасовский проспект, 3
	0,9920
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	39
	ЦТП-Л33
	Пушкинская, 41
	1,8050
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	40
	ЦТП-Л34
	Светланская, 54
	2,4130
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	41
	ЦТП-Л35
	Сабанеева, 22
	3,1000
	I контура нет
	независимая
	закрытая

	42
	ЦТП-Л37 
	Невельского, 21
	33,5550
	ВТЭЦ-2
	независимая
	открытая

	43
	ЦТП-Л39 
	Воропаева, 5
	5,4960
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	44
	ЦТП-Л44
	Зейская, 5
	17,2460
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	45
	ЦТП-Л45
	Спиридонова, 28
	2,8960
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	46
	ЦТП-Л46
	Шепеткова, 35
	2,5970
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	47
	ЦТП-Л47 
	Дальзаводская, 27
	2,3110
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	48
	ЦТП-Л48
	Карякинская, 29а
	4,7350
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	49
	ЦТП-Л49
	Славянская, 17
	2,1490
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	50
	ЦТП-Л50
	Ватутина, 4
	6,4430
	ВТЭЦ-2
	независимая
	открытая

	51
	ЦТП-Л52
	Ивановская, 4
	5,3490
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	Итого
	219,3430
	 
	 
	 

	Первомайский район

	52
	ЦТП-В01 
	Борисенко, 108
	3,4880
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	53
	ЦТП-В02
	Кошевого, 26а
	3,0050
	ВТЭЦ-2
	независимая
	-

	54
	ЦТП-В03
	Окатовая, 14
	20,1130
	I контура нет
	независимая
	открытая

	55
	ЦТП-В04
	Вязовая, 1
	9,4724
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	56
	ЦТП-В06
	Надибаидзе, 30
	8,9714
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	57
	ЦТП-В07
	Калинина, 255
	4,9930
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	
	
	
	4,3268
	
	зависимая
	открытая

	58
	ЦТП-В11 
	50 лет ВЛКСМ, 19
	29,5965
	ВТЭЦ-2
	независимая
	открытая

	59
	ЦТП-В16
	Борисенко, 22
	0,4940
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	60
	ЦТП-В20
	Киевская, 5
	11,5174
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	61
	ЦТП-В21
	Борисенко, 19а
	13,2857
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	62
	ЦТП-В22
	Сафонова, 26а
	13,4500
	ВТЭЦ-2
	независимая
	открытая

	63
	ЦТП-В26
	Харьковская, 10
	3,2305
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	64
	ЦТП-В27
	Можжевеловая, 1а
	15,7858
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	65
	ЦТП-В30
	Сахалинская, 1а
	82,0380
	ВТЭЦ-2
	независимая
	открытая

	66
	ЦТП-В36
	40 лет ВЛКСМ, 21
	6,8386
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	67
	ЦТП-В37
	Калининская, 82
	1,5060
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	68
	ЦТП-В39
	Очаковская, 5
	1,9769
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	69
	ЦТП-В40 
	Калининская, 3
	0,6728
	ВТЭЦ-2
	независимая
	-

	70
	ЦТП-В41
	Спортивная, 8
	3,1960
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	71
	ЦТП-В42
	Гризодубовой, 47а
	33,9945
	ВТЭЦ-2
	независимая
	открытая

	72
	ЦТП-В43 
	Героев Хасана, 15
	9,2191
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	73
	ЦТП-В46
	Пихтовая, 21
	1,4550
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	74
	ЦТП-В47
	Черемуховая, 11
	2,7990
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	75
	ЦТП-В48
	Вязовая, 9
	4,4450
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	76
	ЦТП-В49
	Слуцкого, 16
	1,1369
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	77
	ЦТП-В52
	Героев Тихоокеанцев, 18
	8,8350
	ВТЭЦ-2
	независимая*
	закрытая*

	78
	ЦТП-В53
	Могилевская, 1а
	1,7880
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	79
	ЦТП-В54
	Тополевая, 42
	1,0000
	котельная Рыбного порта
	независимая
	закрытая

	80
	ЦТП-В56
	Надибаидзе, 1
	8,5920
	ВТЭЦ-2
	независимая*
	закрытая

	81
	ЦТП-В60
	Гульбиновича, 29а
	8,3500
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	82
	ЦТП-В61
	Бурачека, 13
	3,9930
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	83
	ЦТП-В62
	Калининская, 153
	0,7870
	после ЦТП-В06
	независимая
	закрытая

	84
	ЦТП-В63
	Черемуховая, 12а
	7,2580
	ВТЭЦ-2
	зависимая
	закрытая

	85
	ЦТП-В65
	Вилкова (в/ч 25151)
	7,3910
	ВТЭЦ-2
	независимая
	закрытая

	Итого
	213,0576
	 
	 
	 

	ВСЕГО
	690,3237
	 
	 
	 


*ВВП находятся в нерабочем состоянии, в схеме теплоснабжения не задействованы.
Перечень котельных МУПВ «ВПЭС», работающих на горячее водоснабжение
	№ котельной
	Адрес котельной
	Схема подключения горячего водоснабжения
	Максимальная часовая нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/час
	Максимальное часовое потребление горячей воды, м3/час
	Нормативные теплопотери теплоносителя на ГВС

	
	
	
	
	
	месячные, м3/мес.
	годовые, м3/год

	№ 3
	ул. Маковского, 41
	отдельная сеть
	4,498
	90,0
	152,10
	1717,3

	№ 4
	ул. Главная, 21
	отдельная сеть 
	0,423
	8,5
	15,62
	176,3

	№ 5 
	ул. Успенского, 58
	отдельная сеть после ЦТП
	1,273
	25,5
	409,7
	4625,7

	№ 6
	ул. Сахарный ключ
	отдельная сеть 
	0,385
	7,7
	11,67
	131,8

	№ 8
	ул. Порт-Артурская, 9
	закрытая 
	0,176
	3,5
	34,58
	390,4

	№ 10
	ул. Шишкина, 78
	закрытая 
	0,144
	2,9
	3,36
	37,9

	№ 15
	ул. 2-я Линейная, 21
	отдельная сеть
	0,438
	8,8
	6,4
	72,3

	№ 20
	ул. Пирогова, 7
	отдельная сеть
	0,225
	4,5
	11,7
	132,1

	№ 35
	ул. Успенского, 83
	открытая
	2,738
	54,8
	325,79
	3678,3

	№ 36
	ул. Главная, 39
	закрытая 
	0,722
	14,4
	32,49
	366,8

	№ 37
	ул. Грязелечебница, 11
	отдельная сеть
	0,089
	1,8
	1,74
	19,7

	№ 38
	ул. Грязелечебница, 1
	отдельная сеть
	0,096
	1,9
	3,7
	41,8

	№ 40
	ул. Вавилова, 4
	отдельная сеть
	0,396
	7,9
	4,26
	48,1

	№ 41
	ул. Крыгина, 19
	отдельная сеть
	0,194
	3,9
	8,3
	93,7

	№ 42
	ул. Лермонтова, 33
	отдельная сеть
	0,778
	15,6
	37,74
	426,1

	№ 59
	ул. Рыбацкая, 2
	отдельная сеть
	0,169
	3,4
	9,75
	110,1

	№ 61
	ул. 2-я Шоссейная, 1
	закрытая
	7,970
	159,4
	3368,7
	38033,7

	№ 65
	ул. Шестая, 6
	закрытая
	0,015
	0,3
	1,06
	12,0

	Всего
	20,7
	414,6
	4438,7
	50114


ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» осуществляет теплоснабжение потребителей на о. Русском от собственных мини-ТЭЦ:
	№ п/п
	Адрес источника
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Итого

	1
	о. Русский, мини-ТЭЦ «Северная»
	9,965
	0,00
	0,00
	9,965

	2
	о. Русский, мини-ТЭЦ «Центральная»
	24,009
	25,462
	33,852
	83,323

	Всего
	33,974
	25,462
	33,852
	93,288


Котельные предприятий, покрывающие собственные технологические и отопительные нагрузки
	№ п/п
	Источник
	Адрес источника
	Отопление
	Вентиляция и технология
	ГВС
	Итого

	1.
	Котельная с тепловыми сетями «ДВО РАН»
	пр. 100-летия Владивостока, 159
	14,08
	0,88
	2,41
	17,36

	2.
	ОАО «Владморрыбпорт» (внешние потребители)
	ул. Березовая, 25
	0,72
	0,00
	0,25
	0,96

	3.
	ВДЦ «Океан»
	ул. Артековская, 10
	6,19
	2,38
	5,05
	13,61

	4.
	Котельная «Крыгина, 49»
	ул. Крыгина, 49
	12,36
	0,00
	0,81
	13,17

	5.
	Санаторий «Приморье»
	ул. Маковского, 184
	1,37
	0,44
	1,38
	3,19


Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения ВГО
Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения ВГО разработаны с учетом действующих на территории ВГО программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на 2011-2015 годы и на период до 2025, утвержденной решением Думы города Владивостока от 28.02.2011 № 635, инвестиционной программы краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Владивостокского городского округа на 2011-2015 годы, утвержденной  решением Думы города Владивостока от 31.05.2011 № 686.
Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения направлены на решение вопросов по:
· реконструкции источников водоснабжения, гидротехнических сооружений;
· реконструкции, модернизации, обновлению основных фондов объектов водоснабжения; 
· реконструкции, модернизации насосных станций;
· реконструкции, модернизации энергетического хозяйства;
· реконструкции сетей водопроводов;
· обустройству зон санитарной охраны;
Развитие услуг в области централизованного водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием ВГО. При реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом:
· уменьшение количества аварий до рациональных значений позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг водоснабжения;
· сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях до 22% от общего объема подачи воды в сеть;
· уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании до 5%;
· снижение водопотребления у промышленных и финансируемых из бюджета ВГО потребителей за счет стимулирования установки водомерного оборудования на 3%;
· сокращение удельного энергопотребления на транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные до 20%;
· установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек, снижению затрат на перекачку воды, значительной экономии электроэнергии до 5%.
Развитие объектов водоснабжения ВГО на период реализации схемы водоснабжения осуществляется по следующему сценарию: прирост объемов воды планируется за счет объектов жилищного строительства и строительства объектов системы социального обслуживания территориальной застройки (по объектам материковой части ВГО – 49%, по островным территориям ВГО – 17%).
Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой воды в ВГО
Общий баланс подачи и реализации воды по ВГО
	№
п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Период 

	
	
	
	2013 г.
	2025 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Объем выработки (подъема) воды
	тм3
	110279,47
	187756,062

	2.
	Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели)
	тм3
	5631,15
	9544,322

	3.
	Объем отпуска в водопроводную сеть
	тм3
	104648,32
	178211,74

	4.
	Объем потерь, в т.ч.:
- при авариях;
- при опорожнении системы при производстве ремонтных работ;
- при скрытых утечках;
- хищение воды (несанкционированный отбор и безучетный расход воды на полив приусадебных участков)
	тм3

	32380,34
	39525,561

	5.
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 
	%
	31
	22

	6.
	Объем реализации воды:
	тм3
	72267,98
	138686,179


Мощность всех водоисточников с учетом мощности очистных сооружений составляет 525,927 тыс. м3/сут. (Артемовское водохранилище с речными водозаборами – 320,0 тыс. м3/сут., Богатинское водохранилище – 46,5 тыс. м3/сут., Пионерское водохранилище – 30,0 тыс. м3/сут., Пушкинское месторождение – 124,5 тыс. м3/сут., скважины                 о. Русский, о. Попова, полуострова  Песчаный – 4,927 тыс. м3/сут.). Требуемый объем забора воды в 2025 г. составит 514,400 тыс. м3/сут.
Территориальный и перспективный балансы подачи и потребления воды по материковой части ВГО
	№
п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Баланс воды

	
	
	
	2013 год
	2025 год

	
	
	
	макс. суточный
	годовой
	макс. суточный
	годовой

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Объем выработки (подъема) воды
	тм3
	390,607
	109670,451
	594,093
	166803,181

	2.
	Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели)
	тм3
	20,048
	5629,211
	33,986
	9542,383

	3.
	Объем отпуска в водопроводную сеть
	тм3
	370,559
	104041,24
	560,106
	157260,798

	4.
	Объем потерь, в т.ч.:
- при авариях;
- при опорожнении системы при производстве ремонтных работ;
- при скрытых утечках;
- хищение воды (несанкционированный отбор и безучетный расход воды на полив приусадебных участков)
	тм3
	115,000
	32288,612
	129,502
	36360,187

	5.
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 
	%
	31
	31
	22
	22

	6.
	Объем реализации воды
	тм3
	255,557
	71752,628
	430,604
	120900,611


Территориальный и перспективный балансы подачи и потребления воды по о. Русский от резервной автономной системы водоснабжения (забор воды из Японского моря с опреснением воды на опреснительном комплексе)
	№
п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Баланс воды

	
	
	
	2014 год
	2025 год

	
	
	
	макс. суточный
	годовой
	макс. суточный
	годовой

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Объем выработки (подъема) воды
	тм3
	15,849
	4449,995
	15,849
	4449,995

	2.
	Концентрированная вода
	тм3
	9,509
	2669,996
	9,509
	2669,996

	3.
	Произведено пресной воды
	тм3
	6,340
	1779,999
	6,340
	1779,999

	4.
	Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели)
	тм3
	0,189
	53,422
	0,189
	53,422

	5.
	Объем отпуска в водопроводную сеть
	тм3
	6,150
	1726,577
	6,150
	1726,577

	6.
	Объем потерь, в т.ч.:
- при авариях;
- при опорожнении системы при производстве ремонтных работ;
- при скрытых утечках;
- хищение воды (несанкционированный отбор и безучетный расход воды на полив приусадебных участков)
	тм3
	0,929
	260,858
	0,929
	260,858

	7.
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 
	%
	15
	15
	15
	15

	8.
	Объем реализации воды
	тм
	5,220
	1465,719
	5,220
	1465,719


Территориальный и перспективный балансы подачи и потребления воды по о. Русский от скважинных водозаборов
	№
п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Баланс воды

	
	
	
	2013 год
	2025 год

	
	
	
	макс. суточный
	годовой
	макс. суточный
	годовой

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Объем выработки (подъема) воды
	тм3
	1,920
	538,963
	74,377
	20882,825

	2.
	Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели)
	тм3
	0,0065
	1,939
	0,0065
	1,939

	3.
	Объем отпуска в водопроводную сеть
	тм3
	1,914
	537,024
	74,370
	20880,886

	4.
	Объем потерь, в т.ч.:
- при авариях;
- при опорожнении системы при производстве ремонтных работ;
- при скрытых утечках;
- хищение воды (несанкционированный отбор и безучетный расход воды на полив приусадебных участков)
	тм3
	0,289
	81,146
	11,236
	3154,789

	5.
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 
	%
	15
	15
	15
	15

	6.
	Объем реализации воды
	тм3
	1,623
	455,878
	63,13
	17726,097


Примечание: перспектива водоснабжения о. Русский включает в себя водоснабжение от скважинных водозаборов и планируемое строительство магистрального водовода с материковой части.
Территориальный и перспективный балансы подачи и потребления воды по о. Попова от скважинных водозаборов
	№
п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Баланс воды

	
	
	
	2013 год
	2025 год

	
	
	
	макс. суточный
	годовой
	макс. суточный
	годовой

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Объем выработки (подъема) воды
	тм3
	0,192
	53,979
	0,192
	53,979

	2.
	Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели)
	тм3
	-
	-
	-
	-

	3.
	Объем отпуска в водопроводную сеть
	тм3
	0,192
	53,979
	0,192
	53,979

	4.
	Объем потерь, в т.ч.:
- при авариях;
- при опорожнении системы при производстве ремонтных работ;
- при скрытых утечках;
- хищение воды (несанкционированный отбор и безучетный расход воды на полив приусадебных участков)
	тм3
	0,029
	8,156
	0,029
	8,156

	5.
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 
	%
	15
	15
	15
	15

	6.
	Объем реализации воды
	тм3
	0,163
	45,823
	0,163
	45,823


Территориальный и перспективный балансы подачи и потребления воды по полуострову Песчаный от скважинного водозабора
	№
п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Баланс воды

	
	
	
	2013 год
	2025 год

	
	
	
	макс. суточный
	годовой
	макс. суточный
	годовой

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Объем выработки (подъема) воды
	тм3
	0,057
	16,077
	0,057
	16,077

	2.
	Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели)
	тм3
	-
	-
	-
	-

	3.
	Объем отпуска в водопроводную сеть
	тм3
	0,057
	16,077
	0,057
	16,077

	4.
	Объем потерь, в т.ч.:
- при авариях;
- при опорожнении системы при производстве ремонтных работ;
- при скрытых утечках;
- хищение воды (несанкционированный отбор и безучетный расход воды на полив приусадебных участков)
	тм3
	0,008
	2,429
	0,008
	2,429

	5.
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 
	%
	15
	15
	15
	15

	6.
	Объем реализации воды
	тм3
	0,048
	13,648
	0,048
	13,648


Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды
	№ п/п
	Наименование потребителя
	Объем реализации воды, т.м3

	
	
	2013 год
	2025 год

	
	
	всего
	горячая вода
	всего
	горячая вода

	
	
	макс. суточный
	годовой
	макс. суточный
	годовой
	макс. суточный
	годовой
	макс. суточный
	годовой

	1.
	Население
	125,384
	35204,14
	37,615
	10561,242
	302,809
	85019,34
	90,842
	25505,802

	2.
	Производственные и прочие потребители
	132,008
	37063,84
	33,002
	9265,960
	191,142
	53666,839
	22,710
	6376,451

	
	Всего
	257,392
	72267,98
	70,617
	19827,202
	493,951
	138686,179
	113,552
	31882,253


Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды
	№ п/п
	Наименование потребителя
	Объем горячей воды, т.м3

	
	
	2013 год
	2025 год

	
	
	макс. суточный
	средне-суточный
	годовой
	макс. суточный
	среднесуточный
	годовой

	1.
	Население
	37,615
	28,934
	10561,242
	39,655
	30,504
	11133,960

	2.
	Производственные и прочие потребители
	33,002
	25,386
	9265,960
	11,352
	8,733
	3187,545

	
	Всего
	70,617
	54,320
	19827,202
	51,007
	39,237
	14321,505


Сведения о фактических и планируемых потерях воды
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013 год
	2025 год

	
	
	
	среднесуточный
	годовой
	среднесуточный
	годовой

	1.
	Объем потерь воды
	т.м3
	88,713
	32380,340
	108,289
	39525,561


Прогнозный баланс потребления горячей и питьевой воды в ВГО
	№
п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Водоснабжение
	Период (годы)

	
	
	
	
	

	
	
	
	м3/сут.
	2014 г. 
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	до 2025г. 

	
	
	
	общий
	на горячее водоснаб-жение
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Объекты жилищного фонда на материковой части ВГО

	1.
	Многоэтажный жилой дом 
	ул. Енисейская, 19
	94,5
	28,35
	0
	0
	0
	0
	94,5
	0
	

	2.
	Жилой микрорайон бухта «Патрокл»
	бухта «Патрокл»
	6000
	1800
	800
	1100
	1100
	1000
	1000
	1000
	

	3.
	Комплексная жилая застройка в пос. Трудовом
	ул. 50 лет Октября, 1
	8558,5
	2567,55
	1218,77
	3092,7
	2000
	1305,6
	941,4
	0
	

	4.
	Жилищное строительство в мкр.«Зеленый угол»
	ул. Нейбута
	19820
	5946
	0
	0
	8125,9
	5491,9
	5774,4
	427,7
	

	5.
	Жилой комплекс в 23 мкр.
	23 мкр.
	856
	256,8
	0
	0
	
	400
	456
	
	

	6.
	Жилой комплекс
	ул. Фастовская
	460,8
	138,24
	0
	0
	100
	200
	160,8
	
	

	7.
	Жилой комплекс (3-я и последующие очереди строительства) 
	ул. Карбышева, 12
	913
	273,9
	0
	187,5
	192,2
	264,3
	269
	
	

	8.
	Группа жилых домов
	ул. Нейбута, 71б 
	1733,4
	520,044
	0
	0
	0
	200
	300
	1233,4
	

	9.
	Район с/т «Орбита» (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина) 15 га
	район с/т «Орбита»
	413
	123,9
	0
	0
	7
	23
	24
	359
	

	10.
	Ул. Курильская, 69 (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина) 9 га
	ул. Курильская, 69
	152,6
	45,78
	0
	0
	4
	14
	14,4
	120,2
	

	11.
	Ул. Артековская (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей) 55 га
	ул. Артековская
	647,7
	194,31
	0
	0
	23
	80
	95
	449,7
	

	12.
	Ул. Артековская-2 (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина) 60 га
	ул. Артековская-2
	440
	132
	0
	0
	23
	80
	95
	242
	

	13.
	С/т «Лиман» (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина) 24 га
	с/т «Лиман»
	303,6
	91,08
	0
	0
	11
	37
	38,4
	217,2
	

	14.
	Ул. Ломаная (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина)
	ул. Ломаная
	404,3
	121,29
	0
	0
	14
	51
	50,9
	288,4
	

	15.
	В районе мыса Чумака с/т «Пионер» (земельные участки гажданам, имеющих трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина)
	в районе с/т «Пионер»
	478
	143,4
	0
	0
	14
	51
	50,9
	362,1
	

	16.
	А районе б. Лазурной (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина)
	в районе 
б. Лазурной
	88
	26,4
	0
	0
	10
	15
	15
	48
	

	17.
	Водоразборные колонки
	ул. Некрасовская, 21
	1,269
	0,3807
	0
	0
	1,269
	0
	0
	0
	

	18.
	Водоразборные колонки
	ул. Мечникова
	8,8125
	2,64375
	0
	0
	8,8125
	0
	0
	0
	

	19.
	Водоразборные колонки
	ул. Васильковая
	8,46
	2,538
	0
	0
	8,46
	0
	0
	0
	

	20.
	Водоразборные колонки
	ул. Анютинская
	12,69
	3,807
	0
	0
	12,69
	0
	0
	0
	

	21.
	Водоразборные колонки
	ул. Елецкая
	5,781
	1,7343
	0
	0
	5,781
	0
	0
	0
	

	22.
	Водоразборные колонки
	ул. Александро-вича
	31,725
	9,5175
	0
	0
	31,725
	0
	0
	0
	

	23.
	Водоразборные колонки
	ул. 2-я Восточная
	22,56
	6,768
	0
	0
	22,56
	0
	0
	0
	

	24.
	Водоразборные колонки
	ул. 3-я Восточная
	17,625
	5,2875
	0
	0
	17,625
	0
	0
	0
	

	25.
	Водоразборные колонки
	ул. 5-я Восточная
	21,070
	6,32115
	0
	0
	21,070
	0
	0
	0
	

	26.
	Водоразборные колонки
	ул. Острогорная
	3,525
	1,0575
	0
	0
	3,525
	0
	0
	0
	

	27.
	Водоразборные колонки
	ул. Басаргина
	2,115
	0,6345
	0
	0
	2,115
	0
	0
	0
	

	28.
	Водоразборные колонки
	ул. Приморская
	2,115
	0,6345
	0
	0
	2,115
	0
	0
	0
	

	29.
	Водоразборные колонки
	ул. Катерная
	2,115
	0,6345
	0
	0
	2,115
	0
	0
	0
	

	30.
	Водоразборные колонки
	ул. 2-я Поселковая
	2,115
	0,6345
	0
	0
	2,115
	0
	0
	0
	

	31.
	Водоразборные колонки
	ул. Лиманная
	3,525
	1,0575
	0
	0
	3,525
	0
	0
	0
	

	32.
	Водоразборные колонки
	ул. Рокоссовского
	1,0575
	0,31725
	0
	0
	1,0575
	0
	0
	0
	

	33.
	Водоразборные колонки
	ул. Шкипера Гека
	1,7625
	0,52875
	0
	0
	1,7625
	0
	0
	0
	

	34.
	Водоразборные колонки
	ул. Тельмана
	7,191
	2,1573
	0
	0
	7,191
	0
	0
	0
	

	35.
	Водоразборные колонки
	ул. Олега Кошевого, д. 16
	0,846
	0,2538
	0
	0
	0,846
	0
	0
	0
	

	36.
	Водоразборные колонки
	ул. Ясеневая
	3,525
	1,0575
	0
	0
	3,525
	0
	0
	0
	

	37.
	Водоразборные колонки
	ул. Краснодонская
	3,525
	1,0575
	0
	0
	3,525
	0
	0
	0
	

	38.
	Водоразборные колонки
	ул. Тихвинская
	5,64
	1,692
	0
	0
	5,64
	0
	0
	0
	

	39.
	Водоразборные колонки
	ул. Мурманская
	1,41
	0,423
	0
	0
	1,41
	0
	0
	0
	

	40.
	Водоразборные колонки
	ул. Суворовская
	14,805
	4,4415
	0
	0
	14,805
	0
	0
	0
	

	41.
	Водоразборные колонки
	ул. Земляничная
	16,215
	4,8645
	0
	0
	16,215
	0
	0
	0
	

	42.
	Водоразборные колонки
	ул. Алябьева
	2,115
	0,6345
	
	
	2,115
	
	
	
	

	43.
	Административная пристройка к жилому дому
	Океанский проспект, 88
	0,14
	0,042
	0
	0
	0
	0
	0
	0,14
	

	44.
	Группа жилых домов
	ул. Русская
	103,47
	31,041
	
	
	0
	0
	0
	103,47
	

	45.
	Реконструкция 2-х жилых домов в Академгородке
	ул. Чапаева
	354
	106,2
	
	
	0
	0
	0
	354
	

	46.
	Жилой дом
	ул. Володарского
	377
	113,1
	
	
	68,16
	50
	50
	208,84
	

	47.
	Общежитие (1-я очередь) 
	ул. Днепровская, 19
	39
	11,7
	
	
	
	
	
	39
	

	48.
	Жилой дом
	ул. Глинки, 24
	57,9
	17,37
	
	
	
	
	
	57,9
	

	49.
	Жилой дом
	ул. Пихтовая, 21 в
	102
	30,6
	
	
	
	
	
	102
	

	50.
	Жилой дом
	ул. Прапорщика Комарова, 56
	94,7
	28,41
	
	
	
	
	
	94,7
	

	51.
	Группа жилых домов 
	ул. Чернышевс-кого
	299,76
	89,928
	
	
	
	
	
	299,76
	

	52.
	Общежитие (2-я очередь)
	ул. Днепровская, 19
	39
	11,7
	
	
	
	
	
	39
	

	53.
	Жилой дом
	ул. Толстого, 38
	194,61
	58,383
	
	
	
	
	
	194,61
	

	54.
	Группа индивидуальных жилых домов
	ул. Плещеева
	9,6
	2,88
	
	
	
	
	
	9,6
	

	55.
	Жилые дома
	ул. Калинина, 13
	374,23
	112,269
	
	
	74,23
	150
	150
	
	

	56.
	Жилой комплекс
	пр. Красного Знамени, 117
	120
	36
	
	120
	
	
	
	
	

	57.
	Общественно-жилой комплекс
	Океанский проспект, 52-56
	214,78
	64,434
	
	
	14,78
	100
	100
	
	

	58.
	Жилой дом
	ул. Жигура, 18 
	172
	51,6
	
	
	
	72
	100
	
	

	59.
	Жилой дом
	ул. Нейбута, 10а
	87,9
	26,37
	
	66,8
	21,1
	
	
	
	

	60.
	Блокированные жилые дома
	ул. 3-я Шоссейная, 51
	10,3
	3,09
	
	
	10,3
	
	
	
	

	61.
	Жилой дом
	ул. Шестая, 16-в
	6,3
	1,89
	
	
	3
	3,3
	
	
	

	62.
	Жилой дом
	ул. Кипарисовая, 2 (6 и 7 блок-секции)
	180,5
	54,15
	
	
	
	180,5
	
	
	

	63.
	Застройка 2-й очереди 51 микрорайона
	ул. Зейская
	220
	66
	
	
	
	220
	
	
	

	64.
	Жилой дом
	ул. Пологая, 13
	67,56
	20,268
	
	
	27,56
	40
	
	
	

	65.
	Жилой дом
	ул. 1-я Шоссейная, 39
	6,75
	2,025
	
	
	6,75
	
	
	
	

	66.
	Жилой дом
	ул. Вертолетная 5
	6,3
	1,89
	
	3
	3,3
	
	
	
	

	67.
	Жилые дома
	ул. Фортовая, 5а
	2,16
	0,648
	
	
	2,16
	
	
	
	

	68.
	Группа частных домов
	ул. Петропавловс-кая
	6,12
	1,836
	
	6,12
	
	
	
	
	

	69.
	Поселок инд. ж/домов
	ул. Опорная, 16
	55,6
	16,68
	
	
	
	20
	35,6
	
	

	70.
	Группа жилых домов по ул. Черняховского (1-я очередь строительства)
	ул. Черняховского, 3
	85
	25,5
	
	
	45
	40
	
	
	

	71.
	Жилой дом 
	ул. Тунгусская, 59
	150
	45
	
	
	
	
	75
	75
	

	72.
	Жилой дом 
	ул. Тобольская
	138
	41,4
	138
	
	
	
	
	
	

	73.
	Многоквартирный жилой дом и спортивно-реабилитационный комплекс
	ул. Невельского, 1а
	308,85
	92,655
	
	
	
	
	108,85
	200
	

	74.
	Жилой дом
	ул. Мусоргского, 27е
	1,44
	0,432
	
	1,44
	
	
	
	
	

	75.
	Жилые дома
	ул. Мусоргского, 29б, ул. Мусоргского, 27а
	2
	0,6
	
	2
	
	
	
	
	

	76.
	Многоквартирный жилой дом 
	ул. Русская, 59
	1,8
	0,54
	
	
	
	1,8
	
	
	

	77.
	Жилой дом (семейного типа)
	ул. Земляничная, 4
	1,19
	0,357
	
	
	1,19
	
	
	
	

	78.
	14-этажный жилой дом
	пр. 100-летия Владивостока, 100в
	60
	18
	
	5,4
	54,6
	
	
	
	

	79.
	Жилой комплекс «Первомайский» со встроенными помещениями
	ул. Кипарисовая, 26
	148,5
	44,55
	
	
	48,5
	100
	
	
	

	80.
	Жилой комплекс
	ул. Гражданская, 18
	30
	9
	
	
	30
	
	
	
	

	81.
	Жилой дом
	пр. Красного Знамени, 114
	159,36
	47,808
	
	
	59,36
	100
	
	
	

	82.
	Многоквартирный жилой дом
	пр. Океанский, 43
	49,5
	14,85
	
	
	
	
	
	49,5
	

	83.
	Жилой дом
	ул. Режицкая 14
	7,42
	2,226
	
	
	7,42
	
	
	
	

	84.
	Жилой комплекс
	ул. Маковского, 41
	82,615
	24,7845
	
	
	22,615
	60
	
	
	

	85.
	15-этажный жилой дом (3 блок-секции)
	ул. Леонова, 43
	51,84
	15,552
	
	
	51,84
	
	
	
	

	86.
	Жилой дом
	ул. Хабаровская, 21
	1,8
	0,54
	
	
	
	1,8
	
	
	

	87.
	19-этажный жилой дом (1-я очередь строительства)
	ул. Крыгина, 99
	136,3
	40,89
	
	
	0
	100
	36,3
	
	

	88.
	19-этажный жилой дом (2-я очередь строительства)
	ул. Крыгина, 99
	130,69
	39,207
	
	
	0
	50
	80,69
	
	

	89.
	Жилая застройка 
	ул. Босфора, 3
	8174
	2452,2
	
	
	817,4
	2959,47
	2452,2
	1944,93
	

	90.
	Жилая застройка (Уссурийский район)
	ул. Щитовая
	2467
	740,1
	
	
	400
	410
	997
	660
	

	91.
	Группа жилых домов 
	ул. Бакунина
	226,48
	67,944
	
	
	0
	77,006
	67,944
	81,5328
	

	92.
	Группа жилых домов в районе жилого дома №3 по ул. Черняховского
	ул. Черняховского
	484,16
	145,248
	
	
	0
	106,5152
	256,6048
	121,04
	

	93.
	Группа жилых домов
	ул. Луговая, 70
	291,6
	87,48
	
	
	102,06
	116,64
	72,9
	
	

	94.
	Жилой дом
	ул. Некрасовская, 72
	105,04
	31,512
	
	
	
	52,52
	52,52
	
	

	95.
	Жилой дом
	ул. Ясеневая, 4
	14,25
	4,275
	
	
	
	4,25
	10
	
	

	96.
	Общежитие
	ул. Минеров, 4
	2,4
	0,72
	
	
	
	2,4
	
	
	

	97.
	Индивидуальные жилые дома
	в районе ул. Лесная, 30, 52 
	60,2
	18,06
	
	
	
	
	30
	30,2
	

	98.
	Жилой дом
	ул. Волховская, 7
	107
	32,1
	
	
	
	
	57
	50
	

	99.
	Жилой дом
	в районе ул. Чапаева, 24
	230
	69
	
	
	
	
	150,62
	79,38
	

	100.
	Индивидуальный жилой дом
	в 42 км от ул. 2-я Шоссейная, 56а
	0,9
	0,27
	
	
	
	0,9
	
	
	

	101.
	Индивидуальный 3-х квартирный жилой дом
	ул. Кизлярская, 40
	2,7
	0,81
	
	
	2,7
	
	
	
	

	102.
	Индивидуальный жилой дом
	в районе ул. Каляева, 8г
	1,58
	0,474
	
	
	
	1,58
	
	
	

	103.
	Жилой дом для молодых ученых и специалистов ДВО РАН
	в районе ул. Чапаева, 5
	109,2
	32,76
	
	
	
	19,2
	45
	45
	

	104.
	Жилой дом
	район ул. Крыгина, 99
	187,206
	56,1618
	
	
	7,21
	40
	40
	100
	

	105.
	Жилой дом
	в районе пер. Иртышский, 5
	28,3
	8,49
	
	
	
	
	
	28,3
	

	106.
	Жилой дом
	в районе пр-та 100-летия Владивостока, 76-78
	115
	34,5
	
	
	15
	
	
	100
	

	107.
	6 блокированных жилых домов
	ул. 3-я Шоссейная, 53
	5,4
	1,62
	
	
	5,4
	
	
	
	

	108.
	Жилой дом 
	ул. Ладыгина, 2
	53
	15,9
	0
	0
	10
	13
	15
	15
	

	110.
	Жилой дом 
	ул. Володарского, 1
	288
	86,4
	0
	0
	0
	88
	100
	100
	

	111.
	Жилой дом
	ул. Володарского, 43
	283
	84,9
	0
	0
	0
	83
	100
	100
	

	112.
	Жилой дом
	пр. Красного Знамени, 158а
	214
	64,2
	0
	0
	0
	145
	69
	
	

	113.
	Жилые дома по ул. Карьерной (2-я очередь строительства)
	ул. Карьерная
	124,9
	37,47
	0
	0
	0
	0
	0
	124,9
	

	114.
	Группа жилых домов 
	ул. Каштановая 
	336
	100,8
	0
	0
	0
	0
	136
	200
	

	115.
	Жилой дом 
	ул. Лазурная, 23
	6,75
	2,025
	0
	0
	6,75
	0
	0
	0
	

	116.
	Жилой дом
	ул. Маковского, 147а
	42
	12,6
	0
	0
	0
	20
	22
	0
	

	117.
	Жилой дом
	ул. Елочная, 1
	34,17
	10,251
	0
	0
	0
	34,17
	0
	0
	

	118.
	Жилой дом
	ул. 1-я Рабочая
	108
	32,4
	0
	0
	8
	25
	25
	50
	

	119.
	Группа жилых домов «Чайка»
	ул. Мусоргского, 2
	696,36
	208,908
	0
	0
	96,36
	150
	225
	225
	

	120.
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Морозова, 4
	57,6
	17,28
	0
	0
	0
	27,6
	15
	15
	

	121.
	Многоквартирный жилой дом
	пер. Трудовых Резервов, 9
	57,6
	17,28
	0
	0
	0
	27,6
	15
	15
	

	122.
	Жилые дома
	ул. Порт-Артурская
	49,2
	14,76
	0
	0
	0
	5,904
	21
	22,3
	

	123.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Белинского
	1,56
	0,468
	0
	0
	0
	0
	1,56
	0
	

	124.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Левобережная, 1
	0,48
	0,144
	0
	0
	0
	0
	0,48
	0
	

	125.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Карла Маркса, 101, 103, 106
	0,36
	0,108
	0
	0
	0
	0
	0,36
	0
	

	126.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Олега Кошевого, 26а
	0,96
	0,288
	0
	0
	0
	0
	0,96
	0
	

	127.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Фанерная
	5,88
	1,764
	0
	0
	0
	0
	5,88
	0
	

	128.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Курчатова
	3
	0,9
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	

	129.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Воровского
	0,48
	0,144
	0
	0
	0
	0
	0,48
	0
	

	130.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Южная, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2, 4, 6, 7, 14
	1,43
	0,429
	0
	0
	0
	0
	1,43
	0
	

	131.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Беговая, 1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	132.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Федеративная - ул. Разина
	3,36
	1,008
	0
	0
	0
	0
	3,36
	0
	

	133.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Разина
	4,2
	1,26
	0
	0
	0
	0
	4,2
	0
	

	134.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Неманская
	3,12
	0,936
	0
	0
	0
	0
	3,12
	0
	

	135.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Пихтовая, 47
	3,48
	1,044
	0
	0
	0
	0
	3,48
	0
	

	136.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. 1-я Шоссейная
	3,12
	0,936
	0
	0
	0
	0
	0
	3,12
	

	137.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Курильская (в городе)
	1,232
	0,3696
	0
	0
	0
	0
	0
	1,232
	

	138.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Коралловая
	0,24
	0,072
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24
	

	139.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Стрелковая, 22
	2,88
	0,864
	0
	0
	0
	0
	0
	2,88
	

	140.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Рябиновая
	0,24
	0,072
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24
	

	141.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Калинина, 271
	1,92
	0,576
	0
	0
	0
	0
	0
	1,92
	

	142.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Тунгусская
	2,76
	0,828
	0
	0
	0
	0
	0
	2,76
	

	143.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Тимирязева, 46
	0,72
	0,216
	0
	0
	0
	0
	0
	0,72
	

	144.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. 3-я Центральная
	0,48
	0,144
	0
	0
	0
	0
	0
	0,48
	

	145.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Опорная
	0,84
	0,252
	0
	0
	0
	0
	0
	0,84
	

	146.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Кизлярская, 1-18
	2,16
	0,648
	0
	0
	0
	0
	0
	2,16
	

	147.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	микрорайон Сад-город
	16,2
	4,86
	0
	0
	0
	0
	0
	16,2
	

	148.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	микрорайон Фанзавод
	1,56
	0,468
	0
	0
	0
	0
	0
	1,56
	

	149.
	Жилой дом
	пр. 100-летия Владивостока, 76-78
	115
	34,5
	0
	0
	0
	115
	0
	0
	

	150.
	175-квартирный жилой дом 
	ул. 60 лет ВЛКСМ, 8а
	148
	44,4
	0
	0
	0
	148
	0
	0
	

	151.
	Жилой дом с автостоянкой 
	пр. 100-летия Владивостока, 4
	132,27
	39,681
	0
	0
	0
	132,27
	0
	0
	

	152.
	Жилой дом
	ул. Славянская, 17 (2 блок-секции)
	106,41
	31,923
	0
	0
	0
	0
	106,41
	0
	

	153.
	Жилой дом 
	ул. Грибоедова
	174,52
	52,356
	0
	0
	0
	0
	174,52
	0
	

	154.
	Жилой дом
	ул. Маковского
	35,5
	10,65
	0
	0
	0
	0
	35,5
	0
	

	155.
	Жилой дом 
	ул. Тухачевского, 66-68
	216,45
	64,935
	0
	216,45
	0
	0
	0
	0
	

	156.
	Жилые дома 
	ул. Сабанеева, 16
	135,16
	40,548
	0
	0
	0
	67,03
	0
	68,13
	

	157.
	Жилые дома 
	ул. Ватутина, 71а мкр.
	644,85
	193,455
	0
	110
	120
	140
	150
	124,85
	

	158.
	Жилой дом
	ул. Полетаева, 6
	207
	62,1
	0
	0
	0
	0
	100
	107
	

	159.
	Многоэтажная застройка
	ул. Черняховского, 13
	225
	67,5
	0
	0
	0
	50
	100
	75
	

	160.
	Жилой дом
	ул. Авроровская, 5
	83,41
	25,023
	0
	83,41
	0
	0
	0
	0
	

	161.
	Группа жилых домов 
	в районе ул. Лесная
	428,38
	128,514
	0
	0
	267,44
	160,94
	0
	0
	

	162.
	В районе ул. Раевского (земельный участок общей площадью - 0,5 га - два участка)
	ул. Раевского
	13,77
	4,131
	0
	0
	13,77
	0
	0
	0
	

	163.
	В районе ул. Радужная (земельный участок общей площадью - 4 га - 20 участков)
	ул. Радужная
	137,7
	41,31
	0
	0
	0
	0
	0
	137,7
	

	164.
	В районе ул. Шевченко (земельные участки общей площадью - 12 га - 58 ед.)
	ул. Шевченко
	397,3
	119,19
	0
	0
	0
	0
	0
	397,3
	

	165.
	В районе ул. Яблоневая (земельные участки общей площадью - 18 га - 90 ед.)
	ул. Яблоневая
	619,65
	185,895
	0
	0
	0
	0
	0
	619,65
	

	166.
	В районе ул. 50 лет Октября (земельные участки общей площадью - 10,54 га - 28 ед.)
	ул. 50 лет Октября
	192,78
	57,834
	0
	0
	0
	0
	0
	192,78
	

	167.
	В районе б. Горностай (планировочный район «Уссурийский»,
общей площадью 28,06 га)
	б. Горностай
	764,235
	229,2705
	0
	0
	200
	300
	264,24
	0
	

	168.
	Жилая застройка
	микрорайон «Снеговая падь»
	20000
	6000
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	17000

	169.
	Перспективная жилая застройка 
	район сопки Орлиной, район полуострова Шкота
	33000
	
	
	
	
	
	
	
	33000

	170.
	Жилая застройка
	ул. Женьшеневая
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	1800

	ИТОГО по объектам жилищного фонда на материковой части ВГО
	120930
	25839,030
	2656,7
	5494,8
	14963,6
	16525
	16549
	12939
	51800

	Объекты жилищного фонда на о. Русский

	171.
	Комплексная застройка
	п-ов Саперный
 о. Русский
	7050
	2115
	1000
	1000
	1000
	1300
	1250
	1500
	0

	172.
	Малоэтажная застройка
	п-ов Саперный 
о. Русский
	500
	150
	0
	250
	250
	0
	0
	0
	0

	173.
	Перспективная жилая застройка на
о. Русский
	п-ов Саперный
 о. Русский
	8000
	2400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8000

	ИТОГО по объектам жилищного фонда на
о. Русский
	15550
	4665
	1000
	1250
	1250
	1300
	1250
	1500
	8000

	Всего по объектам жилищного фонда
	136480
	30504
	3656,7
	6744,8
	16213,1
	17825
	17799
	14439
	59800

	Прочие потребители на материковой части ВГО

	174.
	Спортивно-культурный центр
	ул. Светланская, 78
	8,5
	2,125
	0
	0
	8,5
	0
	0
	0
	

	175.
	Универсальный общественно-торговый комплекс 
	район ул. Мичуринской
	1,54
	0,385
	0
	0
	0
	1,54
	0
	0
	

	176.
	Административно-торговые площади
	ул. Снеговая, 13а
	0,21
	0,0525
	0
	0
	0
	0,21
	0
	0
	

	177.
	Бойлерная с надстройкой одного этажа
	ул. Южно-Уральская
	0,08
	0,02
	0
	0
	0
	0,08
	0
	0
	

	178.
	Бойлерная с надстройкой одного этажа
	ул. Иртышская, 36а
	0,08
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0,08
	0
	

	179.
	Пансионат
	ул. Садгородская, 13
	34
	8,5
	0
	0
	0
	0
	34
	0
	

	180.
	Магазин промышленных товаров
	ул. Борисенко, 17
	0,27
	0,0675
	0
	0
	0
	0,27
	0
	0
	

	181.
	Административное здание
	ул. Некрасовская, 52а
	3,4
	0,85
	0
	0
	0
	0
	3,4
	0
	

	182.
	Комплексное здание
	ул. Фанзавод, 1
	1,43
	0,3575
	0
	0
	0
	1,43
	0
	0
	

	183.
	Магазин
	ул. Карьерная, 2
	0,5
	0,125
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	

	185.
	Магазин
	ул. Светланская, 83а
	0,03
	0,0075
	0
	0
	0
	0,03
	0
	0
	

	186.
	Магазин
	ул. Пихтовая, 5а
	2
	0,5
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	

	184.
	Магазин
	ул. Калинина, 283а
	0,38
	0,095
	0
	0
	0
	0
	0,38
	0
	

	185.
	Станция замены масел
	ул. Камская, 1б
	4,995
	1,24875
	0
	0
	0
	0
	4,995
	0
	

	186.
	Административное здание
	пр. Океанский, 88а
	3
	0,75
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	

	187.
	Торговый павильон «Ткани»
	ул. Русская, 40
	0,128
	0,032
	0
	0
	0
	0
	0,128
	0
	

	188.
	Административное здание
	ул. Пушкинская, 38
	4,8
	1,2
	0
	0
	0
	0
	4,8
	0
	

	189.
	Торговый  центр
	ул. Некрасовская, 96
	1
	0,25
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	190.
	Многофункциональный выставочный комплекс
	ул. Маковского, 95
	76,74
	19,185
	0
	0
	0
	76,74
	0
	0
	

	191.
	Магазин
	ул. Спиридонова, 20
	0,19
	0,0475
	0
	0,19
	0
	0
	0
	0
	

	192.
	Автомобильный комплекс
	ул. Борисенко, 40
	0,83
	0,2075
	0
	0
	0,83
	0
	0
	0
	

	193.
	Лодочная станция с индивидуальными эллингами и помещениями
	район ул. Космонавтов
	10
	2,5
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	

	194.
	Комплекс отдыха и обслуживания
	район ул. Маковского, 11-13
	63
	15,75
	0
	0
	0
	0
	63
	0
	

	195.
	Здание ОАО «Дальэнерго»
	ул. Тигровая, 19
	18
	4,5
	0
	0
	18
	0
	0
	0
	

	196.
	Гараж с пристройкой
	ул. Пологая, 3
	13,5
	3,375
	0
	0
	0
	0
	13,5
	0
	

	197.
	Магазин
	ул. Вилкова, 5
	6,5
	1,625
	0
	0
	0
	0
	6,5
	0
	

	198.
	Магазин
	ул. Сахалинская, 41г
	1
	0,25
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	199.
	Специализированный авторынок
	ул. Военное шоссе, 38
	0,96
	0,24
	0
	0
	0,96
	0
	0
	0
	

	200.
	Административно-бытовое здание
	ул. Карьерная, 3
	0,8
	0,2
	0,8
	0
	0
	0
	0
	0
	

	201.
	Автомобильный рынок
	ул. 5-я Проходная, 15
	1,2
	0,3
	0
	1,2
	0
	0
	0
	0
	

	202.
	Универсальные торгово-складские помещения
	ул. Бородинская, 46/50
	1,9
	0,475
	0
	1,9
	0
	0
	0
	0
	

	203.
	Здание материального склада и здание электроцеха
	ул. Приморская, 8
	1,27
	0,3175
	0
	1,27
	0
	0
	0
	0
	

	204.
	Многоярусная парковка
	район ул. Амурская, 82
	0,05
	0,0125
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0
	

	205.
	Многоярусная парковка
	район ул. Нерчинская, 10
	0,05
	0,0125
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0
	

	206.
	Офис с кафе 
	ул. Верхнепорто-вая, 43
	0,5
	0,125
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	

	207.
	Производственная база 
	Днепровская, 21-а
	3,8
	0,95
	0
	3,8
	0
	0
	0
	0
	

	208.
	Административное здание  «Роснефть»
	мыс Кунгасный
	50
	12,5
	
	
	
	
	50
	
	

	209.
	Бетонно-растворный узел 
	ул. Днепровская
	29
	7,25
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	

	210.
	Универсальный общественно-торговый центр»
	ул. Тухачевского
	0,42
	0,105
	0
	0
	0
	0
	0
	0,42
	

	211.
	Торговые склады
	ул. Борисенко, 17
	5,01
	1,2525
	0
	0
	0
	0
	0
	5,01
	

	212.
	Студия художественного творчества 
	ул. Овчинникова, 26б
	0,24
	0,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24
	

	213.
	Гаражный бокс 
	пр. Красного Знамени, 15б
	0,2
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2
	

	214.
	Офис 
	ул. Адм. Фокина, 4б
	0,16
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0,16
	

	215.
	Ремонтно-торговая база автозапчастей 
	ул. Космонавтов, 8
	1,29
	0,3225
	0
	0
	0
	0
	0
	1,29
	

	216.
	Кафе
	ул. Фадеева, 4б
	5
	1,25
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	

	217.
	Административно-выставочный центр
	ул. Адмирала Юмашева, 2в
	4,45
	1,1125
	0
	0
	0
	0
	0
	4,45
	

	218.
	Универсальный розничный рынок 
	
	17,38
	4,345
	0
	0
	0
	0
	0
	17,38
	

	219.
	Магазин, выставка-продажа 
	ул. Адмирала Юмашева, 12
	0,62
	0,155
	0
	0
	0
	0
	0
	0,62
	

	220.
	Торговый  комплекс 
	пр. 100-летия Владивостока, 36в
	0,41
	0,1025
	0
	0
	0
	0
	0
	0,41
	

	221.
	Производственная база 
	ул. Карьерная, 20а
	4,5
	1,125
	0
	0
	0
	0
	0
	4,5
	

	222.
	Административное здание с кафе 
	ул. Адмирала Фокина, 20
	4,7
	1,175
	0
	0
	0
	0
	0
	4,7
	

	223.
	Торговый комплекс 
	ул. Русская, 4
	14,85
	3,7125
	0
	0
	0
	0
	0
	14,85
	

	224.
	Закусочная 
	ул. Некрасовская,
122
	2
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	

	225.
	Медицинский центр 
	ул. Карякинская,
29
	0,36
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0,36
	

	226.
	Пожарная часть 
	ул. Сабанеева, 22
	3,696
	0,924
	0
	0
	0
	0
	0
	3,696
	

	227.
	Пристройка к зданию 
	ул. Фонтанная, 40
	0,48
	0,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0,48
	

	228.
	Кафе 
	ул. Воропаева, 6
	3,3
	0,825
	0
	0
	0
	0
	0
	3,3
	

	229.
	Складское помещение 
	ул. Приходько, 31
	0,15
	0,0375
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15
	

	230.
	Продуктовый магазин 
	ул. Сафонова, 12
	0,23
	0,0575
	0
	0
	0
	0
	0
	0,23
	

	231.
	Магазин 
	пр. Острякова, 10
	3
	0,75
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	

	232.
	Офисное здание 
	ул. Тигровая, 30
	24,3
	6,075
	0
	0
	0
	0
	0
	24,3
	

	233.
	Административное здание 
	ул. Русская, 71
	0,59
	0,1475
	0
	0
	0
	0
	0
	0,59
	

	234.
	Офис 
	ул. Калинина, 281
	0,09
	0,0225
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09
	

	235.
	Магазин
	ул. Кирова, 20а
	0,15
	0,0375
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15
	

	236.
	Автомагазин 
	ул. Шилкинская, 7
	0,03
	0,0075
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03
	

	237.
	Административно-производственные помещения в здании 
	ул. Светланская, 147в
	1,8
	0,45
	0
	0
	0
	0
	0
	1,8
	

	238.
	Магазин 
	ул. Светланская, 147в
	1,8
	0,45
	0
	0
	0
	0
	0
	1,8
	

	239.
	Цех по производству дверных блоков и оконных блоков и здание проходной 
	ул. Тимирязева, 31
	0,86
	0,215
	0
	0
	0
	0
	0
	0,86
	

	240.
	Магазин 
	ул. Адмирала Кузнецова, 45
	0,14
	0,035
	0
	0
	0
	0
	0
	0,14
	

	241.
	Административное здание 
	пр. 100-летия Владивостока, 64б
	0,4
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4
	

	242.
	Приморский «Океанариум»
	ул. Батарейная,4
	35
	8,75
	
	
	0
	0
	0
	35
	

	243.
	Гостинично-торговый комплекс
	ул. Всеволода Сибирцева, 41
	18,78
	4,695
	
	
	0
	0
	0
	18,78
	

	244.
	Офисное здание 
	ул. Пограничная, 12
	14,28
	3,57
	
	
	0
	0
	0
	14,28
	

	245.
	Приморская государственная публичная библиотека в 
г. Владивостоке
	ул. Гоголя, 40
	8,2
	2,05
	
	
	0
	0
	0
	8,2
	

	246.
	Административное здание 
	ул. Комсомольс-кая, 6
	9,388
	2,347
	
	
	
	
	
	9,388
	

	247.
	Административное здание Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю
	ул. Надибаидзе, 17
	37,3
	9,325
	
	
	
	
	
	37,3
	

	248.
	Реконструкция здания котельной под спортивный комплекс
	ул. Маковского, 65
	6,5
	1,625
	
	
	
	
	
	6,5
	

	249.
	Учебно-производственный комплекс  
	ул. Сахалинская, 4а
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
	

	250.
	Многофункциональное общественное здание в
г. Владивостоке
	ул. Луцкого, 17а
	224,48
	56,12175
	
	
	0
	0
	0
	224,48
	

	251.
	Спортивно-восстановительный центр 
	в районе ул. Серова
	21,52
	5,38
	
	
	
	
	
	21,52
	

	252.
	Торговый комплекс в
г. Владивостоке
	ул. Полетаева, 6
	80,24
	20,06
	
	
	
	
	
	80,24
	

	253.
	Магазин
	ул. 2-я Поселковая
	0,25
	0,0625
	
	
	
	
	
	0,25
	

	254.
	Детский сад
	ул. Баляева, 48
	14,95
	3,7375
	
	
	
	
	
	14,95
	

	255.
	Торговый комплекс
	ул. Олега Кошевого
	5,74
	1,435
	
	
	
	
	
	5,74
	

	256.
	Гостинично-торговый комплекс
	ул. Ладыгина, 8
	1,6
	0,4
	
	
	
	
	
	1,6
	

	257.
	Торговый центр
	ул. Русская, 4
	1,17
	0,2925
	
	
	
	
	
	1,17
	

	258.
	Лечебно-диагностический комплекс для ветеранов войны
	ул. Никифорова
	26,4
	6,6
	
	26,4
	
	
	
	0
	

	259.
	Продуктовый магазин
	ул.Сафонова, 34
	0,3
	0,075
	
	
	
	
	
	0,3
	

	260.
	Детский сад
	ул. Маковского, 201
	78,75
	19,6875
	
	
	50
	28,75
	
	
	

	261.
	Детский сад
	ул. Пихтовая, 33
	9,75
	2,4375
	
	
	9,75
	
	
	
	

	262.
	Автосервис
	ул. Снеговая, 13б
	0,5
	0,125
	
	0,5
	
	
	
	
	

	263.
	Торговый павильон
	ул. Алеутская, 28
	0,3
	0,075
	
	0,3
	
	
	
	
	

	264.
	Склад
	ул. 2-я Шоссейная, 12-а
	1,2
	0,3
	
	
	
	
	1,2
	
	

	265.
	Производственная база
	ул. Вострецова, 45а
	0,11
	0,0275
	
	0,11
	
	
	
	
	

	266.
	Детский сад
	ул. Русская, 53
	78,75
	19,6875
	
	18,75
	30
	30
	
	
	

	267.
	Кафе
	ул. Всеволода Сибирцева
	3,6
	0,9
	
	
	1,5
	2,1
	
	
	

	268.
	Боксы в гаражно-строительном кооперативе «Союз»
	ул. Щитовая
	1,48
	0,37
	
	0,58
	0,9
	
	
	
	

	269.
	Автомойка
	ул. Калинина, 14
	0,1
	0,025
	
	0,1
	
	
	
	
	

	270.
	Магазин «Стройсервис»
	ул. Центральная, 1б, пос. Штыково
	1,25
	0,3125
	
	
	1,25
	
	
	
	

	271.
	Административно-хозяйственное здание
	ул. Всеволода Сибирцева, 37
	0,5
	0,125
	
	0,5
	
	
	
	
	

	272.
	Административное здание с гаражом
	пер. Почтовый, 5/2
	0,03
	0,0075
	
	
	
	
	0,03
	
	

	273.
	Центр по обслуживанию автомобилей
	ул. Калинина, 28
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	274.
	Магазин в жилом доме
	ул. 4-я Восточная, 16
	0,5
	0,125
	
	
	
	0,5
	
	
	

	275.
	Здание для автомобильного сервиса с встроенным помещением под кафе
	ул. Борисенко, 40а
	4
	1
	
	
	
	4
	
	
	

	276.
	Складские помещения 
	ул. Крыгина, 91
	1,9
	0,475
	
	
	0,9
	1
	
	
	

	277.
	Административное здание
	ул. Алеутская, 12-б
	0,95
	0,2375
	
	0,95
	
	
	
	
	

	278.
	Административное здание
	ул. Махалина, 15
	20
	5
	
	
	10
	10
	
	
	

	279.
	Церковно-причтовый дом
	Океанский пр., 44
	42
	10,5
	
	
	10
	32
	
	
	

	280.
	Жилой дом
	ул. Давыдова, 33
	19,2
	4,8
	
	
	9,2
	10
	
	
	

	281.
	 Подземный переход 
	ул. Алеутская - Светланская
	4,66
	1,165
	
	4,66
	
	
	
	
	

	282.
	Детский сад
	ул. Гульбиновича, 4
	12,9
	3,225
	
	
	12,9
	
	
	
	

	283.
	Помещение охраны
	ул. Бурачка, 13
	0,15
	0,0375
	
	
	0,15
	
	
	
	

	284.
	Учебный корпус № 2 Владивостокского государственного медицинского университета 
	Океанский проспект, 165
	70,5
	17,625
	
	
	
	30
	40,5
	
	

	285.
	Здание автосервиса
	ул. Снеговая, 9
	0,23
	0,0575
	
	0,23
	
	
	
	
	

	286.
	Аптечный киоск
	ул. Кирова, 95
	0,1
	0,025
	
	
	
	0,1
	
	
	

	287.
	Складская зона с автопарковкой и подсобными помещениями для обслуживания складского комплекса
	ул. Снеговая, 19б
	3,05
	0,7625
	
	3,05
	
	
	
	
	

	288.
	Автозаправочная станция
	Коммунаров, 13
	0,1
	0,025
	
	
	0,1
	
	
	
	

	289.
	Автомойка
	ул. Каплунова, 12
	0,1
	0,025
	
	0,1
	
	
	
	
	

	290.
	Магазин
	ул. Некрасовская, 69
	0,3
	0,075
	
	
	0,3
	
	
	
	

	291.
	Жилой дом
	ул. Завойко, 4а
	136,76
	34,19
	
	
	36,76
	100
	
	
	

	292.
	Административно-служебное здание
	ул. Алеутская, 44
	3,6
	0,9
	
	
	1
	2,6
	
	
	

	293.
	Храм Святого Пантелеймона
	ул. Русская, 57
	0,2
	0,05
	
	
	0,2
	
	
	
	

	294.
	Общественный туалет
	ул. Фокина, 2-а (Спортивная гавань)
	10,5
	2,625
	
	5,25
	5,25
	
	
	
	

	295.
	Магазин
	ул. Некрасовская,
50
	4
	1
	
	
	2
	2
	
	
	

	296.
	Магазин
	ул. Сельская, 6
	0,15
	0,0375
	
	0,15
	
	
	
	
	

	297.
	Торгово-выставочный комплекс
	ул. Лермонтова, 59
	0,8
	0,2
	
	0,8
	
	
	
	
	

	298.
	Детский сад
	ул. Некрасовская, 76-а
	10
	2,5
	
	10
	
	
	
	
	

	299.
	Магазин
	ул. Нейбута, 10
	2
	0,5
	
	
	
	2
	
	
	

	300.
	Мастерская. Офис
	пр. 100-летия Владивостока, 31
	0,31
	0,0775
	
	0,31
	
	
	
	
	

	301.
	Мастерская. Офис
	пр. 100-летия Владивостока, 33
	0,31
	0,0775
	
	0,31
	
	
	
	
	

	302.
	Общественно-бытовой центр
	пр. Красного Знамени, 92-104
	31
	7,75
	
	
	
	
	31
	
	

	303.
	Торговый павильон
	ул. Военное шоссе, 21
	0,25
	0,0625
	
	0,25
	
	
	
	
	

	304.
	Комбинат бытового обслуживания
	ул. Завойко, 2
	2
	0,5
	
	
	
	2
	
	
	

	305.
	Комбинат бытового обслуживания
	ул. Баляева, 52
	1,35
	0,3375
	
	
	
	1,35
	
	
	

	306.
	Крытая стоянка автотранспорта 
	ул. Сабанеева, 15
	0,225
	0,05625
	
	
	
	0,225
	
	
	

	307.
	Крытая стоянка автотранспорта 
	ул. Нейбута, 83
	0,02
	0,005
	
	
	
	0,02
	
	
	

	308.
	Гаражный бокс
	ул. Луговая, 57-а
	0,25
	0,0625
	
	0,25
	
	
	
	
	

	309.
	Административно-хозяйственное здание
	ул. Завойко, 10
	3,53
	0,8825
	
	3,53
	
	
	
	
	

	310.
	МКУ ДСО ВГО
	проспект Океанский
	8,92
	2,23
	
	
	8,92
	
	
	
	

	311.
	Автомойка
	ул. Русская, 57б
	2,4
	0,6
	
	2,4
	
	
	
	
	

	312.
	Реконструкция гаража
	ул. Фадеева, 45-а
	0,47
	0,1175
	
	
	0,47
	
	
	
	

	313.
	Административное здание (парковка)
	ул. Алеутская, 47
	1,34
	0,335
	
	1,34
	
	
	
	
	

	314.
	Офисы
	пр. Красного Знамени, 65-г
	0,44
	0,11
	
	
	0,2
	0,24
	
	
	

	315.
	Административное здание
	ул. Семеновская, 7-в
	5,75
	1,4375
	
	
	5,75
	
	
	
	

	316.
	Офис
	ул. Семеновская, 6
	0,16
	0,04
	
	
	0,16
	
	
	
	

	317.
	Центр продаж и сервисного обслуживания автомобилей «Ниссан»
	ул. Тульская
	10
	2,5
	
	10
	
	
	
	
	

	318.
	Административное  здание
	проспект Народный,2а
	1,01
	0,2525
	
	
	1,01
	
	
	
	

	319.
	Склад
	ул. Крыгина, 88
	0,22
	0,055
	
	0,22
	
	
	
	
	

	320.
	Многофункциональный комплекс
	пр. Красного Знамени, 104
	44,47
	11,1175
	
	
	
	
	
	44,47
	

	321.
	Детский сад
	ул. Терешковой,
5-а
	22,5
	5,625
	
	
	
	12,5
	10
	
	

	322.
	Детский сад
	ул. Успенского, 88
	21,9
	5,475
	
	
	
	11,9
	10
	
	

	323.
	Детский сад
	ул. Порт-Артурская, 68
	3,6
	0,9
	
	
	
	
	
	3,6
	

	324.
	Ресторанно-гостиничный комплекс
	ул. Луговая, 50
	12,32
	3,08
	
	
	
	12,32
	
	
	

	325.
	Торговая зона
	ул. Героев Хасана, 12
	0,51
	0,1275
	
	
	0,51
	
	
	
	

	326.
	Магазин
	ул. Порт-Артурская, 127
	0,12
	0,03
	
	
	0,12
	
	
	
	

	327.
	Магазин-склад 
	ул. Минеральная, 1а
	0,25
	0,0625
	
	0,25
	
	
	
	
	

	328.
	Автосервис
	ул. Снеговая, 36
	0,76
	0,19
	
	
	0,76
	
	
	
	

	329.
	Склад промышленных товаров
	ул. Успенского, 58д
	0,14
	0,035
	
	
	0,07
	0,07
	
	
	

	330.
	Автосервис
	ул. Металлур-гическая, 1а
	0,32
	0,08
	
	0,32
	
	
	
	
	

	331.
	Магазин
	ул. Сахалинская, 50
	2,2
	0,55
	
	
	2,2
	
	
	
	

	332.
	Автозаправочная станция
	ул. Некрасовская,
57
	0,18
	0,045
	
	0,18
	
	
	
	
	

	333.
	Торговый центр «Ульяновский»
	ул. Ульяновская, 6
	1,56
	0,39
	
	
	1,56
	
	
	
	

	334.
	Торговый павильон
	ул. Русская, 57
	0,5
	0,125
	
	0,5
	
	
	
	
	

	335.
	Склад
	ул. Снеговая, 6
	0,15
	0,0375
	
	
	0,15
	
	
	
	

	336.
	Детский сад
	ул. Русская, 85
	9,505
	2,37625
	
	
	4
	5,505
	
	
	

	337.
	Офис
	пр. Острякова, 5
	0,35
	0,0875
	
	0,35
	
	
	
	
	

	338.
	Магазин
	ул. Военное шоссе, 1-а
	0,1
	0,025
	
	0,1
	
	
	
	
	

	339.
	Пристройка
	проспект, Океанский, 76
	0,48
	0,12
	
	
	0,48
	
	
	
	

	340.
	Склад
	ул. Фанзавод, 1
	0,05
	0,0125
	
	
	0,05
	
	
	
	

	341.
	Магазин, гостиница
	ул. Камская, 1
	0,6
	0,15
	
	
	0,6
	
	
	
	

	342.
	Магазин
	 ул. Кирова, 26
	0,08
	0,02
	
	0,08
	
	
	
	
	

	343.
	Офис
	ул. Бестужева, 40
	0,14
	0,035
	
	0,14
	
	
	
	
	

	344.
	Пансионат семейного типа 
	ул. Салтыкова и ул. Плещеева
	56,025
	14,00625
	
	
	20
	36,025
	
	
	

	345.
	Магазин
	ул. Адм. Кузнецова, 88
	0,39
	0,0975
	
	0,39
	
	
	
	
	

	346.
	 Производственный цех 
	ул. Снеговая, 34
	21
	5,25
	
	21
	
	
	
	
	

	347.
	Нежилое  здание
	ул. Бородинская, 28 д
	0,16
	0,04
	
	
	0,16
	
	
	
	

	348.
	Нежилое здание 
	Партизанский проспект, 44
	12,23
	3,0575
	
	
	12,23
	
	
	
	

	349.
	Магазин
	ул. Добровольс-кого, 9
	1,5
	0,375
	
	1,5
	
	
	
	
	

	350.
	Торговый комплекс «Дружба»
	ул. Русская, 4
	36,39
	9,0975
	
	
	
	
	36,39
	
	

	351.
	Торговый павильон
	ул. Ломоносова, 5
	2,2
	0,55
	
	2,2
	
	
	
	
	

	352.
	Офис в гаражно-строительном кооперативе №46
	ул. Нижнепор-товая, 2
	0,1
	0,025
	
	0,1
	
	
	
	
	

	353.
	Магазин
	ул. Борисенко, 40
	0,22
	0,055
	
	
	0,22
	
	
	
	

	354.
	Магазин
	ул. Шефнера, 15в
	0,25
	0,0625
	
	
	0,25
	
	
	
	

	355.
	Здание кафе
	ул. Фокина, 4/7 
	2,04
	0,51
	
	
	
	2,04
	
	
	

	356.
	Продовольственный магазин
	ул. Героев Варяга, 10а
	2,5
	0,625
	
	2,5
	
	
	
	
	

	357.
	Складской комплекс
	ул. Снеговая, 18а
	1,99
	0,4975
	
	
	
	1,99
	
	
	

	358.
	Магазин
	ул. Свердлова, 21
	0,08
	0,02
	
	0,08
	
	
	
	
	

	359.
	Станция технического обслуживания
	ул. Каплунова, 3
	0,055
	0,01375
	
	0,03
	0,025
	
	
	
	

	360.
	Магазин
	ул. Адм. Кузнецова, 48а
	0,137
	0,03425
	
	
	0,137
	
	
	
	

	361.
	Административное здание
	ул. Саратовская, 4
	0,96
	0,24
	
	
	
	0,96
	
	
	

	362.
	Магазин
	ул. Каштановая, 11
	0,5
	0,125
	
	
	
	0,5
	
	
	

	363.
	Административное здание с пристройкой
	ул. 2-я Поселковая, 1а
	0,85
	0,2125
	
	0,85
	
	
	
	
	

	364.
	Гаражные боксы
	ул. Адмирала  Юмашева, 18
	0,2
	0,05
	
	
	0,2
	
	
	
	

	365.
	Турбаза «Тихий океан»
	ул. Мысовая, 22
	93,6
	23,4
	
	33,6
	60
	
	
	
	

	366.
	Объект розничной торговли
	ул. Маковского, 132
	18,7
	4,675
	
	
	
	
	
	18,7
	

	367.
	Магазин
	ул. Надибаидзе, 28
	0,1
	0,025
	
	0,1
	
	
	
	
	

	368.
	Административное здание
	ул. Западная, 7
	5,04
	1,26
	
	5,04
	
	
	
	
	

	369.
	Торговый комплекс
	ул. 2-я Круговая, 14а, 14б
	0,227
	0,05675
	
	
	
	0,227
	
	
	

	370.
	Приемная Министра обороны Российской Федерации  на территории санатория «Океанский»
	ул. Шестая
	1,6
	0,4
	
	
	
	
	1,6
	
	

	371.
	Лабораторно-производственный корпус 
	ул. Снеговая, 121
	12,54
	3,135
	
	
	2,54
	10
	
	
	

	372.
	Объект 
	ул. Свердлова, 21
	75,473
	18,86825
	
	
	
	35,473
	40
	
	

	373.
	Административно-бытовое здание
	ул. Четвертая, 3
	1,73
	0,4325
	
	1
	0,73
	
	
	
	

	374.
	Общественно-торговый центр
	Океанский 
пр-т, 87
	1,98
	0,495
	
	
	
	1,98
	
	
	

	375.
	Магазин
	ул. Часовитина, 10
	0,25
	0,0625
	
	0,25
	
	
	
	
	

	376.
	Танатологический корпус на 1000 вскрытий
	ул. Русская
	70
	17,5
	
	70
	
	
	
	
	

	377.
	База отдыха семейного типа
	ул. Гражданская, 23
	20
	5
	
	
	
	
	20
	
	

	378.
	Салон красоты
	пр. Океанский, 42б
	0,3
	0,075
	
	0,3
	
	
	
	
	

	379.
	Предприятие бытового обслуживания
	ул. Борисенко, 40
	0,48
	0,12
	
	
	0,48
	
	
	
	

	380.
	Административно-бытовые помещения в ГСК 134
	ул. Баляева, 
48-а
	2,12
	0,53
	
	
	2,12
	
	
	
	

	381.
	Причал погрузочно-рзгрузочного комплекса
	ул. Дальзаводская, 2
	6,65
	1,6625
	
	6,65
	
	
	
	
	

	382.
	Производственное здание
	ул. Крыгина, 59
	1,57
	0,3925
	
	
	1,57
	
	
	
	

	383.
	Торговый комплекс с автопарковкой
	ул. Некрасовская, 55а
	31,15
	7,7875
	
	
	11,15
	20
	
	
	

	384.
	Офисное здание 
	Ланинский пер. 3
	3,4
	0,85
	
	
	3,4
	
	
	
	

	385.
	Магазин
	ул. 2-я Круговая, 12
	1,08
	0,27
	
	
	1,08
	
	
	
	

	386.
	Минигостиница
	ул. Посьетская, 41а
	3,68
	0,92
	
	
	3,68
	
	
	
	

	387.
	Торговый центр
	Океанский проспект, 43
	0,39
	0,0975
	
	
	0,39
	
	
	
	

	388.
	Гаражный бокс
	ул. Гульбиновича, 29
	0,45
	0,1125
	
	
	0,45
	
	
	
	

	389.
	Офис
	ул. Приходько, 15
	0,16
	0,04
	
	
	0,16
	
	
	
	

	390.
	Офис
	ул. Тухачевского, 26
	0,006
	0,0015
	
	
	0,01
	
	
	
	

	391.
	Административное здание
	ул. Авроровская, 17
	6,9
	1,725
	
	
	6,9
	
	
	
	

	392.
	Административное здание
	Океанский пр., 75-а
	1,12
	0,28
	
	
	1,12
	
	
	
	

	393.
	Кафе-кондитерская
	ул. Фокина, 4
	3,08
	0,77
	
	
	3,08
	
	
	
	

	394.
	Универсальный комплекс
	ул. Калинина, 27
	0,925
	0,23125
	
	
	0,925
	
	
	
	

	395.
	Мебельный магазин
	Вилкова, 14
	1,01
	0,2525
	
	
	1,01
	
	
	
	

	396.
	Административно-хозяйственный комплекс
	в районе ст. Спутник
	1
	0,25
	
	
	1
	
	
	
	

	397.
	Автомойка
	ул. Шепеткова, 6
	2
	0,5
	
	
	2
	
	
	
	

	398.
	Гараж с административными помещениями
	ул. Крылова, 3
	0,24
	0,06
	
	
	0,24
	
	
	
	

	399.
	Надстройка здания Приморского  краевого  онкологического диспансера  
	ул. Русская, 57-а
	19,05
	4,7625
	
	
	19,05
	
	
	
	

	400.
	Офис в жилом доме
	ул. Уборевича, 7а
	0,12
	0,03
	
	
	0,12
	
	
	
	

	401.
	Административно-торговый центр по продаже строительной техники и оборудования в районе 736 км автодороги Владивосток-Хабаровск
	ул. Тульская, 16
	4,17
	1,0425
	
	
	4,17
	
	
	
	

	402.
	Супермаркет продовольственных товаров в районе автобусной остановки
	ул. Тульская
	14,71
	3,6775
	
	
	14,71
	
	
	
	

	403.
	Торговый  центр 
	пр. Океанский, 98а
	2,133
	0,53325
	
	
	2,133
	
	
	
	

	404.
	Административное здание
	ул. Алеутская, 47
	4,96
	1,24
	
	
	
	4,96
	
	
	

	405.
	Кафе
	ул. Лермонтова, 31
	2,28
	0,57
	
	
	2,28
	
	
	
	

	406.
	Гаражный бокс
	ул. Пархоменко, 4
	0,5
	0,125
	
	
	0,5
	
	
	
	

	407.
	Магазин
	ул. Камская, 1
	0,7
	0,175
	
	
	0,7
	
	
	
	

	408.
	Торгово-бытовой центр
	ул. Ульяновская, 12/3
	7,284
	1,821
	
	
	7,284
	
	
	
	

	409.
	Административно-торговое здание
	ул. Курчатова, 34
	1,24
	0,31
	
	
	1,24
	
	
	
	

	410.
	Галерея искусств
	Адмиральский сквер
	0,68
	0,17
	
	
	0,68
	
	
	
	

	411.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивный комплекс «Чемпион»
	Партизанский проспект, 44
	127,29
	31,8225
	
	
	50
	77,29
	
	
	

	412.
	Надстройка мансардного этажа административного здания
	по ул. Нерчинская, 48а
	0,24
	0,06
	
	
	0,24
	
	
	
	

	413.
	Реконструкция здания (пристройка - ресторан, столовая, кафе)
	Народный проспект, 28
	16,2
	4,05
	
	
	16,2
	
	
	
	

	414.
	Пристройка к радиологическому корпусу  Приморского краевого онкологического диспансера 
	ул. Русская, 59
	69,51
	17,3775
	
	
	30
	39,51
	
	
	

	415.
	Хореографическая студия
	ул. Пихтовая, 66
	0,51
	0,1275
	
	
	0,51
	
	
	
	

	416.
	Офис
	ул. Пограничная,
12
	0,38
	0,095
	
	
	0,38
	
	
	
	

	417.
	Офис
	ул. Семеновская, 3а
	0,28
	0,07
	
	
	0,28
	
	
	
	

	418.
	Автозаправочная станция № 107
	ул. Снеговая,
2-д
	0,35
	0,0875
	
	
	0,35
	
	
	
	

	419.
	Офис
	ул. Уборевича, 4
	0,32
	0,08
	
	
	0,32
	
	
	
	

	420.
	Кафе китайской кухни
	в районе
ул. Фадеева, 4б
	16,66
	4,165
	
	
	16,66
	
	
	
	

	421.
	Гаражный бокс
	ул. Космонавтов, 8
	0,17
	0,0425
	
	
	0,17
	
	
	
	

	422.
	Центр бытового обслуживания населения
	ул. Воровского, 26
	1,2
	0,3
	
	
	1,2
	
	
	
	

	423.
	Гаражный бокс
	ул. Космонавтов, 17
	0,17
	0,0425
	
	
	0,17
	
	
	
	

	424.
	Торговый центр
	ул. Спортивная,
4 а
	27,54
	6,885
	
	
	7,54
	0
	
	20
	

	425.
	Офис
	ул. Каплунова, 1
	0,08
	0,02
	
	
	0,08
	
	
	
	

	426.
	Дом отдыха
	ул. Нарвская, 49
	40,14
	10,035
	
	
	40,14
	
	
	
	

	427.
	Котельная
	ул. Радио
	0,47
	0,1175
	
	
	0,47
	
	
	
	

	428.
	Профилакторий
	ул. Снеговая, 19б
	0,5
	0,125
	
	
	0,25
	0,25
	
	
	

	429.
	Храм св. преподобного  Сергия Радонежского
	ул. Черняховского, 13
	3,25
	0,8125
	
	
	
	3,25
	
	
	

	430.
	Жилой дом 
	ул. Десятая, 40
	0,25
	0,0625
	
	
	
	0,25
	
	
	

	431.
	Продуктовый магазин «Арка»
	ул. Надибаидзе, 17
	0,39
	0,0975
	
	
	0,39
	
	
	
	

	432.
	Тепличный комплекс 
	в районе ул. Шестая
	0,5
	0,125
	
	
	
	0,5
	
	
	

	433.
	Центр ландшафтного дизайна
	Океанский
пр-т, 74
	0,36
	0,09
	
	
	0,36
	
	
	
	

	434.
	Офис
	ул. Завойко, 10
	0,5
	0,125
	
	
	0,5
	
	
	
	

	435.
	Гаражный бокс №21
	ул. Вострецова, 17
	0,05
	0,0125
	
	
	0,05
	
	
	
	

	436.
	Сервисный пункт обслуживания автомобилей
	ул. Военное шоссе, 46
	0,3
	0,075
	
	
	
	0,3
	
	
	

	437.
	Многоуровневая парковка
	в районе ул. Громова, 6
	1,25
	0,3125
	
	
	
	1,25
	
	
	

	438.
	Магазин
	в районе ул. Нейбута, 17
	0,42
	0,105
	
	
	0,42
	
	
	
	

	439.
	Цветочный павильон
	пр-т Красного Знамени, 73
	0,1
	0,025
	
	0,1
	
	
	
	
	

	440.
	Пристройка к зданию 
	Океанский проспект, 74б
	0,48
	0,12
	
	
	0,48
	
	
	
	

	441.
	Пункт общественного питания
	 Народный проспект, 19
	30
	7,5
	
	
	
	15
	15
	
	

	442.
	Административное здание, гараж
	ул. Иртышская, 5а
	0,48
	0,12
	
	
	
	0,48
	
	
	

	443.
	Автомойка. Офис
	ул. Пшеницына, 4а 
	2,06
	0,515
	
	
	
	2,06
	
	
	

	444.
	Магазин-павильон №32
	в районе ул. Военное шоссе, 1а
	0,1
	0,025
	
	
	0,1
	
	
	
	

	445.
	Магазин
	Океанский пр-т, 90
	0,18
	0,045
	
	
	
	
	0,18
	
	

	446.
	Магазин
	ул. Сафонова, 8а
	0,45
	0,1125
	
	
	
	0,45
	
	
	

	447.
	Кафе «Горянка» 
	ул. Лазурная, 7 
	4,93
	1,2325
	
	
	
	4,93
	
	
	

	448.
	Ресторан
	в районе ул. Калинина, 9
	4,31
	1,0775
	
	
	
	
	4,31
	
	

	449.
	Магазин
	в районе ул. 2-я Шоссейная, 8 
	0,7
	0,175
	
	
	
	0,7
	
	
	

	450.
	Магазин «Удача»
	ул. Адмирала Угрюмова, 8
	0,27
	0,0675
	
	
	
	
	0,27
	
	

	451.
	Кафе, прачечная
	в районе ул. Острякова, 13
	22,85
	5,7125
	
	
	
	
	22,85
	
	

	452.
	Административное здание
	ул. Калинина, 243
	0,38
	0,095
	
	
	0,38
	
	
	
	

	453.
	Гаражный бокс №137 в ГСК 134
	в районе ул. Бородинская, 28
	0,05
	0,0125
	
	
	
	0,05
	
	
	

	454.
	Автодром. Бытовые помещения
	ул. Западная, 29
	0,66
	0,165
	
	
	
	0,66
	
	
	

	455.
	Магазин
	ул. Некрасовская, 61а
	0,13
	0,0325
	
	
	0,13
	
	
	
	

	456.
	Объект бытового обслуживания
	ул. 1-я Поселковая, 23
	2,34
	0,585
	
	
	
	2,34
	
	
	

	457.
	Гаражный бокс
	в районе ул. Нерчинская, 42
	0,15
	0,0375
	
	
	
	0,15
	
	
	

	458.
	Общежития № 1, № 2
	ул. Державина, 57, 59
	32,9
	8,225
	
	
	
	
	32,9
	
	

	459.
	Торговый павильон
	ул. Постышева, 29
	0,14
	0,035
	
	
	0,14
	
	
	
	

	460.
	Надстройка существующего здания
	ул. Гамарника, 3б
	1,1
	0,275
	
	
	
	1,1
	
	
	

	461.
	База для хранения и перевалки грузов
	ул. 2-я Шоссейная, 1
	6,88
	1,72
	
	
	
	6,88
	
	
	

	462.
	Реконструкция здания хранилища
	ул. Днепровская, 29
	0,8
	0,2
	
	
	
	0,8
	
	
	

	463.
	Административно-бытовое здание
	в районе ул. Четвертая, 3
	1,73
	0,4325
	
	
	
	
	1,73
	
	

	464.
	Кинотеатр «Владивосток»
	ул. Трамвайная, 16
	15,732
	3,933
	
	
	
	
	15,732
	
	

	465.
	Склад
	в районе ул. Шишкина, 3
	50
	12,5
	
	
	
	
	50
	
	

	466.
	Административно-производственное здание
	пр-т 100-летия Владивостока, 159к
	0,4
	0,1
	
	
	
	0,4
	
	
	

	467.
	Офисы, склады, гостиница, ресторан, кафе
	ул. Командорская, 11
	154,3
	38,575
	
	
	
	24,3
	130
	0
	

	468.
	Бизнес-инкубатор
	в районе ул. Добровольского, 20
	9,6
	2,4
	
	
	
	
	9,6
	
	

	469.
	Галерея современного искусства
	ул. Корабельная Набережная
	0,68
	0,17
	
	
	
	0,68
	
	
	

	470.
	Административное здание
	ул. Суханова, 5а
	100
	25
	
	
	
	0
	50
	50
	

	471.
	Детский сад
	ул. Аренского, 81
	4
	1
	
	
	
	4
	
	
	

	472.
	Административно-служебное здание
	пер. Ленинский, 3
	3,4
	0,85
	
	
	
	3,4
	
	
	

	473.
	Автозаправочная станция
	ул. Некрасовская, 96
	0,18
	0,045
	
	
	
	0,18
	
	
	

	474.
	Офис в жилом доме
	ул. Калинина, 33
	0,13
	0,0325
	
	
	0,13
	
	
	
	

	475.
	Офисное помещение
	ул. Верхнепор-товая, 27
	0,39
	0,0975
	
	
	0,39
	
	
	
	

	476.
	Здание автосервиса
	ул. Снеговая, 13
	0,5
	0,125
	
	
	0,5
	
	
	
	

	477.
	Кафе-шашлычная
	ул. Верещагина, 12а
	1,66
	0,415
	
	
	1,66
	
	
	
	

	478.
	Пристройка к зданию дома быта с размещением кафе
	ул. Русская, 46
	10,79
	2,6975
	
	
	
	
	
	10,79
	

	479.
	Информативно-выставочный комплекс
	в районе пер. Ленинский, 3
	3,4
	0,85
	
	
	3,4
	
	
	
	

	480.
	Строительство под ключ здания детского сада
	ул. Харьковская, 1
	22,07
	5,5175
	
	
	
	
	
	22,07
	

	481.
	Магазин
	ул. Тухачевского, 46
	1
	0,25
	
	
	1
	
	
	
	

	482.
	Комплекс автосервиса с кафе
	ул. Борисенко, 40
	4
	1
	
	4
	
	
	
	
	

	483.
	Торговый павильон
	ул. Вилкова, 11
	0,33
	0,0825
	
	0,33
	
	
	
	
	

	484.
	Реконструкция подземного перехода
	ул. Светланская, 29
	8,92
	2,23
	
	0,92
	8
	
	
	
	

	485.
	Склад
	ул. Чапаева, 2д
	0,23
	0,0575
	
	0
	0,23
	
	
	
	

	486.
	Супермаркет с бытовыми помещениями
	ул. Черняховского, 5
	11,22
	2,805
	
	11,22
	
	
	
	
	

	487.
	Многоуровневая автостоянка
	ул. Калинина, 14
	5,735
	1,43375
	0
	0
	5,735
	0
	0
	0
	

	488.
	Предприятие бытового обслуживания
	ул. Черняховского, 5
	0,483
	0,12075
	0
	0
	0,483
	0
	0
	0
	

	489.
	Торговый комплекс
	ул. Русская, 65
	0,96
	0,24
	0
	0
	0,96
	0
	0
	0
	

	490.
	Ресторанно-гостиничный комплекс
	ул. Станюковича, 48
	33,43
	8,3575
	0
	0
	0
	3,43
	10
	20
	

	491.
	Склад открытого типа
	ул. 2-я Шоссейная, 2
	0,65
	0,1625
	0
	0
	0
	0,65
	0
	0
	

	492.
	Административное здание 
	ул. Семеновская, 21а
	0,778
	0,1945
	0
	0
	0
	0,778
	0
	0
	

	493.
	Выставочный зал
	ул. Бестужева, 40а
	0,6
	0,15
	0
	0
	0
	0,6
	0
	0
	

	494.
	Административное здание
	ул. Острякова, 4а
	0,96
	0,24
	0
	0
	0
	0,96
	0
	0
	

	495.
	Строительство гаража
	ст. Первая Речка
	0,765
	0,19125
	0
	0
	0
	0,765
	0
	0
	

	496.
	Крытый каток
	ул. 2-я Поселковая, 34
	24
	6
	0
	0
	0
	10
	14
	0
	

	497.
	Офисное помещение надстройка 
	пр. Красного Знамени, 38
	0,21
	0,0525
	0
	0
	0
	0,21
	0
	0
	

	498.
	Лодочная станция с индивидуальными эллингами и помещениями
	ул. Кирова, 93
	20
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	

	499.
	Культурно-развлекательный комплекс
	ул. Дальзаводская, 31
	5,8
	1,45
	0
	0
	0
	0
	5,8
	0
	

	500.
	Надстройка мансардного этажа
	ул. Прапорщика Комарова, 19
	0,5
	0,125
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	

	501.
	Магазин-склад
	ул. Вертолетная, 1
	0,18
	0,045
	0
	0
	0
	0,18
	0
	0
	

	502.
	Торгово-выставочный комплекс
	ул. Калинина, 6а
	69,24
	17,31
	0
	0
	0
	69,24
	0
	0
	

	503.
	Торгово-бытовой комплекс
	ул. Глинки, 75
	3,53
	0,8825
	0
	0
	0,53
	3
	0
	0
	

	504.
	Многофункциональный рекреационно-развлекательный центр на земельном участке
	ул. Татарская, 38
	658,8
	164,7
	0
	0
	
	358,8
	150
	150
	

	505.
	Объекты розничной торговли на земельном участке  площадью 2100 кв. м
	в районе ул. Лермонтова, 41
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	

	506.
	Объекты предпринимательской деятельности на земельном участке  площадью 2775 кв. м 
	в районе ул. Лермонтова, 56
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	

	507.
	Профилакторий
	ул. Снеговая, 19б
	0,5
	0,125
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5
	

	508.
	Объект бытового обслуживания
	ул. Адмирала Кузнецова, 48
	1,84
	0,46
	0
	0
	0
	0
	0
	1,84
	

	509.
	Гаражные боксы
	№ 20, № 40,
№ 48, № 58,
№ 59, № 60
	1,38
	0,345
	0
	0
	1,38
	0
	0
	0
	

	510.
	Рыбный цех
	ул. Приморская, 8-в
	10,11
	2,5275
	0
	0
	10,11
	0
	0
	0
	

	511.
	Котельная
	ул. Катерная, 12
	49,2
	12,3
	0
	0
	49,2
	0
	0
	0
	

	512.
	Учебный блок, общежитие № 4 (ВГУЭС)
	ул. Гоголя - Державина
	40,708
	10,177
	0
	0
	40,708
	0
	0
	0
	

	513.
	Магазин оптовой торговли 
	ул. Енисейская, 7
	9,02
	2,255
	0
	0
	9,02
	0
	0
	0
	

	514.
	Медицинский центр в жилом доме 
	пр. 100-летия Владивостока
	0,83
	0,2075
	0
	0
	0,83
	0
	0
	0
	

	515.
	Цех
	ул. Калинина, 14/1
	0,82
	0,205
	0
	0
	0,82
	0
	0
	0
	

	516.
	Ремонтная мастерская
	в районе ул. Тунгусская, 69
	0,3
	0,075
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0
	

	517.
	Магазин
	в районе ул. Луговая, 83
	0,5
	0,125
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0
	

	518.
	Магазин
	в районе ул. Сабанеева, 15
	0,5
	0,125
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0
	

	519.
	Храм
	ул. Черняховского, 13
	3,25
	0,8125
	0
	0
	3,25
	0
	0
	0
	

	520.
	Гараж 
	в районе ул. Кирова, 40
	0,1
	0,025
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	

	521.
	Склад
	ул. Пограничная, 26
	0,15
	0,0375
	0
	0
	0,15
	0
	0
	0
	

	522.
	База
	ул. Западная, 10
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	523.
	Магазин
	ул. Амурская, 8
	0,85
	0,2125
	0
	0
	0
	0,85
	0
	0
	

	524.
	Магазин
	ул. Шишкина, 4
	0,26
	0,065
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	

	525.
	Склад-магазин
	склад-магазин, ул. Спортивная,4
	0,945
	0,23625
	0
	0
	0
	0,91
	0
	0
	

	526.
	Супермаркет с кафе
	ул. Баляева, 52
	4
	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	

	527.
	Склад
	ул. Авроровская, 1
	0,8
	0,2
	0
	0
	0
	0,8
	0
	0
	

	528.
	Кафе
	ул. Фонтанная, 2
	
	0
	0
	0
	0
	15,84
	0
	0
	

	529.
	Магазин
	ул. Невельского, 25
	0,5
	0,125
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	

	530.
	Автозаправочная станция
	пр. 100-летия Владивостока, 165-г
	0,25
	0,0625
	0
	0
	0
	0,25
	0
	0
	

	531.
	Склад
	ул. Пихтовая, 8
	2,25
	0,5625
	0
	0
	0
	2,25
	0
	0
	

	532.
	Гараж
	ул. Адмирала Макарова, 15
	0,17
	0,0425
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	533.
	Магазин
	ул. Воровского, 18
	1,26
	0,315
	0
	0
	0
	1,26
	0
	0
	

	534.
	Автомойка
	ул. 2-я Шоссейная, 8
	1,68
	0,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	535.
	Производственно-складской комплекс 
	ул. Снеговая, 13
	1,865
	0,46625
	0
	0
	0
	1,865
	0
	0
	

	536.
	Офис в здании
	ул. Адмирала Фокина, 1а
	1,2
	0,3
	0
	0
	0
	1,2
	0
	0
	

	537.
	Торговый павильон 
	ул. Чкалова, 12
	0,25
	0,0625
	0
	0
	0
	0,25
	0
	0
	

	538.
	Овощной магазин 
	пр. 100-летия Владивостока, 37а
	0,13
	0,0325
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0
	

	539.
	Учебно-производственная база
	ул. Добровольс-кого, 20
	24
	6
	0
	0
	0
	0
	22,9
	0
	

	540.
	Группа жилых домов 
	ул. Русская, 57
	260,49
	65,1225
	0
	0
	0
	0
	260,49
	0
	

	541.
	Деловой центр
	ул. Запорожская, 77
	45,3
	11,325
	0
	0
	0
	0
	45,3
	0
	

	542.
	Административное здание 
	ул. Фастовская, 10а
	0,4
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0,4
	0
	

	543.
	База
	ул. Харьковская, 10а
	2,25
	0,5625
	0
	0
	0
	0
	2,52
	0
	

	544.
	База отдыха
	в районе б. Лазурная
	1
	0,25
	0
	0
	0
	0
	1,0
	0
	

	545.
	Административное здание 
	ул. Гоголя, 30
	1
	0,25
	0
	0
	0
	0
	1,0
	0
	

	546.
	Нежилое здание 
	ул. Прапорщика Комарова, 32
	0,8
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0,8
	0
	

	547.
	Административное здание 
	ул. Прапорщика Комарова, 12
	8,88
	2,22
	0
	0
	0
	0
	8,88
	0
	

	548.
	Торговый павильон
	ул. Адмирала Юмашева, 11а
	0,59
	0,1475
	0
	0
	0
	0
	0,59
	0
	

	549.
	Испытательная лаборатория
	ул. Сабанеева, 22
	3,696
	0,924
	0
	0
	0
	0
	3,696
	0
	

	550.
	Игорная зона
	побережье бухты Пионерской, дом 11
	2770,5
	692,625
	450
	500
	500
	500
	500
	320,5
	

	551.
	Земельные участки на территории ВГО, представленные на согласование под строительство объектов  управлением градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока  за период 2011-2012 гг.
	микрорайон «Снеговая падь», район сопки Орлиной, район полуострова Шкота
	6545,2
	
	0
	0
	0
	0
	557,26
	500
	5488

	Итого по объектам на материковой части ВГО
	13721,
	1795,21
	451,3
	763,58
	1258,43
	1644,2
	1959,8
	1802,1
	5488

	Прочие объекты на о. Русский

	552.
	Инновационный центр
	полуостров Саперный, о. Русский, бухта Балка
	14,92
	3,73
	14,92
	0
	0
	0
	0
	0
	

	553.
	Высшее образовательное учреждение Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
	о. Русский,
пос. Аякс
	96,42
	24,105
	0
	96,42
	0
	0
	0
	0
	

	554.
	Научно-образовательный комплекс «Приморский Океанариум»
	о. Русский, 
полуостров Житкова
	1067,7
	266,935
	500
	300
	267,74
	0
	0
	0
	

	555.
	Многофункциональный комплекс 
	о. Русский, 
полуостров Саперный, мыс Мелководный
	15
	3,75
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	

	556.
	Духовно-просветительский центр
	о. Русский,
полуостров Саперный
	14,34
	3,585
	0
	0
	14,34
	0
	0
	0
	

	557.
	Инженерный центр
	о. Русский, 
п-ов Саперный, бухта Труда
	670
	167,5
	0
	20
	300
	350
	0
	0
	

	558.
	Инженерный центр
	о. Русский, 
полуостров Саперный, бухта Аякс
	1300
	325
	0
	0
	50
	400
	400
	450
	

	559.
	Комплекс НИИ ДВФУ РАН, научный парк, коммерческо-деловая зона, объекты системы сервисного обслуживания
	о. Русский, 
п-ов Саперный
	24572
	6143
	
	
	
	
	
	
	18768

	Итого по прочим объектам на о. Русский
	27750
	6937,60
	529,92
	416,42
	632,08
	750
	400
	450
	18768

	Всего по прочим объектам о. Русский
	41472
	8732,8
	981,2
	1180
	1890,5
	2394,2
	2359,8
	2252,1
	24256

	Всего по жилищному фонду и прочим объектам
	177952
	39236,8
	4637,9
	7924,84
	18104,1
	20219
	20159
	16691
	84056


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ВГО
	№ п/п
	Наименования основных мероприятий
	Год реализации
	Ед. изм.

	Мероприятия по строительству и реконструкции источников водоснабжения, станций очистки воды

	1.
	Строительство сооружения  обработки промывных вод и узла  обезвоживания осадка на декантерах станций водоподготовки НФС АГУ
	2013-2015
	1 шт.

	2.
	Строительство сооружений обработки промывных вод и узла обезвоживания осадка на декантерах станций водоподготовки БГУ
	2015-2017
	1 шт.

	3.
	Внедрение системы УФ-обеззараживания воды на 1 очереди НФС АГУ
	2015
	1 шт.

	4.
	Проектирование и строительство установки КИМ (контрольно-измерительный модуль) - «Коагулянт-осветлитель», КИМ АДК (автоматическое дозирование реагента) и КИМ «Хлор-мониторинг» на площадке очистных сооружений II очереди НФС АГУ
	2016-2017
	1 шт.

	5.
	Реконструкция дрен водозабора на р. Шкотовка
	2019
	80 тыс. м3/сут.

	6.
	Замена запорной арматуры и сетей в камере регулирования напора АГУ-НФС
	2017
	15 шт.

	7.
	Замена запорной арматуры и сетей в головных сооружениях АГУ-НФС
	2018
	28 шт.

	8.
	Наращивание мощности Богатинского гидроузла для водоснабжения г. Владивостока
	2016-2019
	88,67 тыс. м3/сут.

	9.
	Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений Артемовского гидроузла 
	2016-2019
	297,2 тыс. м3/сут.

	10.
	Сооружения обработки промывных вод и узел обезвоживания осадка на декантерах станции водоподготовки Пионерского гидроузла
	2014-2019
	5760,0 м3/сут.

	11.
	Гипохлорит натрия на I очереди НФС АГУ
	2015
	240,0 кг/сут. по хлору

	12.
	Гипохлорит натрия на II очереди НФС АГУ
	2014-2016
	360,0 кг/сут. по хлору

	13.
	Реконструкция отстойников II очереди очистных сооружений БГУ
	2014
	50,0 тыс. м3/сут.

	14.
	Пересыпка фильтров I очереди очистных сооружений НФС АГУ
	2014-2015
	5 шт.

	15.
	Пересыпка фильтров I очереди очистных сооружений ПГУ
	2014-2016
	8 шт.

	16.
	Модернизация лабораторной базы
	2014-2015
	4 шт.

	17.
	Мероприятия по повышению барьерной функции водопровода г. Владивостока на сооружениях АГУ, БГУ
	2014-2023
	2 шт.

	18.
	Установка «УНИТОК» на I очереди НФС АГУ
	2015
	1 шт.

	19.
	Реконструкция дрен Шкотовского водозабора
	2014-2016
	4 шт.

	20.
	Альголизация Богатинского водохранилища
	2014-2016
	14,5 млн. м3

	21.
	Альголизация Артемовского водохранилища
	2014-2019
	118,2 млн. м3

	22.
	Замена запорной арматуры насосов (18 шт.), насосных агрегатов (6 шт.) и сетей насосной станции 4-го подъема «Горностай»
	2017-2018
	24 шт.

	Реконструкция, модернизация станций очистки воды

	23.
	Замена секущей запорной арматуры (8 шт.) и запорной арматуры насосов (6 шт.), насосных агрегатов (2 шт.) и сетей насосной станции 2-го подъема БГУ
	2017-2018
	9 шт.

	24.
	Замена запорной арматуры насосов (27 шт.), насосных агрегатов (9 шт.) и сетей насосной станции № 2 2-го подъема НФС АГУ
	2019
	36 шт.

	25.
	Замена секущей запорной арматуры (12 шт.), запорной арматуры насосов (30 шт.), насосных агрегатов (10 шт.) и сетей насосной станции 3-го подъема НФС АГУ
	2019
	24 шт.

	26.
	Замена запорной арматуры насосов (6 шт.), насосных агрегатов (2 шт.) и сетей насосной станции РДС
	2018-2019
	8 шт.

	27.
	Замена насосных агрегатов (3 шт.) насосной станции 2-го подъема ПГУ
	2018
	3 шт.

	28.
	Замена насосных агрегатов (3 шт.) насосной станции  «Подгороденка»
	2018
	3 шт.

	29.
	Модернизация ВНС «Подгороденка с увеличением производительности
	2014-2017
	2000 м3/ч

	30.
	Модернизация ВНС «Иртышская» с увеличением производительности  
	2017-2018
	на 300 м3/ч

	31.
	Модернизация ВНС 64 мкр. с увеличением производительности до 
200 м3/час
	2016
	на 200 м3/ч

	32.
	Модернизация ВНС «Голдобино» с увеличением производительности на 100 м3/ч
	2018
	100 м3/час

	33.
	Строительство ВНС №9 микрорайона с резервуаром на отм. 150 м, и кольцевым водопроводом Д-400 из них: проектирование и строительство РЧВ на площадке существующего резервуара «Клинический» 1000 м3, в том числе проектирование и строительство переливного коллектора
	2014-2016
	W=1000 м3

	34.
	Модернизация ВНС «Некрасовская» с увеличением производительности
	2017-2018
	на 1260 м3/час

	35.
	Модернизация ВНС «Днепровская» с увеличением производительности
	2017-2018
	на 2500 м3/час

	36.
	Модернизация ВНС «Клиническая» с увеличением диаметра
	2015-2017
	на 200 м3/час

	37.
	Модернизация ВНС «Центральная»
	2016-2018
	на 500 м3/час

	38.
	Модернизация системы электроснабжения ВНС
	2014-2023
	

	39.
	Проектирование и строительство водопроводной насосной станции для водоснабжения объектов, расположенных на земельном участке по ул. Артековская
	2016-2018
	198м3/сут.

	40.
	Проектирование и строительство ВНС II подъема на о. Русский
	2014-2023
	2020 м3/час

	41.
	Модернизация ВНС № 1, ВНС № 2, ВНС № 3 с увеличением производительности
	2014-2023
	до 1160 м3/час каждая

	Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды (далее - РЧВ)

	42.
	Проектирование и строительство РЧВ в районе Токаревского маяка 
	2016
	W=2000 м3

	43.
	Модернизация ВНС «Карьерная верхняя» с увеличением производительности до 40 м3/час
	2016-2017
	40 м3/час

	44.
	Строительство РЧВ на с. Орлиной
	2016-2017
	W= 1000 м3 - 1 шт.

	45.
	Модернизация РЧВ на с. Холодильник
	2016-2017
	W= 1000 м3 - 1 шт.

	46.
	Строительство РЧВ на с. Холодильник
	2018
	W= 1000 м3 - 1 шт.

	47.
	Обследование, окончание строительством РЧВ на ВНС «Голдобино»
	2016-2017
	W= 3000 м3 - 2 шт.

	48.
	Обследование и ввод в эксплуатацию РЧВ на ВНС «71 мкр»
	2016
	W= 1000 м3 - 1 шт.

	49.
	Модернизация и ввод в эксплуатацию РЧВ «с. Почтовая» 3000 м3
	2016-2018
	W= 3000 м3 - 1 шт.

	50.
	Восстановление существующих РЧВ  «Выселковые»
	2019
	W= 1000 м3 – 2 шт.

	51.
	Модернизация и ввод в эксплуатацию РЧВ «Центрального р-на» 2* 1000 м3
	2019-2023
	W= 1000 м3 – 2 шт.

	52.
	Строительство РЧВ на площадке ВНС «Подгороденка»
	2016-2023
	W= 20000 м3 – 2 шт.

	53.
	Проектирование и строительства РЧВ на о. Русский
	2014-2016
	W= 5000 м3 – 4 шт.

	54.
	Проектирование и строительство РЧВ «Седанка» на площадке очистных сооружений ПГУ
	2018-2023
	W= 6000 м3 – 1 шт.

	55.
	Окончание строительства и ввод в эксплуатацию РЧВ на с. Опорная
	2015-2019
	W= 15000 м3 - 2 шт.

	Реконструкция и строительство  водопроводов по существующей трассе с увеличением диаметра

	56.
	Реконструкция изношенных водопроводных сетей «Подгороденка» - насосная станция II подъема БГУ 
	2016-2019
	5,82 км

	57.
	Реконструкция изношенных водопроводных сетей водовод н.с. I п. ПГУ - н.с. II п. ПГУ Д=500 мм
	2017-2019
	1,55 км

	58.
	Реконструкция изношенных водопроводных сетей водовод н.с. II п. БГУ - н.с. II п. ПГУ Д=500 мм
	2016
	8,51 км

	59.
	Строительство по существующей трассе III водовода Д=700 мм с увеличение диаметра до 1200 мм (от ВНС СГУ II подъема до Центральной клинической больницы)
	2014-2019
	3,6 км

	60.
	Строительство по существующей трассе III водовода Д=700 мм с увеличение диаметра до 1200 мм (от Центральной клинической больницы)напорного  водопровода Д=300 мм на ВНС «Кирова»
 (ул. Кирова, 62)
	2016-2023
	2,17 км

	61.
	Строительство по существующей трассе III водовода Д=700 мм с увеличение диаметра до 800 мм (от всасывающего водопровода Д=300 мм на ВНС «Кирова» (ул. Кирова, 62) до пр.100-летия Владивостока, 51)
	2017-2023
	3,4 км

	62.
	Строительство III водовода от НФС до ВНС «Муравейка» с насосными станциями II, III и IV подъема 
	2020-2023
	

	63.
	Водовод от РЧВ на с. Опорная до РЧВ «Морское кладбище» 
	2016-2018
	

	64.
	Подводный переход через пролив Босфор восточный 2Д=700 мм 
	2015-2016
	

	65.
	Проектирование и строительство водовода 2Д=600 мм на о. Русский от подводного перехода до площадки РЧВ 
	2015-2016
	

	66.
	Проектирование и строительство водовода Д=1200 мм от водопровода 2Д=800 мм (район мкр. «Снеговая падь») до РЧВ на с. Опорная 
	2020-2023
	

	67.
	Строительство по существующей трассе водовода № 1 (от н.с. II п. НФС АГУ- н.ст. «Подгороденка» с увеличением диаметра до 1400 мм и строительством перемычки между I и II водоводами Д=1200 мм)
	2014-2019
	29,64 км

	68.
	Строительство по существующей трассе водовода от ВНС «Подгороденка» до ВНС II подъема БГУ с увеличением диаметра до 1400 мм 
	2015-2019
	5,82 км

	69.
	Строительство по существующей трассе водовода от ВНС II подъема БГУ до ВНС II подъема ПГУ с увеличением диаметра до 1400 мм 
	2015-2023
	8,51 км

	70.
	Реконструкция водопровода  Д=500 мм по ул. Калинина,14
	2017-2019
	0,55 км

	71.
	Строительство по существующей трассе водовода Д=500 мм по ул. Шкотовской 1-28
	2014-2015
	1,54 км

	72.
	Строительство по существующей трассе водовода Д=400 мм на участке ул. Спортивная 2 - ул. Фадеева, 4
	2014
	0,346 км

	73.
	Строительство по существующей трассе всасывающих линий на ВНС «Голдобино» Д=500
	2014
	0,2 км

	74.
	Проектирование и строительство водовода Д=426 мм от пр. Красного Знамени, 131 до РЧВ на отм. 195 м
	2014
	0,317 км

	75.
	Перекладка по существующей трассе водовода Д=50 мм от ВНС «Подгороденка до в/узла на
г. Артем
	2014-2015
	1,9 км

	76.
	Перекладка по существующей трассе водовода Д=600 мм от ул. Интернациональная, 57 до ул. Вилкова, 13
	2014-2015
	0,5 км

	77.
	Строительство по существующей трассе водовода 2Д=600 мм на п-ве Саперный о. Русский
	2015-2023
	2,5 км

	78.
	Проектирование и строительство водовода 2Д=500 мм на п-ве Саперный о. Русский
	2015-2023
	7,5 км

	79.
	Строительство по существующей трассе водопровода Д=325 мм ул. Кирова, 68 (Чкалова 13) – 
ул. Каспийская, 7
	2014
	0,761 км

	80.
	Строительство по существующей трассе водопровода Д=325 мм ул. Лермонтова, 67 - ул. Беговая, 1 в пос. Трудовое
	2014-2015
	1,2 км

	81.
	Строительство по существующей трассе водопровода Д=160-200 мм ул. Спортивная, 1, 2 -
 ул. Фадеева 
	2014-2015
	1,256 км

	82.
	Строительство водовода Д=300 мм - 410 п.м от Океанского пр., 46, до ул. Томская 
	2017
	0,41 км

	83.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от водопровода Д=300 мм (в районе пер. Аксаковский) до перекладываемого водопровода по пер. Некрасовский
	2017-2023
	0,815 км

	84.
	Проектирование и строительство кольцевой сети водопровода  Д=200 мм от Некрасовской, 48 до водопровода Д=200 мм, проложенного в районе жилого дома по ул. Володарского, 8
	2016
	0,5 км

	85.
	Проектирование и строительство водопровода Д=700 мм (от ВНС 64 мкр. подающий на ВНС «Центральная»)
	2016-2018
	1,5 км

	86.
	Корректировка проекта и строительство водовода от РЧВ на с. Опорной до ВНС 64 мкр. Д=700 мм
	2014-2018
	3

	87.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от напорного водовода 2Д=500 мм ВНС «Голдобино» до водовода Д=500 мм Д=500 мм (в районе ул. 2-я Поселковая)
	2015-2018
	2,0 км

	88.
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=300 мм от кольцевого водопровода Д=300 мм до границы земельного участка жилой застройки в районе ул. Босфора, 3
	2015-2018
	0,2 км

	89.
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=200 мм от существующего водовода Д=1200 мм до границы земельного участка жилой застройки в районе ул. Щитовая (Уссурийский район)
	2017-2018
	0,10 км

	90.
	Проектирование и строительство водопроводных линий 2 Д=100 мм от водовода Д=1200 мм до границ земельных участков в районе ул. Артековская 2, 10 и 26
	2016-2019
	0,60 км

	91.
	Проектирование и строительство водопроводных линий 2 Д=100 мм от водовода Д=1200 мм до границ земельных участков в районе мыса Чумака, с/т «Пионер»
	2016-2019
	1,60 км

	92.
	Проектирование и строительство водопроводных линий 2 Д=100 мм от водовода Д=1200 мм до границ земельных участков в ул. Лазурной
	2016-2019
	0,60 км

	93.
	Проектирование и строительство водопровода Д=100 мм от водопровода Д=300 мм до границы земельного участка в районе ул. Раевского
	2016
	0,10 км

	94.
	Проектирование и строительство водопровода Д=2100 мм от водовода Д=900 мм до границы земельного участка в районе ул. Раевского
	2019
	0,60 км

	95.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм от водовода Д=900 мм до водопровода Д=100 мм. Проектирование и строительство водопровода 2Д=100 мм от кольцевого водопровода до границы земельного участка в районе ул. Шевченко
	2018-2019
	1,60 км

	96.
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=100 мм от кольцевого водопровода (по ул. Шевченко) до границы земельного участка со строительством промежуточной водопроводной насосной станции 
	2018-2019
	1,40 км

	97.
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=100 мм от водопровода Д=300 мм (в районе ул. 50 лет Октября, 4)
	2017-2019
	2,20 км

	98.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм от водовода Д=1200мм. Проектирование и строительство водопровода 2Д=100 мм от кольцевого водопровода до границ земельных участков в районе бухты Горностай
	2015-2017
	2,50 км

	99.
	Перекладка водопровода Д=200 мм с увеличением диаметра до 300 мм - 1,4 км; перекладка водопровода Д=150 мм с увеличением диаметра до 150 мм - 0,3 км; проектирование и строительство вводов водопровода Д=100 мм - 0,1 п.м
	2017-2019
	1,80 км

	100.
	Строительство сетей с увеличением диаметра с 200 мм до 300 мм по ул. Полетаева –
 ул. Глинки - ул. Шишкина
	2014-2017
	1,25 км

	101.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от водовода Д=500 мм по 
ул. Олега Кошевого до жилого дома по ул. Зои Космодемьянской, 14
	2016-2019
	0,90 км

	102.
	Реконструкция водопровода от ВНС «Голдобино» до ул. Героев Тихоокеанцев Д=501
	2018-2019
	1,65 км

	103.
	Строительство по существующей трассе водопровода Д=200 и Д=300 мм в районе
 ул. Сабанеева и ул. Луговой
	2017-2018
	0,77 км

	104.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от водопровода 2Д=350 (в районе ул. Сабанеева, 22) до водопровода 2Д=150 мм (в районе ул. Сабанеева, 16)
	2014-2023
	0,55 км

	105.
	Строительство по существующим коридорам водопроводных напорных линий от камеры переключения по ул. Некрасовская до РЧВ с. Орлиная по ул. Державина - Нерчинская Д=400 мм
	2015-2016
	1,00 км

	106.
	Всасывающая линия на ВНС «Некрасовская». Строительство водовода Д=500 мм - 400 п.м от Некрасовской, 50 (через тоннель) до тоннеля по существующим коридорам
	2015-2017
	0,6 км

	107.
	Перекладка водовода Д=300 мм (от СГУ в сторону БГУ) на 500 мм
	2017-2019
	1 км

	108.
	Перекладка водовода Д=350 мм от водовода Д=500 (пр. 100-летия Владивостока, 1а) до водовода Д=500 (в районе ул. Некрасовская, 122) на Д=600 мм
	2018-2019
	1,2 км

	109.
	Перекладка по существующей трассе водопровода Д=200 мм по пр. Красного Знамени от
 ул. Некрасовской до ул. Гоголя на Д= 300 мм
	2015-2018
	0,64 км

	110.
	Реконструкция водопроводной сети зоны действия ВНС «Иртышская» - водопровод Д=200 мм (от ВНС «Иртышская» до ул. Карбышева,18) на Д=400 мм 
	2016-2019
	0,894 км

	111.
	Реконструкция водопровода от ВНС «Голдобино» до ул. Героев-Тихоокеанцев 2Д=501
	2016-2017
	0,4 км

	112.
	Реконструкция изношенных водопроводных сетей с увеличением диаметра Д-300 мм, 150 м (пр. Красного Знамени, 104-105)
	2018
	0,15 км

	113.
	Перекладка водопровода зоны действия ВНС «Некрасовская» Д=200 мм с увеличением диаметра до 500 мм от ул. Некрасовская, 50 до водопроводных линий диаметром 300 мм в районе 
ул. Некрасовская, 72
	2016-2017
	0,362 км

	114.
	Перекладка водопровода к жилым домам по ул. Суханова, 2-8д Д=100-150 мм 
	2014-2019
	0,56 км

	115.
	Реконструкция сети водопровода по ул. Днепровская, 25д - 51, Д=500 мм (1 этап строительства)
	2014, 2016-2017
	0,936 км

	116.
	Реконструкция сети водопровода по ул. Днепровская, 25д - 51, Д=500 мм (2 этап строительства от ул. Днепровская, 21а до РЧВ на с. Холодильник)
	2016-2018
	1,45 км

	117.
	Реконструкция водопроводной сети зоны действия ВНС «Иртышская» - кольцевого водопровода Д=300 мм на Д=500 мм 
	2018-2019
	2,94 км

	118.
	Реконструкция водопроводной сети зоны действия ВНС «Иртышская» - водопровод Д=200 мм от ул. Мичуринской до ул. Тухачевского,52 
	2019
	0,2 км

	119.
	Перекладка водопровода по ул. Маковского, 141 - ул. Успенского, 58 Д=325 мм
	2019
	0,761 км

	120.
	Перекладка водопровода по ул. Луговая, 55 - ул. Баляева, 62 Д=300 мм
	2019
	0,78 км

	121.
	Строительство по существующей трассе подающего водопровода на РЧВ зоны действия ВНС Центральная» на 195 отм. Д300мм
	2019
	0,317 км

	122.
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=150 мм от водовода Д=900 мм до границы земельного участка с/т «Орбита»
	2016-2018
	0,80 км

	123.
	Проектирование и строительство водопроводной насосной станции для водоснабжения объектов, расположенных на земельном участке с/т «Орбита»
	2016-2018
	54 м3/сут.

	124.
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=150 мм от водовода Д=900 мм до границы земельного участка с/т «Лиман»
	2016-2018
	1,80 км

	125.
	Проектирование и строительство водопроводной насосной станции для водоснабжения объектов, расположенных на земельном участке с/т «Лиман»
	2016-2018
	86 м3/сут.

	126.
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=150 мм от водовода Д=1200 мм до границы земельного участка по ул. Курильская, 69
	2016-2018
	0,30 км

	127.
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=150 мм от водовода Д=1200 мм до границы земельного участка с/т Ломаная
	2016-2018
	0,30 км

	128.
	Проектирование и строительство водопроводной насосной станции для водоснабжения объектов, расположенных на земельном участке с/т Ломаная
	2016-2018
	116 м3/сут.

	129.
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=150 мм от водовода Д=1200 мм до границы земельного участка по ул. Артековская
	2016-2018
	0,35 км

	130.
	Проектирование и строительство по существующей трассе ветхих сетей
	2014-2023
	536,50 км

	131.
	Строительство по существующей трассе сетей с увеличением диаметра от 100 мм до 150 мм
	2014-2023
	20,00 км

	132.
	Строительство по существующей трассе сетей с увеличением диаметра от 100 мм до 200 мм
	2014-2023
	20,00 км

	133.
	Строительство по существующей трассе сетей с увеличением диаметра от 200 мм до 300 мм
	2014-2023
	20,00 км

	134.
	Строительство по существующей трассе сетей с увеличением диаметра от 300 мм до 400 мм
	2014-2023
	20,00 км

	135.
	Проектирование и строительства вводов водопровода 2Д=100 мм от точки подключения до фундамента многоквартирных жилых домов (по 80 м на один жилой дом)
	2014-2023
	8,00 км

	136.
	Проектирование и строительство водопровода Д=100 от точки подключения до границы земельного участка планируемых к подключению объектов (по 50 м на один объект)
	2014-2023
	19,50 км

	137.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Некрасовская,21
	2016
	0,03 км

	138.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150мм для устройства водоразборных колонок по ул. Мечникова
	2016
	1,60 км

	139.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Васильковая
	2016
	1,60 км

	140.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Анютинская
	2016-2017
	1,20 км

	141.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Елецкая
	2017
	0,70 км

	142.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Александровича
	2017
	3,10 км

	143.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Некрасовская, 27
	2017
	1,80 км

	144.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. 3-я Восточная
	2017
	0,72 км

	145.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. 5-я Восточная
	2017-2018
	0,85 км

	146.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Острогорная
	2018
	1,29 км

	147.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Басаргина
	2018
	0,03 км

	148.
	Проектирование и строительство водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Приморская
	2018
	0,08 км

	149.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Катерная
	2018
	0,30 км

	150.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. 2-я Поселковая
	2018
	0,39 км

	151.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Лиманная
	2018
	1,20 км

	152.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Рокоссовского
	2018
	0,80 км

	153.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Шкипера Гека
	2018
	0,40 км

	154.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Тельмана
	2018
	0,85 км

	155.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Олега Кошевого, 16
	2018
	0,03 км

	156.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Ясеневая
	2018
	0,56 км

	157.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Краснодонская
	2018
	0,12 км

	158.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Тихвинская
	2018
	0,48 км

	159.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Мурманская
	2018
	0,30 км

	160.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Суворовская
	2018-2019
	2,90 км

	161.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Земляничная
	2018-2019
	1,46 км

	162.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Алябьева
	2018-2019
	0,53 км

	163.
	Устройство централизованной системы водоснабжения на о. Рейнеке
	2016
	1 шт.

	164.
	Перекладка по существующей трассе водопровода Д=150 мм от ВК к муниципальным объектам в пос. Экипажный о. Русский
	2014-2015
	0,65 км


Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения ВГО разработаны с учетом гидрогеологических характеристик существующих источников водоснабжения без изменения их технических параметров, с учетом диспетчеризации систем управления объектами водоснабжения и организации коммерческого учета. На территории ВГО отсутствуют узлы учета в многоквартирных домах жилищного фонда в количестве 3650 шт. Прочие потребители оснащены приборами учета воды на 99,7%.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ВГО обеспечивают решение следующих задач:
· обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
· организация и обеспечение  централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки;
· сокращение потерь воды при ее транспортировке;
· выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения города Владивостока. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.
Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.
Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.
Сооружения Богатинского и Пионерского гидроузлов представляют собой станцию очистки природной воды для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения города Владивостока. Производственные сточные воды образуются при осуществлении технологического процесса очистки свежей воды на сооружениях гидроузлов от следующих процессов:
· промывки фильтров;
· промывки отстойников природной воды и камер реакции; 
· промывки резервуаров чистой воды и резервуаров промывной воды; 
· сброса воды из отстойников;
· мытья стен фильтров;
· мытья баков мокрого хранения.
В зависимости от качества воды в водохранилище расход воды на промывку фильтров может быть разный.
При строительстве сооружений Богатинского и Пионерского гидроузлов в технологической схеме водоподготовки очистка промывных вод не была предусмотрена.
В настоящее время КГУП «Приморский водоканал» планирует строительство сооружений обработки промывных вод производительностью 9840 куб. м в сутки и узла обезвоживания на декантерах станции водоподготовки Богатинского гидроузла и строительство сооружений обработки промывных вод производительностью 5760 куб. м в сутки и узла обезвоживания на декантерах станции водоподготовки Пионерского гидроузла. Сооружения предназначены для очистки промывных вод и возврата их в технологию водоподготовки, а также для обезвоживания выделенных из них осадков. Схема обработки вод от промывки фильтров спроектирована в две параллельные линии, состоящие из четырех сблокированных попарно накопителей-отстойников промывных вод, где происходит отстаивание. В паводок работают две линии, в межень одна. Отстоенная вода насосами возвращается в голову очистных сооружений.
Осадок, обезвоженный до состояния пластичной массы с остаточным содержанием воды 80%, уменьшается в объеме в 94 раза и приобретает свойства, позволяющее транспортировать его автомобильным транспортом и размещать на полигоне ТБО.
Введение в эксплуатацию сооружений обработки промывных вод позволит полностью прекратить сброс неочищенных производственных сточных вод и сократить поступление в водный объект органических веществ, алюминия, взвешенных веществ и др. до нормативных показателей.
Альголизация - биологический метод борьбы с синезелеными водорослями, вызывающими цветение водоемов, с помощью зеленой водоросли хлореллы.
Решение проблемы «цветения» водоёмов - биологический подход, который заключается в структурной перестройке фитопланктонного сообщества с преобладанием зеленых водорослей. Последние предотвращают массовое развитие синезеленых водорослей предохраняя водоём от «цветения». Для повышения роли зеленых водорослей  в предотвращении «цветения» воды синезелеными нужно провести при помощи альголизации водоёма штаммами Chlorella.
Эти штаммы обладают планктонными свойствами и проявляют выраженный антагонизм к синезеленым водорослям, вызывающим «цветение» воды.
Альголизация водоемов с применением планктонных штаммов хлореллы создаёт предпосылки для нормализации гидробиологического режима и предохранения их от «цветения» синезелеными водорослями.
Использование штамма хлореллы с заложенными в нем принципиально новыми возможностями биологической реабилитации загрязненных водоемов и сточных вод позволяет изменить экологическую обстановку и создать надежную систему оздоровления окружающей среды:
· улучшение кислородного режима;
· улучшение гидрохимического состава воды;
· уничтожение возбудителей инфекционных болезней человека и животных;
· максимальное снижение уровня загрязняющих веществ;
· предотвращение цветения воды;
· восстановление экосистемы водоема до естественного уровня;
· повышение иммунитета рыбного стада;
· увеличение основной здоровой кормовой базы;
· увеличение до 60% рыбного стада.
Наиболее распространённый способ обеззараживания питьевой воды основан на способности свободного хлора и его соединений угнетать ферментные системы микробов, катализирующие окислительно-восстановительные процессы.
Наиболее важной проблемой использования  данного метода является высокая активность хлора, он вступает в химические реакции со всеми органическими и неорганическими веществами, находящимися в воде. В воде из поверхностных источников (которые в основном являются источниками водозабора) находится огромное количество сложных органических веществ природного происхождения, а также в большинстве крупных промышленных городов в воду попадают с промышленными стоками красители, ПАВ, нефтепродукты, фенолы и пр.
При хлорировании воды, содержащей вышеприведенные вещества, образуются хлорсодержащие токсины, мутагенные и канцерогенные вещества и яды, в том числе диоксиды.
На сегодняшний день на водоочистных сооружениях города Владивостока внедрены новые технологии обеззараживания - ультрафиолетовым излучением. 
Ультрафиолет поражает именно живые клетки, не оказывая воздействия на химический состав воды и воздуха, что отличает его от всех химических способов дезинфекции и обеззараживания воды.
Для первичного обеззараживания используется низкоконцентрированный гипохлорит натрия, получаемый на месте методом бездиафрагменного электролиза водного раствора поваренной соли с помощью электролизной установки Э-10 по ТУ 3614-002-06016858-2001 производительностью 10 кг гипохлорита по активному хлору в час или 150 кг в сутки, поставляемой НПК «Эколог», г. Санкт-Петербург (1 рабочая, 1 резервная).
Кроме того, в качестве коагулянта при водоподготовке используется сульфат алюминия. В процессе очистки воды раствор сульфата алюминия приводит к коагулированию, нежелательные примеси и загрязненные частицы оседают на дно и легко отфильтровываются. Реализация мероприятий по хранению сульфата алюминия на окружающую среду не оказывает.
Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ВГО
	№ п/п
	Основные мероприятия 
	Всего, млн. руб. 
	Реализация по годам

	
	
	
	

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020-2025 г.

	Мероприятия  по строительству и
реконструкции источников водоснабжения и станций очистки воды
	16187,6
	54,8
	244,96
	283,72
	298,5
	176,02
	428,61
	132,06

	1. 
	Строительство сооружений обработки промывных вод и узла обезвоживания осадка на декантерах станций водоподготовки НФС АГУ
	26,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,19
	0,00

	2. 
	Строительство сооружений обработки промывных вод и узла обезвоживания осадка на декантерах станций водоподготовки БГУ
	273,47
	0,00
	35,81
	126,11
	111,55
	0,00
	0,00
	0,00

	3. 
	Внедрение системы УФ-обеззараживания воды на 1 очереди НФС АГУ
	54,57
	0,00
	54,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4. 
	Проектирование и строительство установки КИМ (контрольно-измерительный модуль) - «Коагулянт-осветлитель», КИМ АДК (автоматическое дозирование реагента) и КИМ «Хлор-мониторинг» на площадке очистных сооружений II очереди НФС АГУ
	15,47
	0,00
	0,00
	0,17
	15,29
	0,00
	0,00
	0,00

	5. 
	Реконструкция дрен водозабора на р. Шкотовка
	17,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,41
	0,00

	6. 
	Замена запорной арматуры и сетей в камере регулирования напора АГУ-НФС
	23,74
	0,00
	0,00
	0,00
	23,74
	0,00
	0,00
	0,00

	7. 
	Замена запорной арматуры и сетей в головных сооружениях АГУ-НФС
	54,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,36
	0,00
	0,00

	8. 
	Наращивание мощности Богатинского гидроузла для водоснабжения
г. Владивостока
	314,95
	0,00
	0,00
	14,46
	62,91
	21,66
	215,92
	0,00

	9. 
	Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений Артемовского гидроузла 
	269,303
	20,00
	30,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	59,30

	10. 
	 Реконструкция сооружений обработки промывных вод и узла обезвоживания осадка на декантерах станции водоподготовки Пионерского гидроузла
	146,238
	1,64
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	64,60
	0,00

	11. 
	Замена гипохлорита натрия на I очереди НФС АГУ
	38
	0,00
	38,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12. 
	Замена гипохлорита натрия на II очереди НФС АГУ
	50,4
	3,00
	10,00
	37,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13. 
	Реконструкция отстойников II очереди очистных сооружений БГУ
	5
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14. 
	Пересыпка фильтров I очереди очистных сооружений НФС АГУ
	15,29
	5,00
	10,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15. 
	Пересыпка фильтров I очереди очистных сооружений ПГУ
	11
	3,00
	3,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16. 
	Модернизация лабораторной базы
	10
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17. 
	Мероприятия по повышению барьерной функции водопровода
г. Владивостока на сооружениях АГУ, БГУ
	200
	2,24
	15,00
	15,00
	15,00
	30,00
	50,00
	72,76

	18. 
	Установка «УНИТОК» на I очереди НФС АГУ
	2,56
	0,00
	2,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19. 
	Реконструкция дрен Шкотовского водозабора
	18,33
	2,00
	6,33
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20. 
	Альголизация Богатинского водохранилища
	11,98
	2,00
	4,40
	5,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21. 
	Альголизация Артемовского водохранилища
	60,48
	6,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	14,48
	0,00

	22. 
	Реконструкция, модернизация насосных станций
	1372,7
	64,03
	149,5
	153,6
	183,2
	218,3
	202,7
	401,25

	23. 
	Замена запорной арматуры насосов (18 шт.), насосных агрегатов (6 шт.) и сетей насосной станции «Горностай»
	43,62
	0,00
	0,00
	0,00
	14,52
	29,10
	0,00
	0,00

	24. 
	Замена секущей запорной арматуры (8 шт.) и запорной арматуры насосов (6 шт.), насосных агрегатов (2 шт.) и сетей насосной станции 2-го подъема БГУ
	18,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,37
	0,00

	25. 
	Замена запорной арматуры насосов (27 шт.), насосных агрегатов (9 шт.) и сетей насосной станции № 2 2-го подъема НФС АГУ
	49,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,60
	0,00

	26. 
	Замена секущей запорной арматуры (12 шт.), запорной арматуры насосов (30 шт.), насосных агрегатов (10 шт.) и сетей насосной станции 3-го подъема НФС АГУ
	36,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,74
	0,00

	27. 
	Замена запорной арматуры насосов (6 шт.), насосных агрегатов (2 шт.) и сетей насосной станции РДС
	5,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,53
	0,66
	0,00

	28. 
	Замена насосных агрегатов (3 шт.) насосной станции 2-го подъема ПГУ
	15,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,45
	0,00
	0,00

	29. 
	Замена насосных агрегатов (3 шт.) насосной станции  «Подгороденка»
	15,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,45
	0,00
	0,00

	30. 
	Модернизация ВНС «Подгороденка с увеличением производительности
	125,00
	1,40
	50,00
	50,00
	23,60
	0,00
	0,00
	0,00

	31. 
	Модернизация ВНС «Иртышская» с увеличением производительности
	12,20
	0,00
	0,00
	0,00
	5,89
	6,31
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Модернизация ВНС 64 мкр. с увеличением производительности до 200 м3/час
	10,90
	0,00
	0,00
	10,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33. 
	Модернизация ВНС «Голдобино» с увеличением производительности на 100 м3/ч
	12,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,02
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Строительство ВНС №9 с резервуаром на отм. 150 м. и кольцевым водопроводом Д-400 из них: проектирование и строительство РЧВ на площадке существующего резервуара «Клинический» 1000 м3, в том числе проектирование и строительство переливного коллектора
	31,19
	7,01
	17,17
	7,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35. 
	Модернизация ВНС «Некрасовская» с увеличением производительности
	44,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,00
	22,00
	0,00
	0,00

	36. 
	Модернизация ВНС «Днепровская» с увеличением производительности 
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	20,00
	20,00
	30,00

	37. 
	Модернизация ВНС «Клиническая» с увеличением диаметра
	15,00
	0,00
	5,00
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38. 
	Модернизация ВНС «Центральная»
	22,10
	0,00
	0,00
	2,00
	10,00
	10,10
	0,00
	0,00

	39. 
	Модернизация системы электроснабжения ВНС
	523,75
	52,38
	52,38
	52,38
	52,38
	52,38
	52,38
	209,50

	40. 
	Проектирование и строительство водопроводной насосной станции для водоснабжения объектов, расположенных на земельном участке по ул. Артековская
	12,17
	0,00
	0,00
	1,33
	4,81
	6,03
	0,00
	

	41. 
	Проектирование и строительство ВНС II подъема на о. Русский
	110,00
	1,23
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	58,77

	42. 
	Модернизация ВНС № 1, ВНС № 2, ВНС № 3 с увеличением производительности
	180,00
	2,02
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	102,98

	43. 
	Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды (РЧВ)
	519,3
	0,00
	50,00
	109,00
	111,8
	68,71
	81,16
	98,63

	44. 
	Проектирование и строительство РЧВ в районе Токаревского маяка
	42,92
	0,00
	0,00
	42,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45. 
	Модернизация ВНС «Карьерная верхняя» с увеличением производительности до 40 м3/час
	13,86
	0,00
	0,00
	1,48
	12,38
	0,00
	0,00
	0,00

	46. 
	Строительство РЧВ на 
с. Орлиной 
	22,30
	0,00
	0,00
	2,80
	19,49
	0,00
	0,00
	0,00

	47. 
	Модернизация РЧВ на 
с. Холодильник
	15,52
	0,00
	0,00
	7,50
	8,02
	0,00
	0,00
	0,00

	48. 
	Строительство РЧВ на 
с. Холодильник
	22,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,60
	0,00
	0,00

	49. 
	Обследование, окончание строительством РЧВ на ВНС «Голдобино»
	45,96
	0,00
	0,00
	8,55
	37,41
	0,00
	0,00
	0,00

	50. 
	Обследование и ввод в эксплуатацию РЧВ на ВНС 
«71 мкр.»
	11,25
	0,00
	0,00
	11,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	51. 
	Модернизация и ввод в эксплуатацию РЧВ «с. Почтовая» 3000 м3
	24,21
	0,00
	0,00
	4,50
	4,50
	15,21
	0,00
	0,00

	52. 
	Восстановление существующих резервуаров чистой воды «Выселковые»
	31,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,09
	0,00

	53. 
	Модернизация и ввод в эксплуатацию РЧВ «Центрального р-на» 2* 1000 м3
	17,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,06
	7,53

	54. 
	Строительство РЧВ на площадке ВНС «Подгороденка»
	192,00
	0,00
	50,00
	30,00
	30,00
	30,00
	20,00
	32,00

	55. 
	Проектирование и строительство РЧВ на о. Русский 
	
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	Проектирование и строительство РЧВ «Седанка» на площадке очистных сооружений ПГУ
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,90
	20,00
	59,10

	57. 
	Окончание строительства и ввод в эксплуатацию РЧВ на 
с. Опорная 
	
	
	
	
	
	
	
	

	58. 
	Реконструкция и строительство водопроводных сетей по существующей трассе с увеличением диаметра
	5234,6
	357,49
	604,5
	940,3
	896,52
	1052,51
	881,38
	501,83

	59. 
	Реконструкция изношенных водопроводных сетей водовода  н.ст. «Подгороденка» - нс. II подъема БГУ 
	164,20
	0,00
	0,00
	80,00
	20,00
	64,20
	
	

	60. 
	Реконструкция изношенных водопроводных сетей водовода н.с. I п. ПГУ - н.с. II п. ПГУ Д=500 мм
	85,49
	0,00
	0,00
	0,00
	7,87
	77,62
	
	

	61. 
	Реконструкция изношенных водопроводных сетей водовода н.с. II п. БГУ - н.с. II п. ПГУ Д=500 мм
	19,65
	0,00
	0,00
	19,65
	0,00
	0,00
	
	

	62. 
	Строительство по существующей трассе III водовода Д=700 мм с увеличением диаметра до 1200 мм (от ВНС СГУ 2 подъем новая до КГБУЗ «Центральная клиническая больница»)
	258,90
	8,90
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	

	63. 
	Строительство по существующей трассе III водовода Д=700 мм с увеличением диаметра до 1200 мм (от Центральной клинической больницы) до всасывающего водопровода Д=300 мм на ВНС «Кирова» (ул. Кирова, 62)
	183,43
	0,00
	0,00
	2,05
	30,00
	30,00
	30,00
	91,38

	64. 
	Строительство по существующей трассе III водовода Д=700 мм с увеличением диаметра до 800 мм (от всасывающего водопровода Д=300 мм на ВНС «Кирова»
(ул. Кирова, 62) до пр. 100-летия Владивостока, 51)
	188,19
	0,00
	0,00
	0,00
	2,11
	45,00
	45,00
	96,08

	65. 
	Строительство III водовода от НФС до ВНС «Муравейка» с насосными станциями II, III и IV подъема
	
	
	
	
	
	
	
	

	66. 
	Реконструкция  водовода от РЧВ на с. Опорная до РЧВ «Морское кладбище» 
	
	
	
	
	
	
	
	

	67. 
	 Строительство  подводного перехода через пролив Босфор Восточный 2Д=700 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	68. 
	Проектирование и строительство водовода 2Д=600 мм на о. Русский от подводного перехода до площадки РЧВ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	Проектирование и строительство водовода Д=1200 мм от водопровода 2Д=800 мм (мкр. района «Снеговая падь» до РЧВ на 
с. Опорная)
	
	
	
	
	
	
	
	

	70. 
	Строительство по существующей трассе водовода № 1 (от н.с. II п. НФС АГУ- н.ст. «Подгороденка» с увеличением диаметра до 1400 мм и строительством перемычки между I и II водоводами Д=1200 мм)
	2 553,28
	306,39
	449,38
	449,38
	449,38
	449,38
	449,37
	

	71. 
	Строительство по существующей трассе водовода от ВНС «Подгороденка» до ВНС II подъема БГУ с увеличением диаметра до 1400 мм 
	501,81
	0,00
	5,62
	141,59
	130,00
	130,00
	94,60
	

	72. 
	Строительство по существующей трассе водовода от ВНС II подъема БГУ до ВНС II подъема ПГУ с увеличением диаметра до 1400 мм 
	797,53
	
	8,93
	157,72
	157,72
	157,72
	157,72
	157,72

	73. 
	Реконструкция водопровода
Д=500 мм по ул. Калинина, 14
	17,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4,44
	3,59
	9,69
	

	74. 
	Строительство по существующей трассе водовода Д=500 мм по 
ул. Шкотовской, 1-28
	15,55
	0,17
	15,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	75. 
	Строительство по существующей трассе водовода Д=400 мм на участке ул. Спортивная, 2 - 
ул. Фадеева, 4
	5,40
	5,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	76. 
	Строительство по существующей трассе всасывающих линий на ВНС «Голдобино» Д=500
	4,06
	4,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	77. 
	Проектирование и строительство водовода Д=426 мм от пр. Красного Знамени, 131 до РЧВ на отм. 195 м
	6,86
	6,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	78. 
	Перекладка по существующей трассе водовода Д=50 мм от ВНС «Подгороденка до в/узла на 
г. Артем
	38,54
	18,54
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	79. 
	Перекладка по существующей трассе водовода Д=600 мм от
ул. Интернациональная, 57 до
ул. Вилкова, 13
	17,17
	7,17
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	80. 
	Строительство по существующей трассе водовода 2Д=600 мм на полуострове  Саперный о. Русский
	135,37
	0,00
	16,24
	10,00
	15,00
	15,00
	15,00
	64,13

	81. 
	Проектирование и строительство водовода 2Д=500 мм на полуострове Саперный о. Русский
	241,50
	0,00
	28,98
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	92,52

	82. 
	Строительство по существующей трассе водопровода Д=325 мм 
ул. Кирова, 68 (Чкалова, 13) - 
ул. Каспийская, 7
	9,16
	9,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	83. 
	Строительство водопроводных сетей и сооружений 
	38750,3
	3782,18
	3809,07
	3920
	4039,5
	4223,5
	4005,3
	14967,67

	84. 
	Строительство по существующей трассе водопровода Д=325 мм 
ул. Лермонтова, 67 - ул. Беговая, 1 в пос. Трудовое
	19,18
	9,18
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	85. 
	Строительство по существующей трассе водопровода Д=160-200 мм 
ул. Спортивная, 1, 2 - ул. Фадеева
	14,71
	7,00
	7,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	86. 
	Строительство водовода Д=300 мм - 410 п.м от Океанского пр., 46
до ул. Томская 
	8,36
	0,00
	0,00
	0,00
	8,36
	0,00
	0,00
	0,00

	87. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от водопровода Д=300 мм (в районе пер. Аксаковский) до перекладываемого водопровода по пер. Некрасовский
	16,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,19
	2,00
	4,00
	10,44

	88. 
	Проектирование и строительство кольцевой сети водопровода
Д=200 мм от Некрасовской, 48 до водопровода Д=200 мм, проложенного в районе жилого дома по ул. Володарского, 8
	4,45
	0,00
	0,00
	4,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	89. 
	Проектирование и строительство водопровода Д=700 мм (от ВНС 64 мкр. подающий на ВНС «Центральная»)
	57,31
	0,00
	0,00
	3,00
	27,00
	27,31
	0,00
	0,00

	90. 
	Корректировка проекта и строительство водовода от РЧВ на ст. Опорной до ВНС 64 мкр.
Д=700 мм
	114,61
	13,75
	25,00
	25,00
	25,00
	25,86
	0,00
	0,00

	91. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от напорного водовода 2Д=500 мм ВНС «Голдобино» до водовода Д=500 мм Д=500 мм
(в районе ул. 2-я Поселковая)
	34,00
	0,00
	4,08
	2,92
	13,00
	14,00
	0,00
	0,00

	92. 
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=300 мм от кольцевого водопровода Д=300 мм до границы земельного участка жилой застройки в районе 
ул. Босфора, 3
	5,10
	0,00
	0,61
	1,50
	1,50
	1,49
	0,00
	0,00

	93. 
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=200 мм от существующего водовода Д=1200 мм до границы земельного участка жилой застройки в районе 
ул. Щитовая (Уссурийский район)
	2,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,34
	2,46
	0,00
	0,00

	94. 
	Проектирование и строительство водопроводных линий 2 Д=100 мм от водовода Д=1200 мм до границ земельных участков в районе
ул. Артековская, 2, 10 и 26
	6,27
	0,00
	0,00
	0,75
	1,84
	1,84
	1,84
	0,00

	95. 
	Проектирование и строительство водопроводных линий 2 Д=100 мм от водовода Д=1200 мм до границ земельных участков в районе мыса Чумака, с/т «Пионер»
	16,71
	0,00
	0,00
	2,01
	5,00
	5,70
	4,00
	0,00

	96. 
	Проектирование и строительство водопроводных линий 2 Д=100 мм от водовода Д=1200 мм до границ земельных участков в районе бухты  Лазурной
	6,27
	0,00
	0,00
	0,75
	1,84
	1,84
	1,84
	0,00

	97. 
	Проектирование и строительство водопровода Д=100 мм от водопровода Д=300 мм до границы земельного участка в районе
ул. Раевского
	0,70
	0,00
	0,00
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	98. 
	Проектирование и строительство водопровода Д=2100 мм от водовода Д=900 мм до границы земельного участка в районе 
ул. Раевского
	6,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,27
	0,00

	99. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм от водовода Д=900 мм до водопровода Д=100 мм. Проектирование и строительство водопровода 2Д=100 мм от кольцевого водопровода до границы земельного участка в районе
ул. Шевченко
	12,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,46
	10,74
	0,00

	100. 
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=100 мм от кольцевого водопровода
(по ул. Шевченко) до границы земельного участка со строительством промежуточной водопроводной насосной станции 
	31,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,74
	27,54
	0,00

	101. 
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=100 мм от водопровода Д=300 мм (в районе ул. 50 лет Октября, 4)
	25,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29
	18,00
	7,44
	0,00

	102. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм от водовода Д=1200 мм. Проектирование и строительство водопровода 2Д=100 мм от кольцевого водопровода до границ земельных участков в районе бухты Горностай
	21,14
	0,00
	2,54
	10,00
	8,60
	0,00
	0,00
	0,00

	103. 
	Перекладка водопровода Д=200 мм с увеличением диаметра до 300 мм - 1,4 км. Перекладка водопровода Д=150 мм с увеличением диаметра до 150 мм - 0,3 км; проектирование и строительство вводов водопровода Д=100 мм - 0,1 п.м
	29,99
	0,00
	0,00
	0,00
	3,60
	12,00
	14,39
	0,00

	104. 
	Строительство сетей с увеличением диаметра с 200 мм до 300 мм по 
ул. Полетаева - ул. Глинки – 
ул. Шишкина
	12,80
	0,27
	3,00
	4,53
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00

	105. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от водовода Д=500 мм по ул. Олега Кошевого до жилого дома по 
ул. Зои Космодемьянской, 14
	19,94
	0,00
	0,00
	1,40
	6,58
	7,04
	4,92
	0,00

	106. 
	Реконструкция водопровода от ВНС «Голдобино» до ул. Героев Тихоокеанцев Д=501
	69,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,79
	36,15
	0,00

	107. 
	Строительство по существующей трассе водопровода Д=200 и Д=300 мм в районе ул. Сабанеева и
ул. Луговой
	9,83
	0,00
	0,00
	0,00
	4,75
	5,08
	0,00
	0,00

	108. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от водопровода 2Д=350 (в районе ул. Сабанеева, 22) до водопровода 2Д=150 мм (в районе ул. Сабанеева, 16)
	14,47
	0,00
	0,12
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	6,35

	109. 
	Строительство по существующим коридорам водопроводных напорных линий от камеры переключения по 
ул. Некрасовская до РЧВ 
с. Орлиная по ул. Державина - Нерчинская Д=400 мм
	23,18
	0,00
	6,95
	16,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	110. 
	Всасывающая линия на ВНС «Некрасовская». Строительство водовода Д=500 мм - 400 п.м от Некрасовской, 50 (через тоннель) до тоннеля по существующим коридорам
	23,99
	0,00
	0,00
	7,14
	5,26
	11,59
	0,00
	0,00

	111. 
	Перекладка водовода Д=300 мм (от СГУ в сторону БГУ) на 500 мм
	37,39
	0,00
	0,00
	0,00
	13,32
	11,63
	12,45
	0,00

	112. 
	Перекладка водовода Д=350 мм от водовода Д=500 (пр. 100-летия Владивостока, 1а) до водовода Д=500 (в районе ул. Некрасовская, 122) на Д=600 мм
	43,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,39
	28,34
	0,00

	113. 
	Перекладка (по существующей трассе) водопровода Д=200 мм по пр. Красного Знамени от
ул. Некрасовской до ул. Гоголя на
Д= 300 мм
	18,56
	0,00
	5,01
	0,00
	0,00
	13,55
	 0,00
	 0,00

	114. 
	Реконструкция водопроводной сети зоны действия ВНС «Иртышская» - водопровод Д=200 мм (от ВНС «Иртышская» до ул. Карбышева, 18) на Д=400 мм 
	24,34
	0,00
	0,00
	6,67
	7,89
	2,89
	6,89
	0,00 

	115. 
	Реконструкция водопровода от ВНС «Голдобино» до ул. Героев-Тихоокеанцев 2Д=501
	18,60
	0,00
	0,00
	8,41
	10,20
	0,00
	 
	 

	116. 
	Реконструкция изношенных водопроводных сетей с увеличением диаметра Д-300 мм, 150 м (пр. Красного Знамени, 
104-105)
	3,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,22
	0,00 
	 0,00

	117. 
	Перекладка водопровода зоны действия ВНС «Некрасовская» Д=200 мм с увеличением диаметра до 500 мм от ул. Некрасовская, 50 до водопроводных линий диаметром 300 мм в районе 
ул. Некрасовская, 72
	16,00
	0,00
	0,00
	9,00
	7,01
	0,00
	0,00 
	0,00 

	118. 
	Перекладка водопровода к жилым домам по ул. Суханова, 2-8д Д=100-150 мм 
	6,47
	0,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,70
	0,00 

	119. 
	Реконструкция сети водопровода по 
ул. Днепровская, 25д - 51, Д=500 мм (1 этап строительства)
	36,81
	4,33
	0,00
	19,55
	12,93
	 0,00
	0,00 
	0,00 

	120. 
	Реконструкция сети водопровода по 
ул. Днепровская, 25д - 51, Д=500 мм (2 этап строительства от 
ул. Днепровская, 21а до РЧВ на
с. Холодильник)
	53,29
	0,00
	6,33
	11,08
	17,71
	18,17
	0,00
	0,00

	121. 
	Реконструкция водопроводной сети зоны действия ВНС «Иртышская» - кольцевого водопровода Д=300 мм на Д=500 мм 
	115,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114,79
	0,50
	0,00

	122. 
	Реконструкция водопроводной сети зоны действия ВНС «Иртышская» - водопровод Д=200 мм от ул. Мичуринской до ул. Тухачевского, 52 
	2,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,35
	0,00

	123. 
	Перекладка водопровода по
ул. Маковского, 141 - 
ул. Успенского, 58 Д=325 мм
	13,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,95
	0,00

	124. 
	Перекладка водопровода по
ул. Луговая, 55-ул. Баляева, 62 Д=300 мм
	21,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,16
	0,00

	125. 
	Строительство по существующей трассе подающего водопровода на РЧВ зоны действия ВНС «Центральная» на 195 отм.
Д=300 мм
	10,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,34
	0,00

	126. 
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=150 мм от водовода Д=900 мм до границы земельного участка с/т «Орбита»
	12,57
	0,00
	0,00
	1,38
	5,62
	5,58
	0,00
	0,00

	127. 
	Проектирование и строительство водопроводной насосной станции для водоснабжения объектов, расположенных на земельном участке с/т «Орбита»
	7,39
	0,00
	0,00
	0,81
	3,05
	3,54
	0,00
	0,00

	128. 
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=150 мм от водовода Д=900 мм до границы земельного участка с/т «Лиман»
	28,34
	0,00
	0,00
	3,10
	12,03
	13,20
	0,00
	0,00

	129. 
	Проектирование и строительство водопроводной насосной станции для водоснабжения объектов, расположенных на земельном участке с/т «Лиман»
	8,06
	0,00
	0,00
	0,88
	3,21
	3,97
	0,00
	0,00

	130. 
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=150 мм от водовода Д=1200 мм до границы земельного участка по 
ул. Курильская, 69
	4,60
	0,00
	0,00
	1,75
	1,28
	1,56
	0,00
	0,00

	131. 
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=150 мм от водовода Д=1200 мм до границы земельного участка с/т Ломаная
	4,73
	0,00
	0,00
	0,52
	2,01
	2,20
	0,00
	0,00

	132. 
	Проектирование и строительство водопроводной насосной станции для водоснабжения объектов, расположенных на земельном участке с/т Ломаная
	8,87
	0,00
	0,00
	0,97
	3,69
	4,21
	0,00
	0,00

	133. 
	Проектирование и строительство водопровода 2Д=150 мм от водовода Д=1200 мм до границы земельного участка по 
ул. Артековская
	7,36
	0,00
	0,00
	0,81
	3,05
	3,50
	0,00
	0,00

	134. 
	Проектирование и строительство по существующей трассе ветхих сетей
	35 814,80
	3581,4798
	3581,48
	3581,48
	3581,4798
	3581,48
	3581,48
	14325,92

	135. 
	Строительство по существующей трассе сетей с увеличением диаметра от 100 мм до 150 мм
	198,50
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	79,4

	136. 
	Строительство по существующей трассе сетей с увеличением диаметра от 100 мм до 200 мм
	244,90
	24,49
	24,49
	24,49
	24,49
	24,49
	24,49
	97,96

	137. 
	Строительство по существующей трассе сетей с увеличением диаметра от 200 мм до 300 мм
	380,80
	38,08
	38,08
	38,08
	38,08
	38,08
	38,08
	152,32

	138. 
	Строительство по существующей трассе сетей с увеличением диаметра от 300 мм до 400 мм
	465,00
	46,50
	46,50
	46,50
	46,50
	46,50
	46,50
	186

	139. 
	Проектирование и строительства вводов водопровода 2Д=100 мм от точки подключения до фундамента многоквартирных жилых домов (по 80 м на один жилой дом)
	104,10
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	41,64

	140. 
	Проектирование и строительство водопровода Д=100 от точки подключения до границы земельного участка планируемых к подключению объектов (по 50 м на один объект)
	169,10
	16,91
	16,91
	16,91
	16,91
	16,91
	16,91
	67,64

	141. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Некрасовская, 21
	0,23
	0,00
	0,00
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	142. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Мечникова
	15,61
	0,00
	0,00
	15,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	143. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Васильковая
	15,61
	0,00
	0,00
	15,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	144. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Анютинская
	12,75
	0,00
	0,00
	3,51
	9,24
	0,00
	0,00
	0,00

	145. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Елецкая
	7,31
	0,00
	0,00
	0,00
	7,31
	0,00
	0,00
	0,00

	146. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по 
ул. Александровича
	32,37
	0,00
	0,00
	0,00
	32,37
	0,00
	0,00
	0,00

	147. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по 
ул. Некрасовская, 27
	18,79
	0,00
	0,00
	0,00
	18,79
	0,00
	0,00
	0,00

	148. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. 3-я Восточная
	7,52
	0,00
	0,00
	0,00
	7,52
	0,00
	0,00
	0,00

	149. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. 5-я Восточная
	9,72
	0,00
	0,00
	0,00
	3,41
	6,31
	0,00
	0,00

	150. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Острогорная
	12,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,68
	0,00
	0,00

	151. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Басаргина
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29
	0,00
	0,00

	152. 
	Проектирование и строительство водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Приморская
	0,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,79
	0,00
	0,00

	153. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Катерная
	2,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,95
	0,00
	0,00

	154. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. 2-я Поселковая
	4,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,36
	0,00
	0,00

	155. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Лиманная
	12,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,84
	0,00
	0,00

	156. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Рокоссовского
	8,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,92
	0,00
	0,00

	157. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Шкипера Гека
	4,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,53
	0,00
	0,00

	158. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Тельмана
	9,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,47
	0,00
	0,00

	159. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Олега Кошевого, 16
	0,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,47
	0,00
	0,00

	160. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Ясеневая 
	6,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,28
	0,00
	0,00

	161. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=100 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Краснодонская
	1,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,45
	0,00
	0,00

	162. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Тихвинская
	5,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,41
	0,00
	0,00

	163. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Мурманская
	3,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,43
	0,00
	0,00

	164. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Суворовская
	35,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,11
	24,17
	0,00

	165. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Земляничная
	17,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,29
	0,00

	166. 
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=150 мм для устройства водоразборных колонок по ул. Алябьева
	6,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,37
	0,00

	167. 
	Модернизация и развитие системы водоснабжения островных территорий 
	9,99
	1,00
	1,99
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	168. 
	Устройство централизованной системы водоснабжения на 
о. Рейнеке
	7,00
	0,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	169. 
	Перекладка по существующей трассе водопровода Д=150 мм от ВК к муниципальным объектам в пос. Экипажный о. Русский
	2,99
	1,00
	1,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего (оценка объемов капитальных вложений)
	47505,8
	4259,58
	486,1
	5413,73
	5529,52
	5739,17
	5602,26
	16101,41


Величина необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения ВГО рассчитана на основании аналогов по видам капитального строительства и видам работ. Финансирование мероприятий планируется за счет средств бюджетов, средств инвестиционной надбавки к тарифу предприятия КГУП «Приморский водоканал», средств платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения.
Раздел 7. Целевые показатели централизованных систем водоснабжения ВГО 
	№ п/п
	Наименование показателя
	2013 г.
	2025 г.

	Показатели качества горячей и питьевой воды

	1.
	Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, %
	0
	0

	2.
	Доли проб питьевой воды в водопроводных сетях, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, %
	0
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	1.
	Аварийность централизованной системы водоснабжения, ед./км
	0,9
	0,2

	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.
	Доля заявок на аварийное обслуживание абонентов, %
	95
	70

	2.
	Доля заявок на подключение абонентов, рассмотренных в установленные сроки, %
	95
	100

	Показатели эффективности использования ресурсов

	1.
	Уровень потерь холодной воды, %
	42
	22

	2.
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, %
	80
	100

	Соотношение цены реализации мероприятий и их эффективности

	1.
	Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате мероприятий, %
	4
	8

	2.
	Увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям, %
	76
	100


Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и организация, уполномоченная на их эксплуатацию*
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Примечание

	1. 
	Водопроводные сети
	ул. пр. Острякова, 2
	

	2. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Днепровская, 45-47
	

	3. 
	Водоразборные колонки
	ул. Брянская, 18-а, 1-б
	

	4. 
	Водопроводные сети
	ул. Шигино, 23
	

	5. 
	Водопроводный ввод
	ул. Басаргина, 4
	

	6. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 30а, 30б, 30в
	

	7. 
	Водопроводные сети
	ул. Постышева, 21, пр-кт 100-летия Владивостока, 56
	

	8. 
	Водопроводные сети
	ул. Новожилова, 29
	

	9. 
	Водопроводные сети
	ул. Лермонтова, 12
	

	10. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Борисенко, 17-31
	

	11. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Киевская, 2-4
	

	12. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Интернациональная, 59-65
	

	13. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Добровольского, 35-37
	

	14. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Хабаровская, 11, 9, 7, 5,
	

	15. 
	Водопроводные сети
	ул. Хабаровская, 15, 17, 19, 21
	

	16. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Амурская, 4-6
	

	17. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Амурская, 24-22
	

	18. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Амурская, 31-33
	

	19. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Амурская, 12-10
	

	20. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Амурская, 13-11
	

	21. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Амурская, 17-15
	

	22. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Кузнецова, 56
	

	23. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Кузнецова, 60, 62, 64, 66
	

	24. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Спортивная, 3-8
	

	25. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Енисейская, 3
	

	26. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Давыдова, 8
	

	27. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Давыдова, 10
	

	28. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Давыдова, 22
	

	29. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Давыдова, 24
	

	30. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Кутузова, 8а
	

	31. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Кутузова, 3а, 3б
	

	32. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Ильичева, 23
	

	33. 
	Водопроводные сети
	ул. Тигровая, 20
	

	34. 
	Водопроводные сети
	ул. Коралловая, ул. Рябиновая, ул. Жасминовая, 
ул. Курильская
	

	35. 
	Водопроводные сети
	ул. Интернациональная, 61, 63, 65, 69,
ул. Новожилова, 29
	

	36. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Кирова, 2-4
	

	37. 
	Участок водопровода протяженностью 69,2 п.м от ВК-4 до ВК-5 и далее протяженностью 4,5 п.м до наружной стены дома №10
	ул. Нейбута
	

	38. 
	Транзитные водопроводные сети
	ул. Калинина, 279
	

	39. 
	Водопровод к жилому дому
	мыс Кунгасный, 1а
	

	40. 
	Водопроводные сети
	ул. Радио
	

	41. 
	Водопроводные сети
	ул. Полетаева, 6в
	

	42. 
	Водопроводные сети
	ул. Русская, 41в
	

	43. 
	Водопроводные сети
	ул. Щитовая, 41
	

	44. 
	Водопроводная насосная станция
	6 км
	


*Согласно статье 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункту 32 раздела II Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, до передачи бесхозяйных сетей в собственность Приморского края и хозяйственное ведение КГУП «Приморский водоканал», указанное  предприятие уполномочено выполнять работы по ликвидации аварийных ситуаций и осуществлять эксплуатацию бесхозяйных объектов водоснабжения, указанных в Перечне.
Глава II
Схема водоотведения ВГО 
Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения ВГО
Система водоотведения ВГО (рисунок 2) децентрализована. Имеется более пятидесяти местных систем, собирающих сточные воды отдельных предприятий, групп жилых зданий, кварталов, микрорайонов и жилых районов.  В пос. Береговое, на о. Рейнеке канализация отсутствует. В районе бухты Лазурная действуют очистные сооружения  ООО «ЭКО-2006» производительностью 2700 куб. м/сут., которые принимают стоки от жилой застройки в районе                 ул. Адмирала Угрюмова, ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» и его жилого поселка в районе                                ул. Артековская.
Рисунок 2
Схема водоотведения Владивостокского городского округа 
[image: image1.jpg]



КГУП «Приморский водоканал» осуществляет сбор, транспортировку и очистку сточных вод и является единственным предприятием, к сетям которого подключено более 95% абонентских выпусков систем водоотведения потребителей ВГО.
Сброс сточных вод осуществляется в Амурский и Уссурийский заливы, пролив Босфор  Восточный, бухту Золотой Рог, реку Объяснения.
Сточные воды сбрасываются по системе отводящих коллекторов при помощи 20 канализационных насосных станций (далее – КНС).  Сточные воды подаются на канализационные очистные сооружения (далее - КОС) или сбрасываются без очистки.
Около 50% сточных вод проходят очистку и обеззараживание на четырех площадках канализационных очистных сооружений.
Канализационные очистные сооружения
	Наименование объектов 
	Объем
очищаемых стоков в настоящее время
	Проектный объем стоков на КОС
	Эксплуатационные и технологические зоны 

	КОС Центрального планировочного района (далее – КОС «Центральные»)
	40,904 тыс. м3/сут.
	160 тыс. м3/сут. - 1 очередь; со 2 очередью - 235 тыс. м3/сут.
	центральная часть ВГО, долина Первой Речки, долина Второй Речки до 11 км,  полуостров Шкота

	КОС Северного планировочного района (далее – КОС «Де-Фриз - Северные»)
	13,893 тыс. м3/сут.
	50 тыс. м3/сут.
	водораздел долины Второй речки до Академгородка, от Академгородка до границ г. Артёма

	КОС Плодово-ягодная станция (далее – КОС «ПЯОС»)
	0,180 тыс. м3/сут.
	0,2 тыс. м3/сут.
	район плодово-ягодной станции

	КОС «ДВФУ»
	2,5 – 3,0 тыс. м3/сут.
	10,0 тыс. м3/сут.
	о. Русский: район ДВФУ, пожарного депо, медицинского центра, океанариума 



КОС «Центральные» введены в эксплуатацию и переданы в хозяйственное ведение КГУП «Приморский водоканал» в мае 2012 года.

Принятая производительность станции очистки сточных вод рассчитана исходя из необходимости прекращения сброса неочищенных сточных вод в морские акватории, а также с учетом перспективной застройки и развития инфраструктуры Центрального планировочного района города Владивостока.
Технологическими решениями Института ГУП «МосводоканалНИИпроект» были предусмотрены компоновочные и объемно-планировочные решения очистки сточных вод для достижения качественных показателей очищенной сточной воды до требований на сброс в водоем рыбохозяйственного водопользования. Сточные воды от Первореченской системы, а также от части застройки Центрального планировочного района поступают на КНС № 5 (производительность 132 тыс. куб. м в сутки) и по двум напорным трубопроводам перекачиваются на КНС № 2 (производительность 160 тыс. куб. м в сутки), куда одновременно поступают стоки от Второреченской системы города, и далее по двум напорным трубопроводам подаются в приемную камеру очистных сооружений, где происходит гашение напора и распределение потока по 4-м подающим каналам здания решеток. 
В состав очистных сооружений включены следующие комплексы:
· комплекс механической очистки;
· комплекс биологической очистки;
· комплекс доочистки;
· комплекс обеззараживания;
· блок обработки осадка производительностью 2912,5 м3/сут.
Для удаления минеральных нерастворимых включений из сточной воды используется аэрируемая песколовка, состоящая из 4 секций. Для подачи воздуха в песколовку предусмотрены 3 компактные воздуходувки с боковыми каналами (вихревые).
Процесс биологической очистки осуществляется в двух блоках аэротенков, каждый из которых разделен на 4 секции. Аэротенк работает в режиме нитри-денитрификации. В аэротенке с помощью активного ила осуществляется окисление углеродсодержащих органических веществ до CO2 и N-NH4 до N-NO3. В каждый из блоков биологической очистки входят 4 секции аэротенков (нитри-денитрификаторов) карусельного типа с габаритами LxB=140,0м x18,0 м и глубиной 4,5 м. Особенностью биологических реакторов (аэротенков) указанного типа является отсутствие анаэробных зон. Аэротенк функционирует с чередованием аэробных (нитрификация) и аноксидных условий (денитрификация).
В денитрификаторе в анаэробных условиях, также с помощью активного ила, осуществляется восстановление нитратов (NO3) до азота (N2), который затем в аэротенке переходит в атмосферный воздух.
В аэротенке используется карусельная схема перемешивания и рециркуляции потока посредством погружной мешалки без разделения перегородками аноксичной (денитрификатор) зоны и аэробной (нитрификатор) зоны аэротенка. В придонной зоне нитрификатора через мелкопузырчатые аэраторы подается воздух от компрессоров. 
Вторичные отстойники предназначены для отделения активного ила от очищенной сточной воды.
Площадь вторичных отстойников – 9216 м2.
Вторичные отстойники выполняют одновременно 3 функции:
· функция осветления: получение осветленной воды с содержанием взвешенных веществ, как правило, менее 20-30% мг/л, т.е. эффективностью осветления выше 98%;
· функция  сгущения: получение непрерывного потока концентрированного активного ила для его возврата в аэротенк и для обеспечения в нем заданной концентрации биомассы;
· функция накопления: накопление дополнительной массы ила (осадка), возникающей при кратковременной гидравлической нагрузке, в частности в дождливый период.
Биологически очищенная вода поступает по самотечному трубопроводу в блок доочистки на песчаные фильтры.
На очистных сооружениях установлены песчаные фильтры DynaSand ДС6000 АД-Б. Количество - 180 шт. Суммарная производительность фильтров - 10430 м3/час.
Фильтр DynaSand основан на противоточном принципе. Вода для обработки поступает через впускной распределитель в нижней части агрегата и очищается по мере протекания вверх через слой песка перед сбросом через выпуск фильтрата, находящийся вверху. Песок, содержащий уловленные частицы, подается из нижней части агрегата при помощи эрлифтного (газлифтного насоса) в пескомойку, находящуюся вверху. Очистка песка начинается в самом насосе, в котором примеси отделяются от песчинок путем вихревого смешивания. Загрязненный песок просыпается из выпуска насоса в лабиринт промывателя, где он промывается небольшим противотоком чистой воды. Отделенные твердые частицы сбрасываются через выпускное отверстие для промывочной воды, тогда как крупинки чистого песка (которые тяжелее) возвращаются в песчаный слой. В результате слой находится в медленном постоянном движении вниз сквозь агрегат. Сжатый воздух для песочного насоса предусматривается с панели управления.
Таким образом, и очистка воды, и промывка песка происходят непрерывно, позволяя фильтру работать без отключения.
Количество промывной воды составляет примерно 5% от объема профильтрованной воды. Грязная промывная вода фильтров отводится в насосную станцию, с которой перекачивается в распределительный канал сточной воды после песколовок. 
Для удаления из сточной воды соединений фосфора в технологической схеме принят принцип реагентной обработки фильтрата, образующегося от обезвоживания осадка. Дефосфотация сточной воды производится химическим методом - добавлением в фильтрат соли FeSO4.
Осветленный и обработанный реагентом фильтрат отводится через круговой периферийный лоток и далее по самотечному трубопроводу в распределительный канал блока биологической очистки.
Фильтрованная вода после песчаных фильтров самотеком поступает в каналы, где установлены погруженные модули с УФ-установками фирмы НПО «ЛИТ», где происходит полное обеззараживание сточной воды.
Принцип метода УФ-обеззараживания заключается в том, что обрабатываемая сточная вода проходит между сильными УФ-излучателями. Под действием УФ-излучения ДНК микроорганизмов частично или полностью разрушается, в результате чего микроорганизмы погибают.
Глубоководный выпуск диаметром 1600 мм имеет протяженность 1300 м. Выпуск - рассеивающий с 5 выпускными отверстиями.
Техническое обследование системы водоотведения Центрального планировочного района выявило, что по причине незавершенности строительства сетей, отводящих стоки на очистные сооружения, последние работают с нагрузкой 25% от проектной мощности. Столь низкая нагрузка не обеспечивает соблюдение технологического режима прохождения сточных вод по всем ступеням очистки из-за нарушения временных и температурных параметров. При том, что в технологическом режиме задействованы мощности сооружений на 50% от проектной величины (работает один из двух имеющихся независимых блоков очистки), время нахождения сточных вод на сооружениях превышено в два раза, что приводит к вторичному загрязнению за счет застойных процессов в аэротенках и отстойниках.    
Возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях не предусмотрена. Аварийные иловые площадки и площадки временного складирования предназначены для хранения осадка только на случай аварийной ситуации сроком до 3 месяцев. Осадок сточных вод для утилизации предусмотрено направлять на полигон ТБО                         г. Владивостока.
КОС «ПЯОС» введены в эксплуатацию в 1984 году.
В состав очистных сооружений входят: 
· камера гашения - 1 шт.;
· горизонтальная песколовка - 1 шт.;
· двухъярусные отстойники – 2 шт.;
· здание биофильтров – 1 шт.;
· вторичный отстойник – 1 шт.;
· контактный резервуар – 1 шт.
Проектная мощность очистных сооружений - 200 м3/сут., 73 тыс. м3/год.
Сточные воды при помощи канализационной насосной станции подаются в камеру гашения напора, затем проходят горизонтальную песколовку и направляются в двухъярусные отстойники (2 шт.). Осветленные сточные воды подаются на сооружения биологической очистки – биофильтры. После биофильтров сточные воды отстаиваются во вторичном отстойнике и после хлорирования сбрасываются в реку Песчанка по коллектору 250 мм, выпуск - береговой. 
На очистных сооружениях предусмотрены иловые площадки для обезвоживания осадка сточных вод. Подсушенный ил используется в качестве удобрения.
Техническое обследование системы водоотведения района плодово-ягодной станции выявило, что применяемая на КОС «ПЯОС» технология является устаревшей и не обеспечивает нормативов качества очистки сточных вод. Перспективная жилая застройка района приведет к дефициту мощности очистных сооружений. Дальнейшая эксплуатация очистных сооружений нецелесообразна. В 2014 году планируется вывод очистных сооружений из эксплуатации с переключением стоков на КОС «Де-Фриз-Северные».

КОС «Де-Фриз-Северные» введены в эксплуатацию и переданы в хозяйственное ведение КГУП «Приморский водоканал» в мае 2013 года.
На канализационные очистные сооружения поступают смешанные сточные воды пригородного района                            г. Владивостока, начиная от ул. Кирова и района станции Чайка до курортной зоны Садгорода, промзоны 28 км,                   пос. Трудового, а также от жилого микрорайона и промышленных предприятий станции Океанская.
Насосами КНС № 5 сточные воды Северного планировочного района по дюкеру через Угловой залив подаются на КНС № 8, расположенную на полуострове Де-Фриз. Дюкер состоит из двух ниток стальных труб D 630 мм, общая длина дюкера - 1500 м. Трубопроводы проложены по дну залива без заглубления. Далее сточные воды попадают на  КОС производительностью 50 тыс. м3/сут. (I очередь), где проходят полную биологическую очистку с доочисткой и сбрасываются в Амурский залив после обеззараживания на ультрафиолетовых установках.
Для очистных сооружений  Северного планировочного района принята усовершенствованная система очистки сточных вод с применением технологии нитри-денитрификации в аэротенках с установкой современного оборудования.
Схема работы канализационных очистных сточных вод следующая.
Из приемной камеры сточные воды  поступают на проектные сооружения механической очистки: решетки, отстойники-усреднители. Затем сточные воды поступают на биологическую очистку на аэротенки с нитри-денитрификацией и далее на вторичные отстойники и на доочистку на микрофильтрах и каркасно-засыпных фильтрах. Обеззараживание очищенных сточных вод предусматривается ультрафиолетовым облучением.
Сброс очищенных сточных вод осуществляется по коллектору диаметром 700 мм в северную часть Амурского залива. Выпуск длиной 1323 м оборудован рассеивающими патрубками.
Техническое обследование системы водоотведения Северного планировочного района выявило, что очистные сооружения работают с нагрузкой 30% от проектной мощности, но применяемая технология очистки обеспечивает соблюдение нормативов качества очистки сточных вод.
Возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях отсутствует. Иловые площадки предусмотрены только на случай аварийной ситуации. Осадок сточных вод для утилизации предусмотрено направлять на полигон ТБО г. Владивостока.
КОС «ДВФУ» производства компании Ecologix systems (США) производительностью 10 тыс. куб. м. в сутки переданы в хозяйственное ведение КГУП «Приморский водоканал» в июле 2013 г. и предназначены для организации централизованной системы хозяйственно-бытовых стоков объектов района ДВФУ, пожарного депо, медицинского центра, океанариума, включая собственные нужды очистных сооружений.
Сточные воды посредством канализационных насосных станций с дальнейшей последовательной подачей по системе самотечно-напорных трубопроводов поступают на очистные сооружения, где выполняются их полная биологическая очистка и обеззараживание. 
Процесс очистки сточных вод направлен на уменьшение количества твердых частиц (песка и мусора) и химических веществ (растворенных органических веществ). 
Процесс очистки включает удаление инертных частиц с помощью решетчатых фильтров и пескоуловителей, биологическую очистку в аэротенках, что является оригинальной разработкой компании Ecologix Environmental Systems, а также последующую фильтрацию очищенных стоков и их дезинфекцию ультрафиолетовым излучением.
Техническое обследование системы водоотведения коммунальной зоны ДВФУ выявило, что очистные сооружения работают с нагрузкой 25% от проектной мощности. Столь низкая нагрузка не обеспечивает соблюдение технологического режима прохождения сточных вод по всем ступеням очистки из-за нарушения временных и температурных параметров, что приводит к превышению нормативов качества очистки сточных вод. 
Возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях отсутствует. Иловые площадки предусмотрены только на случай аварийной ситуации. Осадок сточных вод для утилизации предусмотрено направлять на полигон ТБО г. Владивостока. 
Нецентрализованное водоотведение  материковой части ВГО осуществляется в реку Объяснения по 8 выпускам, в бухту Золотой Рог по 8 выпускам, в Уссурийский залив по 2 выпускам, в пролив Босфор-Восточный по 1 выпуску, в Амурский залив по 3 выпускам.
По выпуску № 18 «Борисенко» отводятся сточные воды жилых домов, объектов системы социального обслуживания, промышленных предприятий, расположенных в Первомайском районе города Владивостока, по улице Борисенко. Выпуск береговой, сосредоточенный, правобережный, выполненный из железобетонных труб диаметром  700 мм. Сброс сточных вод осуществляется в реку Объяснения без очистки.
По выпуску № 20 «Борисенко - Б» отводятся сточные воды жилых домов, объектов системы социального обслуживания, промышленных предприятий, расположенных в Ленинском районе города Владивостока, по улице Борисенко. Выпуск - береговой, сосредоточенный, левобережный, выполнен из железобетонных труб диаметром 300 мм. Сброс сточных вод осуществляется в реку Объяснения без очистки.
По выпуску № 21 «Беговая» отводятся сточные воды жилых домов, объектов системы социального обслуживания, промышленных предприятий, расположенных в Ленинском районе города Владивостока. Сточные воды перекачиваются при помощи КНС «Беговая» по стальным трубам диаметром 200 мм, выпуск - береговой, сосредоточенный, правобережный. Сброс сточных вод осуществляется в реку Объяснения без очистки.
По выпуску № 22 «63-64 микрорайон» отводятся сточные воды жилых домов, объектов системы социального обслуживания, расположенных в 63-64 микрорайонах города Владивостока. Выпуск - береговой, сосредоточенный, правобережный, выполненный из железобетонных труб диаметром 500 мм. Сброс сточных вод осуществляется в реку Объяснения без очистки.
По выпуску № 23 «71 микрорайон» отводятся сточные воды жилых домов, объектов системы социального обслуживания, расположенных в 71 микрорайоне города Владивостока. Выпуск - береговой, сосредоточенный, правобережный, выполненный из железобетонных труб диаметром 500 мм. Сброс сточных вод осуществляется в реку Объяснения без очистки.
По выпуску № 24 «71-А микрорайон» отводятся сточные воды жилых домов, объектов системы социального обслуживания, расположенных в 71-А микрорайоне города Владивостока. Выпуск - береговой, сосредоточенный, правобережный, выполненный из железобетонных труб диаметром 400 мм. Сброс сточных вод осуществляется в реку Объяснения без очистки.
По выпуску № 25 «Борисенко 17» отводятся сточные воды жилых домов по улице Борисенко 17-21. Выпуск - береговой, сосредоточенный, левобережный, выполнен из стальных труб диаметром 200 мм. Сброс сточных вод осуществляется в реку Объяснения без очистки.
По выпуску № 26 «Борисенко 27» отводятся сточные воды жилых домов по улице Борисенко 23-27. Выпуск - береговой, сосредоточенный, левобережный, выполнен из железобетонных труб диаметром 400 мм. Сброс сточных вод осуществляется в реку Объяснения без очистки.
Сточные воды без очистки по выпуску № 15 «Луговской» отводятся в северо-восточную часть бухты Золотой Рог. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору, выполненному из железобетонных труб диаметром 400 мм, расположенному в районе площади Луговая. Выпуск - береговой, сосредоточенный.
Сточные воды без очистки по выпуску № 16 «Калининский» отводятся в южную часть бухты Золотой Рог. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору, выполненному из стальных труб диаметром 400 мм. Выпуск - береговой, сосредоточенный.
Сточные воды без очистки по выпуску № 17 «Киевский» отводятся в юго-восточную часть бухты Золотой Рог. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору, выполненному из железобетонных труб диаметром 300 мм. Морская часть выпуска – 1,5 метра, глубина моря в месте выпуска – 3,8 м. Выпуск - береговой.
По выпуску № 10 «Крыгина» отводятся сточные воды жилых домов по ул. Крыгина 51, 51а, 51 б, 53, 53а, 80, 82. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору диаметром 150 мм в бухту Золотой Рог без очистки. Выпуск - береговой, глубина в месте выпуска - 0,5 м, средняя глубина - 3 метра.
По выпуску № 11 «Эгершельд» отводятся сточные воды жилых домов, объектов системы социального обслуживания, расположенных в районе полуострова Эгершельд, городской инфекционной больницы, в/ч 20374. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору D 200 мм в бухту Золотой Рог без очистки. Длина выпуска - 56 м.
По выпуску № 12 «Морвокзал» отводятся сточные воды жилых домов, объектов системы социального обслуживания, расположенных на берегу Амурского залива, сточные воды от ДВГМА и гостиницы «Амурский залив». Сточные воды с побережья Амурского залива перекачиваются канализационной насосной станцией № 10. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору D 500 мм в бухту Золотой Рог без очистки. Длина выпуска - 6,2 м.
По выпуску № 13 «Корабельная набережная» отводятся сточные воды жилых домов, объектов системы социального обслуживания, промышленных предприятий, расположенных в центральной части Ленинского и Фрунзенского районов г. Владивостока. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору D 500 мм в бухту Золотой Рог без очистки. Длина выпуска - 6,2 м.
По выпуску № 14 «Золоторожский» отводятся сточные воды жилых домов, объектов системы социального обслуживания, промышленных предприятий, расположенных в центральной части Ленинского района г. Владивостока. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору D 1000 мм в бухту Золотой Рог без очистки.
По выпуску № 28 «Коммунаров» хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов, объектов системы социального обслуживания, промышленных предприятий, расположенных в Первомайском районе, отводятся в северную часть бухты Малый Улисс без очистки. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору, выполненному из асбестоцементных труб диаметром 600 мм. Морская часть выпуска – 2 метра. Выпуск - глубоководный.
По выпуску № 29 «Тихая» хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов, объектов системы социального обслуживания, промышленных предприятий, расположенных в Первомайском районе, отводятся в северную часть бухты Тихая без очистки. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору, выполненному из стальных труб диаметром 300 мм. Морская часть выпуска – 104 метра. Выпуск - глубоководный.
По выпуску № 27 «Абросимова» хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов, объектов системы социального обслуживания, промышленных предприятий, расположенных в Первомайском районе, отводятся в пролив без очистки. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору, выполненному из стальных труб диаметром 500 мм. Морская часть выпуска – 50,8 метра. Выпуск - глубоководный.
Смешанные сточные воды микрорайона улицы Кировская г. Владивостока и от объектов ДВО РАН отводятся по выпуску № 5 «Кировский». Сточные воды по коллектору D 300 мм отводятся в Амурский залив на расстояние 233 м от берега. Глубина залива в месте выпуска составляет 5,5 метров.
По выпуску № 8 «Красного знамени» отводятся сточные воды от жилых домов по Партизанскому проспекту, частично от жилых домов по проспекту Красного знамени, производственные сточные воды Медицинского университета,  издательско-полиграфического комплекса «Дальпресс». Сброс сточных вод осуществляется по коллектору D 400 мм в Амурский залив.
По выпуску № 9 «Верхнепортовая» отводятся сточные воды жилых домов и объектов системы социального обслуживания по ул. Верхнепортовая 74-76. Сброс осуществляется по коллектору D 250 мм в Амурский залив без очистки в районе Казанского моста.
Сброс сточных вод без очистки и обеззараживания в водные объекты будет прекращен после выполнения проекта «Реконструкция и развитие системы канализации в г. Владивостоке (объекты канализации, реконструкция очистных сооружений Северного планировочного района, строительство очистных сооружений Южного планировочного района, строительство очистных сооружений Восточного планировочного района)» в полном объеме.
Системы водоотведения островных территорий ВГО
Система водоотведения островных территорий г. Владивостока децентрализована. Местные системы водоотведения собирают сточные воды отдельных предприятий, групп жилых зданий, кварталов. Основной объем сточных вод сбрасывается без очистки.
Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов по ул. Советская 16,18, 20, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46; ул. Морская 1, 2, 3; ул. Новая  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Подгорная, 3, государственных учреждений и прочих абонентов КГУП  «Приморский водоканал», расположенных в поселках о. Попова, отводятся самотеком в восточную часть бухты Западная Амурского залива  по выпуску № 30 «о. Попова» после механической очистки локальными септиками. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору, выполненному из железобетона  диаметром 1200 мм. Глубина моря в месте выпуска – 9,5 метров. Выпуск - глубоководный, рассеивающий.
Сточные воды от жилого фонда, организаций и предприятий по системе отводящих коллекторов протяженностью 15,562 км  при помощи 2 канализационных насосных станций отводятся в бухты и заливы, омывающие остров Русский, посредством 7 выпусков.
По выпуску № 8 «Воевода» водоотведение от хозяйственно-бытовых нужд населения жилых домов по ул. Воевода, 34, 35 (прочих потребителей нет) осуществляется по самотечному коллектору в бухту Рында Амурского залива береговым организованным выпуском. Сточные воды проходят частичную очистку в септике объемом 70 куб. м. Сброс сточных вод осуществляется по коллектору диаметром 300 мм. Выпуск - береговой сосредоточенный.
По выпуску № 7 «Поспелово» водоотведение от хозяйственно-бытовых нужд населения жилых домов по                      ул. Поспелова, 9, 10, 31, 66 и обслуживающего персонала котельной № 56 (собственные нужды) осуществляется по самотечному коллектору диаметром 250 мм в пролив Босфор Восточный без очистки через береговой организованный выпуск.
По  выпуску № 4 «Подножье-Бабкино» водоотведение от хозяйственно-бытовых нужд населения жилых домов по ул. Подножье, 30, 32, 34, 36, 38, ул. Школьная, 30, объектов системы социального обслуживания и прочих предприятий и организаций, расположенных на территории поселка, осуществляется посредством КНС № 1 и КНС № 2, перекачивающим сточные воды на очистные сооружения (не действующие) поселка Бабкино. Неочищенные сточные воды по коллектору диаметром 300 мм глубоководным выпуском отводятся в Амурский залив.
По выпуску № 3 водоотведение от хозяйственно-бытовых нужд населения жилого дома по ул. Шигино, 79 и обслуживающего персонала котельной № 48 (собственные нужды) осуществляется по самотечному коллектору в ручей без названия, впадающий в бухту Новик, без очистки через береговой организованный выпуск.
По выпуску № 2 «Мелководное, водоотведение от хозяйственно-бытовых нужд населения жилых домов                       ул. Мелководная, 4, 31  и обслуживающего персонала котельной № 52 (собственные нужды) осуществляется по самотечному коллектору диаметром 250 мм в бухту Новик береговым выпуском. Сточные воды проходят механическую очистку в отстойнике объемом 70 куб. м.
По выпуску № 5 КОС «Экипажная» водоотведение от хозяйственно-бытовых нужд населения жилых домов                 ул. Экипажная, 41, 43, 52, 54, 56, 58, 60, ул. Зеленая, 1, 2, 3, 4, объектов системы социального обслуживания и прочих предприятий и организаций, расположенных на территории поселка, осуществляется по системе самотечных коллекторов, подающих сточные воды на первичные отстойники (2 шт. объемом 10 куб. м) канализационных очистных сооружений «Экипажная». После механической очистки сточные воды по коллектору диаметром 200 мм отводятся в бухту Новик береговым выпуском. Биологическая очистка на КОС «Экипажная» не производится из-за аварийного состояния сооружений.
По выпуску № 6 «Парис» водоотведение от хозяйственно-бытовых нужд населения жилых домов по ул. Парис, 24, 28 и обслуживающего персонала котельной № 51 (собственные нужды) осуществляется по самотечному коллектору диаметром 250 мм в бухту Новик береговым выпуском. Сточные воды проходят частичную механическую очистку в 3-камерном септике объемом 70 куб. м.
Канализационные насосные станции
	№
п/п
	Наименование насосной станции
	Производительность, тыс. м3/сут.
	Кол-во установленных насосов, шт.

	Г. Владивосток 

	1
	Батарейная
	38,88
	3

	2
	№ 10
	13,68
	3

	3
	Беговая
	5
	2

	4
	Некрасовская
	8,4
	2

	5
	Саперка
	25,92
	2

	6
	№ 23
	14,3
	4

	7
	Чайка
	47,28
	3

	8
	Седанка
	47,28
	3

	9
	№ 3
	53,04
	3

	10
	№ 4
	47,04
	4

	11
	Фанзавод
	11,172
	3

	12
	№ 5
	90,96
	5

	13
	№ 6
	45,84
	3

	14
	№ 7
	49,44
	3

	15
	№ 7-а
	42,0
	3

	16
	ДВЖД
	11,52
	3

	17
	№ 14
	2,78
	3

	18
	Спортивная
	5,76
	2

	19
	№ 8
	57,6
	3

	20
	ДВНЦ
	8,4
	2

	21
	КНС ПЯОС
	10,8
	3

	22
	КНС № 2 (перекачка на ОС «Центральные» )
	403,2
	7

	23
	КНС «Лазурная» от ул. Угрюмова
	19,2
	2

	О. Русский 

	1
	№1
	7,2
	3

	2
	№2
	7,2
	3

	КНС для зданий ДВФУ на о. Русский

	1
	№ 1
	7,68
	2

	2
	№ 2.1
	13,824
	2

	3
	№ 2.2
	21,552
	2

	4
	№ 2
	34,56
	2

	5
	№ 3
	35,088
	2

	6
	№ 5
	38,352
	2

	7
	№ 6
	34,56
	2

	8
	КНС стадиона
	0,48
	2

	9
	КНС пожарного депо
	0,898
	2

	10
	КНС Медцентра (находится в стадии передачи на баланс КГУП «Приморский водоканал» )
	1,2
	2


Состояние канализационных коллекторов и сетей системы водоотведения ВГО
	№ п/п
	Место расположения
	Основные параметры канализационных сетей

	
	
	общая протяжен-ность, км
	физи-ческий износ, %
	параметры сетей, км
	по срокам эксплуатации, км
	ветхие, подлежащие замене, км

	
	
	
	
	кол-лекторы Д400÷
1200 мм
	межквар-тальная
Д150÷
400мм
	внутри-
квартальная сеть Д150÷
200мм
	до 10 лет
	до 15 лет
	до 20 лет
	более 20 лет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Материковая часть ВГО
	588,481
	 
	114,655
	272,096
	201,73
	54,567
	7,3076
	83,375
	443,231
	353,464

	2.
	О. Попова
	3,8
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 
	0,9
	2,9
	1

	3.
	С. Береговое
(полуостров Песчаный)
	0,1125
	 
	0,1125
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1125
	 

	4.
	О. Русский
	42,89
	 
	10,511
	2,951
	2,1
	33,965
	0,186
	0
	8,739
	5,37

	ВСЕГО:
	635,284
	 
	125,2785
	278,847
	203,83
	88,532
	7,4936
	84,275
	454,983
	359,834


Для обеспечения безаварийного отвода и очистки сточных вод необходима перекладка ветхих сетей.
В настоящее время КГУП «Приморский водоканал» обеспечивает безопасность системы водоотведения путем применения бестраншейных методов ремонта и восстановления канализационных трубопроводов, использования телеинспекционного оборудования для обследования трубопроводов, что позволяет предотвращать возникновение аварийных ситуаций на сетях водоотведения. Для вновь прокладываемых трубопроводов применяются трубы из полиэтилена и высокопрочного чугуна, которые являются долговечным и надежным материалом, способным выдерживать ударные нагрузки и имеют высокую стойкость к электрохимической коррозии.
Установленное на КОС технологическое оборудование обеспечивает бесперебойную и безаварийную работу.
На КНС применяется специализированное насосное оборудование, работающее в условиях полного или частичного затопления.
Для перекачивания сточных вод в постоянное время задействованы 2–3 НС, имеющие I категорию электроснабжения. На НС требуется установка автоматического переключения на резервный фидер.
Основными проблемами по системе водоотведения являются:
· заниженная пропускная способность коллекторов, уличных и дворовых сетей;
· высокая степень аварийности, вызванная значительным износом существующих сетей;
· осуществление полного сбора и отвода сточных вод от существующей застройки на канализационные очистные сооружения;
· значительный износ оборудования насосных станций;
· оснащение насосных станций устаревшим оборудованием, не позволяющим выполнить установку приборов автоматики: контролеров, датчиков тока, давления, расходов и уровня жидкости в резервуарах, датчиков затопления, пожара, доступа в шкафы управления насосными станциями с передачей данных и управления на диспетчерский пункт;
· отсутствие резерва пропускной способности системы канализации для обеспечения подключения к системе водоотведения новых потребителей;
· отсутствие резерва производительности насосных станций.
Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения ВГО
Баланс поступления сточных вод централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
	Наименование выпуска технологической зоны
	Годовой расход сточных вод, тыс. м3/год

	
	2011 год
	2012 год
	9 месяцев 2013 года

	Амурский залив

	КОС «Де-Фриз»
	4280,339
	5292,096
	3779,402

	№5 «Кировский»
	197,638
	198,796
	145,356

	КОС «Вторая Речка»
	7186,671
	3170,360
	-

	КОС «Первая Речка»
	17057,273
	13932,278
	4869,202

	№8 по проспекту Кр.Знамени
	729,099
	733,371
	536,228

	№9 по ул. Верхнепортовая
	50,660
	50,957
	37,259

	КОС «Центральные»
	-
	7453,369
	13085,724

	Итого:
	29 501,68
	30831,227
	22453,171

	Золотой Рог

	№11 «Эгершельд»
	600,742
	604,262
	441,826

	Выпуск от Морского вокзала
	800,958
	805,651
	589,078

	Выпуск Корабельной Набережной
	5713,692
	5747,175
	4202,234

	Выпуск Золоторожский
	2267,486
	2280,774
	1667,662

	Выпуск по ул. Луговая
	1715,608
	1725,662
	1261,774

	Выпуск по ул. Калининская 
	91,564
	92,101
	67,342

	Выпуск по ул. Киевская
	369,927
	372,094
	272,069

	Выпуск по ул. Крыгина
	21,961
	21,969
	16,472

	Итого:
	11 581,937
	11649,688
	8518,457

	Р. Объяснения

	Выпуск по ул. Борисенко
	2254,455
	2267,667
	1658,078

	Выпуск А по ул. Борисенко 
	464,603
	244,318
	-

	Выпуск Б по ул. Борисенко 
	792,634
	797,279
	582,957

	Выпуск по ул. Беговая
	229,336
	230,680
	168,669

	Выпуск 64 микрорайона 
	848,010
	852,979
	623,683

	Выпуск 71 микрорайона
	551,150
	554,380
	405,353

	Выпуск А 71 микрорайона 
	130,889
	131,656
	96,264

	Выпуск по ул. Борисенко, 17-21
	20,007
	243,132
	356,415

	Выпуск по ул. Борисенко, 23-29
	14,471
	14,556
	10,643

	Итого:
	5 305,555
	5 336,647
	3902,063

	Р. Богатая

	КОС «Фанзавод»
	408,580
	-
	-

	Итого:
	408,580
	-
	-

	Пр. Босфор-Восточный

	Выпуск м. Абросимова
	3 019,382
	2 885,191
	2109,602

	Итого:
	3 019,382
	2 885,191
	2109,602

	Уссурийский залив

	Выпуск б. Тихая
	628,928
	629,596
	460,350

	Итого:
	628,928
	629,596
	460,350

	Б. Малый Улисс

	Выпуск по ул. Коммунаров
	638,667
	627,322
	458,687

	Итого:
	638,667
	627,322
	458,687

	Р. Песчанка

	Хлораторная-1 Кирпичный завод
	0,000
	0,000
	-

	Хлораторная-2 п. Трудовое
	59,959
	60,310
	44,093

	КОС «ПЯОС»
	65,700
	65,880
	49,320

	Итого:
	125,659
	126,190
	93,413

	Б. Новик

	Выпуск пос. Экипажный
	27,622
	81,725
	61,933

	Выпуск пос. Шигино
	19,258
	8,049
	2,974

	Пос. Подножье и пос. Бабкино
	76,313
	75,178
	37,111

	Выпуск по ул. Мелководная
	2,415
	4,341
	3,095

	Итого:
	125,61
	169,29
	105,113

	Б. Рында

	Выпуск пос. Воевода
	15,845
	3,725
	3,141

	Итого:
	15,845

	3,725
	3,141

	Б. Парис

	Выпуск пос. Парис
	25,025
	24,224
	18,368

	Итого:
	25,025
	24,224
	18,368

	Б. Аякс

	Выпуск б. Аякс
	1,604
	-
	-

	Итого:
	1,604
	-
	-

	Пролив Босфор-Восточный

	Выпуск пос. Поспелово
	4,082
	12,728
	9,195

	Итого:
	4,082
	12,728
	9,195

	Б. Западная

	Выпуск о. Попова
	24,173
	24,224
	17,748

	Итого:
	24,173
	24,224
	17,748

	Всего
	51 406,73
	52 320,05
	38149,31


Учет фактического притока неорганизованных стоков поступающих по поверхности рельефа местности не ведется.
При осуществлении коммерческих расчетов, ввиду отсутствия у абонентов средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации, объемы водоотведения принимаются равными объемам воды, полученной абонентом и его субабонентами из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение), учтенным средствами измерений.
При использовании абонентом воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему водоотведения и (или) в иные приемники сточных вод объем фактического сброса сточных вод в систему водоотведения рассчитывается по данным баланса водопотребления и водоотведения абонента.
Развитие объектов водоотведения ВГО на период реализации схемы водоотведения осуществляется по следующему сценарию: прирост объемов сточных вод планируется за счет объектов жилищного строительства и строительства объектов системы социального обслуживания территориальной застройки.
Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Объем, м3/сут.
	Водоотведение

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2014
год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год 
	2020-2025 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Многоэтажный жилой дом 
	ул. Енисейская, 19
	94,5
	0
	0
	0
	0
	94,5
	0
	

	2.
	Жилой микрорайон бухты «Патрокл»
	б. Патрокл
	6000
	800
	1100
	1100
	1000
	1000
	1000
	

	3.
	Комплексная жилая застройка в 
пос. Трудовом
	ул. 50 лет Октября, 1
	8554,83
	1626,33
	1205,555
	3714,045
	1067,87
	941,03
	0
	

	4.
	Жилищное строительство «Зеленый угол»
	ул. Нейбута
	19820
	0
	0
	9433,611
	4184,239
	5774,45
	427,7
	

	5.
	Жилой комплекс
	23 микрорайон
	856
	0
	0
	0
	400
	456
	
	

	6.
	Жилой комплекс
	ул. Фастовская
	460,8
	0
	0
	100
	200
	160,8
	
	

	7.
	Жилой комплекс (3-я и последующие очереди строительства)
	ул. Карбышева, 12
	913
	0
	187,5
	192,2
	264,3
	269
	
	

	8.
	Группа жилых домов 
	ул. Нейбута, 71б
	1733,48
	0
	0
	0
	200
	300
	1233,48
	

	9.
	Район с/т «Орбита» (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина) 15 га
	район с/т «Орбита»
	413
	0
	0
	7
	23
	24
	359
	

	10.
	Ул. Курильская, 69  (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина) 9 га
	ул. Курильская, 69
	152,6
	0
	0
	4
	14
	14,4
	120,2
	

	11.
	Ул. Артековская (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского  сада, начальной школы и магазина) 55 га
	ул. Артековская
	647,7
	0
	0
	23
	80
	95
	449,7
	

	12.
	Ул. Артековская-2 (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина) 60 га
	ул. Артековская-2
	440
	0
	0
	23
	80
	95
	242
	

	13.
	С/т «Лиман» (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина) 24 га
	с/т «Лиман»
	303,6
	0
	0
	11
	37
	38,4
	217,2
	

	14.
	Ул. Ломаная (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина)
	ул. Ломаная
	404,3
	0
	0
	14
	51
	50,9
	288,4
	 

	15.
	В районе м. Чумака, с/т «Пионер» (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского сада, начальной школы и магазина)
	в районе с/т «Пионер»
	478
	0
	0
	14
	51
	50,9
	362,1
	 

	16.
	В районе б. Лазурной (земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, с учетом размещения на территории детского  сада, начальной школы и магазина)
	в районе б. Лазурной
	88
	0
	0
	10
	15
	15
	48
	 

	17.
	Водоразборные колонки
	ул. Некрасовская, 21
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	18.
	Водоразборные колонки
	ул. Мечникова
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	19.
	Водоразборные колонки
	ул. Васильковая 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	20.
	Водоразборные колонки
	ул. Анютинская 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	21.
	Водоразборные колонки
	ул. Елецкая
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	22.
	Водоразборные колонки
	ул. Александровича
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	23.
	Водоразборные колонки
	ул. 2-я Восточная 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	24.
	Водоразборные колонки
	ул. 3-я Восточная
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	25.
	Водоразборные колонки
	ул. 5-я Восточная
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	26.
	Водоразборные колонки
	ул. Острогорная 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	27.
	Водоразборные колонки
	ул. Басаргина
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	28.
	Водоразборные колонки
	ул. Приморская
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	29.
	Водоразборные колонки
	ул. Катерная
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	30.
	Водоразборные колонки
	ул. 2-я Поселковая
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	31.
	Водоразборные колонки
	ул. Лиманная
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	32.
	Водоразборные колонки
	ул. Рокоссовского
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	33.
	Водоразборные колонки
	ул. Шкипера Гека
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	34.
	Водоразборные колонки
	ул. Тельмана
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	35.
	Водоразборные колонки
	ул. Олега Кошевого, д. 16
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	36.
	Водоразборные колонки
	ул. Ясеневая 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	37.
	Водоразборные колонки
	ул. Краснодонская
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	38.
	Водоразборные колонки
	ул. Тихвинская
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	39.
	Водоразборные колонки
	ул. Мурманская
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	40.
	Водоразборные колонки
	ул. Суворовская
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	41.
	Водоразборные колонки
	ул. Земляничная
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	42.
	Водоразборные колонки
	ул. Алябьева
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Административная пристройка к жилому дому
	 ул. Русская, 57
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0,14
	 

	44.
	Группа жилых домов в г. Владивостоке. Жилые дома № 18, 
№ 18а
	ул. Русская
	88,6
	 
	 
	0
	0
	0
	88,6
	 

	45.
	Реконструкция 2-х жилых домов 
	ул. Чапаева
	316,6
	 
	 
	0
	0
	0
	316,6
	 

	46.
	Жилой дом
	ул. Володарского
	377
	 
	 
	68,16
	50
	50
	208,84
	 

	47.
	Общежитие (1-я очередь)
	ул. Днепровская, 19
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	39
	 

	48.
	Жилой дом
	ул. Глинки, 24
	57,9
	 
	 
	 
	 
	 
	57,9
	 

	49.
	Жилой дом
	ул. Пихтовая, 21 в 
	102
	 
	 
	 
	 
	 
	102
	 

	50.
	Жилой дом
	ул. Прапорщика Комарова, 56
	94,3
	 
	 
	 
	 
	 
	94,3
	 

	51.
	Группа жилых домов 
	ул. Чернышевского
	223,35
	 
	 
	 
	 
	 
	223,35
	 

	52.
	Общежитие (2-я очередь)
	ул. Днепровская, 19
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	39
	 

	53.
	Жилой дом
	ул. Толстого, 38
	194,61
	 
	 
	 
	 
	 
	194,61
	 

	54.
	Группа индивидуальных жилых домов
	ул. Плещеева
	9,6
	 
	 
	 
	 
	 
	9,6
	 

	55.
	Жилые дома
	ул. Калинина, 13
	372,73
	 
	 
	72,73
	150
	150
	 
	 

	56.
	Жилой комплекс
	пр. Красного Знамени, 117
	120
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	Общественно-жилой комплекс
	Океанский проспект, 52-56
	214,78
	 
	 
	14,78
	100
	100
	 
	 

	58.
	Жилой дом
	ул. Жигура, 18 
	172
	 
	 
	 
	72
	100
	 
	 

	59.
	Жилой дом
	ул. Нейбута, 10а
	86,4
	 
	65,66
	20,74
	 
	 
	 
	 

	60.
	Жилые дома
	ул. 3-я Шоссейная, 51
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	Жилой дом
	ул. Шестая, 16-в
	6,3
	 
	 
	3
	3,3
	 
	 
	 

	62.
	Жилой дом
	ул. Кипарисовая, 2 (6 и 7 блок-секции)
	180,5
	 
	 
	 
	180,5
	 
	 
	 

	63.
	Застройка 2-й очереди 51 микрорайона
	ул. Зейская
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	Жилой дом
	ул. Пологая, 13
	66,06
	 
	 
	26,06
	40
	 
	 
	 

	65.
	Жилой дом
	ул. 1-я Шоссейная, 39
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.
	Жилой дом
	ул. Вертолетная, 5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.
	Жилые дома
	ул. Фортовая, 5а
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.
	Жилые дома
	ул. Петропавловская
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.
	Поселок инд. ж/домов
	ул. Опорная, 16
	55,6
	 
	 
	 
	20
	35,6
	 
	 

	70.
	Жилые дома  
	ул. Черняховского, 3
	85
	 
	 
	45
	40
	 
	 
	 

	71.
	Жилой дом 
	ул. Тунгусская, 59
	150
	 
	 
	 
	 
	75
	75
	 

	72.
	Жилой дом 
	ул. Тобольская
	0
	138
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.
	Многоквартирный жилой дом и спортивно-реабилитационный комплекс
	ул. Невельского, 1а
	299,99
	 
	 
	 
	 
	99,99
	200
	 

	74.
	Жилой дом
	ул. Мусоргского, 27е
	1,44
	 
	1,44
	 
	 
	 
	 
	 

	75.
	Жилые дома
	ул. Мусоргского, 29б, ул. Мусоргс-кого, 27а
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	76.
	Многоквартирный жилой дом 
	ул. Русская, 59
	1,8
	 
	 
	 
	1,8
	 
	 
	 

	77.
	Дом семейного типа
	ул. Земляничная, 4
	1,19
	0
	0
	1,19
	0
	0
	0
	 

	78.
	14-этажный жилой дом
	пр. 100-летия Владивостока, 100в
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	79.
	Жилой комплекс «Первомайский» со встроенными помещениями
	ул. Кипарисовая, 26
	147,3
	0
	0
	47,3
	100
	0
	0
	 

	80.
	Жилой комплекс
	ул. Гражданская, 18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	81.
	Жилой дом
	пр. Красного Знамени, 114
	159,36
	0
	0
	59,36
	100
	0
	0
	 

	82.
	Многоквартирный жилой дом
	пр. Океанский, 43
	49,5
	0
	0
	0
	0
	0
	49,5
	 

	83.
	Блокированный ж/дом
	ул. Режицкая, 14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	84.
	Жилой комплекс
	ул. Маковского, 41
	82,615
	0
	0
	22,615
	60
	0
	0
	 

	85.
	15-этажный жилой дом (3 блок-секции)
	ул. Леонова, 43
	51,84
	0
	0
	51,4
	0
	0
	0
	 

	86.
	Жилой дом
	ул. Хабаровская, 21
	1,8
	0
	0
	0
	1,8
	0
	0
	 

	87.
	Жилой дом (1-я очередь строительства)
	ул. Крыгина
	132,2
	0
	0
	0
	100
	32,2
	0
	 

	88.
	Жилой дом (2-я очередь строительства)
	ул. Крыгина
	130,48
	0
	0
	0
	50
	80,48
	0
	 

	89.
	Жилая застройка 
	ул. Босфора, 3
	8174
	0
	0
	817,4
	2959,47
	2452,2
	1944,93
	 

	90.
	Жилая застройка (Уссурийский район)
	ул. Щитовая
	2467
	0
	0
	400
	410
	997
	660
	 

	91.
	Группа жилых домов 
	ул. Бакунина
	224,08
	0
	0
	31,3712
	44,816
	67,224
	80,6688
	 

	92.
	Группа жилых домов 
	ул. Черняховского, 3
	484,16
	0
	0
	0
	106,5152
	256,6048
	121,04
	 

	93.
	Группа жилых домов
	ул. Луговая, 70
	291,6
	0
	0
	52,06
	116,64
	122,9
	0
	 

	94.
	Жилой дом
	ул. Некрасовская, 72
	105,04
	0
	0
	0
	52,52
	52,52
	0
	 

	95.
	Жилой дом
	ул. Ясеневая, 4 
	13,75
	0
	0
	0
	3,75
	10
	0
	 

	96.
	Общежитие
	ул. Минеров, 4
	2,4
	0
	0
	0
	2,4
	0
	0
	 

	97.
	Индивидуальные  жилые дома
	в районе ул. Лесная, 30, 52 
	45
	0
	0
	0
	0
	20
	25
	 

	98.
	Жилой дом
	ул. Волховская, 7
	107
	0
	0
	0
	0
	57
	50
	 

	99.
	Жилой дом
	в районе ул. Чапаева, 24
	230
	0
	0
	0
	0
	150,62
	79,38
	 

	100.
	Индивидуальный жилой дом
	в 42 км от ул. 2-я Шоссейная, 56а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	101.
	Индивидуальный 3-х квартирный жилой дом
	ул. Кизлярская, 40
	2,7
	0
	0
	2,7
	0
	0
	0
	 

	102.
	Индивидуальный жилой дом
	в районе ул. Каляева, 8г
	1,58
	0
	0
	0
	1,58
	0
	0
	 

	103.
	Жилой дом для молодых ученых и специалистов ДВО РАН
	в районе ул. Чапаева, 5
	109,2
	0
	0
	0
	19,2
	45
	45
	 

	104.
	23-х этажный жилой дом
	район ул. Крыгина, 84а
	164,56
	0
	0
	4,56
	30
	30
	100
	 

	105.
	Жилой дом
	в районе пер. Иртышский, 5
	28,19
	0
	0
	0
	0
	0
	28,19
	 

	106.
	20-этажный жилой дом
	в районе пр. 100-летия Владивостока, 76-78
	112
	0
	0
	12
	0
	0
	100
	 

	107.
	6 блокированных жилых домов
	ул. 3-я Шоссейная, 53
	5,4
	0
	0
	5,4
	0
	0
	0
	 

	108.
	Жилой дом 
	ул. Ладыгина, 2
	53
	0
	0
	10
	13
	15
	15
	 

	109.
	Жилой дом 
	ул. Володарского, 1
	288
	0
	0
	0
	88
	100
	100
	 

	110.
	Жилой дом
	ул. Володарского, 43
	283
	0
	0
	0
	83
	100
	100
	 

	111.
	Жилой дом
	пр. Красного Знамени, 158а
	214
	0
	0
	0
	145
	69
	0
	 

	112.
	Жилые дома по ул. Карьерной (2-я очередь строительства)
	ул. Карьерная
	124,9
	0
	0
	0
	0
	0
	124,9
	 

	113.
	Группа жилых домов 
	ул. Каштановая 
	336
	0
	0
	0
	0
	136
	200
	 

	114.
	Жилой дом 
	ул. Лазурная, 23
	6,75
	0
	0
	6,75
	0
	0
	0
	 

	115.
	Жилой дом
	ул. Маковского, 147а
	42
	0
	0
	0
	20
	22
	0
	 

	116.
	Жилой дом
	ул. Елочная, 1
	32,05
	0
	0
	0
	32,05
	0
	0
	 

	117.
	Жилой дом
	ул. 1-я Рабочая
	108
	0
	0
	8
	25
	25
	50
	 

	118.
	Группа жилых домов «Чайка»
	ул. Мусоргского, 2
	687,36
	0
	0
	7,36
	230
	225
	225
	 

	119.
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Морозова, 4
	57,6
	0
	0
	0
	27,6
	15
	15
	 

	120.
	Многоквартирный жилой дом
	пер. Трудовых Резервов, 9
	57,6
	0
	0
	0
	27,6
	15
	15
	 

	121.
	Жилые дома
	ул. Порт-Артурская
	49,2
	0
	0
	0
	5,904
	21
	22,3
	 

	122.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Белинского
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	123.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Левобережная, 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	124.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Карла Маркса, 101, 103, 106
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	125.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Олега Кошевого, 26а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	126.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Фанерная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	127.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Курчатова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	128
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул.Воровского
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	129.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Южная, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2, 4, 6, 7, 14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	130.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Беговая, 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	131.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Федеративная - ул. Разина
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	132.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Разина
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	133.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Неманская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	134.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Пихтовая, 47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	135.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. 1-я Шоссейная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	136.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Курильская (в городе)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	137.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Коралловая
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	138.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Стрелковая, 22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	139.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Рябиновая
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	140.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Калинина, 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	141.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул.Тунгусская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	142.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Тимирязева, 46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	143.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. 3-я Центральная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	144.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Опорная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	145.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	ул. Кизлярская, 1-18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	146.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	микрорайон Садгород
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	147.
	Водоразборные колонки для частного сектора
	микрорайон Фанзавод
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	148.
	Жилой дом
	пр. 100-летия Владивостока, 76-78
	112,0
	0
	0
	0
	112,0
	0
	0
	 

	149.
	175-квартирный жилой дом 
	ул. 60 лет ВЛКСМ, 8а
	148
	0
	0
	0
	148
	0
	0
	 

	150.
	Жилой дом с автостоянкой 
	пр. 100-летия Владивостока, 84
	130,05
	0
	0
	0
	130,05
	0
	0
	 

	151.
	Жилой дом
	ул. Славянская, 17 (2 блок-секции)
	106,41
	0
	0
	0
	0
	106,41
	0
	 

	152.
	Жилой дом 
	ул. Грибоедова
	174,52
	0
	0
	0
	0
	174,52
	0
	 

	153.
	Жилой дом
	ул. Маковского
	35,5
	0
	0
	0
	0
	35,5
	0
	 

	154.
	Жилой дом 
	ул. Тухачевского, 66-68
	216,45
	0
	216,45
	0
	0
	0
	0
	 

	155.
	Группа жилых домов по ул. Сабанеева
	ул. Сабанеева, 16
	135,16
	0
	0
	0
	67,03
	0
	68,13
	 

	156.
	Группа жилых домов 
	ул. Ватутина, 71а 
	644,85
	0
	110
	120
	140
	150
	124,85
	 

	157.
	Жилой дом
	ул. Полетаева, 6
	207
	0
	0
	0
	0
	100
	107
	 

	158.
	Многоэтажная застройка
	ул. Черняховского, 13
	225
	0
	0
	0
	50
	100
	75
	 

	159.
	Жилой дом
	ул. Авроровская
	81,66
	0
	83,41
	0
	0
	0
	0
	 

	160.
	Группа жилых домов 
	в районе ул. Лесная
	428,38
	0
	0
	267,44
	160,94
	0
	0
	 

	161.
	В районе ул. Раевского (земельные участки общей площадью - 0,5 га - два участка)
	ул. Раевского
	13,77
	0
	0
	13,77
	0
	0
	0
	 

	162.
	В районе ул. Радужная (земельные участки общей площадью - 4 га - 20 участков)
	ул. Радужная
	137,7
	0
	0
	0
	0
	0
	137,7
	 

	163.
	В районе ул. Шевченко (земельные участки общей площадью - 12 га - 58 участков)
	ул. Шевченко
	397,3
	0
	0
	0
	0
	0
	397,3
	 

	164.
	В районе ул. Яблоневая (земельные участки общей площадью - 18 га - 90 участков)
	ул. Яблоневая
	619,65
	0
	0
	0
	0
	0
	619,65
	 

	165.
	В районе ул. 50 лет Октября (земельные участки общей площадью - 10,54 га - 28 участков)
	ул. 50 лет Октября
	192,78
	0
	0
	0
	0
	0
	192,78
	 

	166.
	В районе б. Горностай (планировочный район «Уссурийский») (земельные  участки  общей площадью 28,06 га - 111 участков)
	б. Горностай
	764,235
	0
	0
	200
	300
	264,24
	0
	 

	166.
	Микрорайон «Снеговая падь»
	 
	20000
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	17000

	167.
	Перспективная жилая застройка на материковой части ВГО 
	 
	33000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33000

	168.
	Жилая застройка в районе 
ул. Женьшеневая
	 
	1800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1800

	ИТОГО по объектам жилого фонда на материковой части ВГО
	119403,9
	3064,33
	3592,015
	17549,0022
	14546,8242
	16220,9588
	12770,0388
	51800

	169.
	Комплексная застройка
	п-ов Саперный 
о. Русский
	7050
	1000
	1000
	1000
	1300
	1250
	1500
	 

	170.
	Малоэтажная застройка
	п-ов Саперный 
о. Русский
	500
	0
	250
	250
	0
	0
	0
	 

	171.
	Перспективная жилая застройка на о. Русский
	п-ов Саперный 
о. Русский
	8000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8000

	172.
	Спортивно-культурный центр
	ул. Светланская, 78
	8,5
	0
	0
	8,5
	0
	0
	 
	 

	173.
	Универсальный общественно-торговый комплекс (I очередь строительства)
	район ул. Мичуринской
	1,54
	0
	0
	0
	1,54
	0
	 
	 

	174.
	Административно-торговые площади
	ул. Снеговая, 13а
	0,21
	0
	0
	0
	0,21
	0
	 
	 

	175.
	Реконструкция бойлерной с надстройкой одного этажа
	ул. Южно-уральская
	0,08
	0
	0
	0
	0,08
	0
	 
	 

	176.
	Реконструкция бойлерной с надстройкой одного этажа
	ул. Иртышская, 36а
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0,08
	 
	 

	177.
	Реконструкция пансионата
	ул. Садгородская, 13
	34
	0
	0
	0
	0
	34
	 
	 

	178.
	Магазин промышленных товаров (расширение)
	ул. Борисенко, 17
	0,27
	0
	0
	0
	0,27
	0
	 
	 

	179.
	Административное здание
	ул. Некрасовская, 52а
	3,4
	0
	0
	0
	0
	3,4
	 
	 

	180.
	Комплексное здание
	ул. Фанзавод, 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	181.
	Магазин
	ул. Карьерная, 2
	0,5
	0
	0
	0
	0,5
	0
	 
	 

	182.
	Магазин
	ул. Светланская, 83а
	0,03
	0
	0
	0
	0,03
	0
	 
	 

	183.
	Магазин
	ул. Пихтовая, 5а
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	 
	 

	184.
	Реконструкция магазина
	ул. Калинина, 283а
	0,38
	0
	0
	0
	0
	0,38
	 
	 

	185.
	Станция замены масел
	ул. Камская, 1б
	2,845
	0
	0
	0
	0
	2,845
	 
	 

	186.
	Административное здание
	пр. Океанский, 88а
	1,11
	0
	0
	0
	0
	1,11
	 
	 

	187.
	Торговый павильон «Ткани»
	ул. Русская, 40
	0,128
	0
	0
	0
	0
	0,128
	 
	 

	188.
	Административное здание
	ул. Пушкинская, 38
	4,8
	0
	0
	0
	0
	4,8
	 
	 

	189.
	Реконструкция торгового центра
	ул. Некрасовская, 96
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	 
	 

	190.
	Многофункциональный выставочный комплекс
	ул. Маковского, 95
	76,74
	0
	0
	0
	76,74
	0
	 
	 

	191.
	Магазин
	ул. Спиридонова, 20
	0,19
	0
	0,19
	0
	0
	0
	 
	 

	192.
	Автокомплекс
	ул. Борисенко, 40
	0,83
	0
	0
	0,83
	0
	0
	 
	 

	193.
	Лодочная станция с индивидуальными эллингами и помещениями
	район ул. Космонавтов
	10
	0
	0
	0
	0
	10
	 
	 

	195.
	Комплекс отдыха и обслуживания
	район ул. Маковского, 11-13
	63
	0
	0
	0
	0
	63
	 
	 

	196.
	Реконструкция и расширение здание «Дальэнерго»
	ул. Тигровая, 19
	14,9
	0
	0
	14,9
	0
	0
	 
	 

	197.
	Реконструкция гаража с пристройкой
	ул. Пологая, 3
	13,5
	0
	0
	0
	0
	13,5
	 
	 

	198.
	Магазин
	ул. Вилкова, 5                             
	6,1
	0
	0
	0
	0
	6,1
	 
	 

	199.
	Реконструкция существующего магазина
	ул. Сахалинская, 41г
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	 
	 

	200.
	Специализированный авторынок
	ул. Военное шоссе, 38
	0,96
	0
	0
	0,96
	0
	0
	 
	 

	201.
	Административно-бытовое здание
	ул. Карьерная, 3
	0,74
	0,74
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	202.
	Автомобильный рынок
	ул. 5-я Проходная, 15
	1,2
	0
	1,2
	0
	0
	0
	 
	 

	203.
	Реконструкция склада металла с универсальными торгово-складскими помещениями
	ул. Бородинская, 46/50
	1,9
	0
	1,9
	0
	0
	0
	 
	 

	204.
	Здание материального склада и здание электроцеха
	ул. Приморская, 8
	1,27
	0
	1,27
	0
	0
	0
	 
	 

	205.
	Многоярусная парковка
	район ул. Амурская, 82
	0,05
	0
	0,05
	0
	0
	0
	 
	 

	206.
	Многоярусная парковка
	район ул. Нерчинская, 10
	0,05
	0
	0,05
	0
	0
	0
	 
	 

	207.
	Офис с кафе
	ул. Верхнепортовая, 43
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	208.
	Производственная база
	Днепровская, 21-а
	3,8
	0
	3,8
	0
	0
	0
	 
	 

	209.
	Административное здание «НК «Роснефть»
	мыс Кунгасный 
	50
	0
	0
	0
	0
	50
	 
	 

	210.
	Бетонно-растворный узел 
	ул. Днепровская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	211.
	Универсальный общественно-торговый центр
	ул. Тухачевского
	0,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0,42
	 

	212.
	Размещение торговых складов ул. Борисенко, 17
	ул. Борисенко
	5,01
	0
	0
	0
	0
	0
	5,01
	 

	213.
	Студия художественного творчества 
	ул. Овчинникова, 26б
	0,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24
	 

	215.
	Гаражный бокс 
	пр. Красного Знамени, 15б
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2
	 

	216.
	Офис 
	ул. Адм. Фокина, 4б
	0,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0,16
	 

	217.
	Ремонтно-торговая база автозапчастей 
	ул. Космонавтов, 8
	1,29
	0
	0
	0
	0
	0
	1,29
	 

	218.
	Кафе
	ул. Фадеева, 4б
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	 

	219.
	Административно-выставочный центр
	ул. Адмирала Юмашева, 2-В
	4,45
	0
	0
	0
	0
	0
	4,45
	 

	220.
	Универсальный розничный рынок 
	
	17,38
	0
	0
	0
	0
	0
	17,38
	 

	221.
	Магазин, выставка -продажа 
	ул. Адмирала Юмашева, 12
	0,62
	0
	0
	0
	0
	0
	0,62
	 

	222.
	Реконструкция торгового комплекса 
	пр. 100-летия Владивостока, 36в
	0,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0,41
	 

	223.
	Производственная база 
	ул. Карьерная, 20а
	4,5
	0
	0
	0
	0
	0
	4,5
	 

	224.
	Административное здание с кафе 
	ул. Адмирала Фокина, 20
	4,7
	0
	0
	0
	0
	0
	4,7
	 

	225.
	Торговый комплекс 
	ул. Русская, 4
	14,85
	0
	0
	0
	0
	0
	14,85
	 

	226.
	Закусочная 
	ул. Некрасовская, 122
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	 

	227.
	Медицинский центр 
	ул. Карякинская, 29
	0,36
	0
	0
	0
	0
	0
	0,36
	 

	228.
	Пожарная часть 
	ул. Сабанеева, 22
	3,696
	0
	0
	0
	0
	0
	3,696
	 

	229.
	Пристройка к зданию 
	ул. Фонтанная, 40
	0,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0,48
	 

	230.
	Кафе 
	ул. Воропаева, 6
	3,3
	0
	0
	0
	0
	0
	3,3
	 

	231.
	Складское помещение 
	ул. Приходько, 31
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15
	 

	232.
	Продуктовый магазин 
	ул. Сафонова, 12
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0,23
	 

	233.
	Магазин 
	пр. Острякова, 10
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	 

	234.
	Офисное здание 
	ул. Тигровая, 30
	24,48
	0
	0
	0
	0
	0
	24,48
	 

	235.
	Административное здание 
	ул. Русская, 71
	0,59
	0
	0
	0
	0
	0
	0,59
	 

	236.
	Офис 
	ул. Калинина, 281
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09
	 

	237.
	Магазин
	ул. Кирова, 20а
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15
	 

	238.
	Автомагазин 
	ул. Шилкинская, 7
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03
	 

	239.
	Административно-производственные помещения в здании 
	ул. Светланская, 147в
	1,8
	0
	0
	0
	0
	0
	1,8
	 

	240.
	Магазин 
	ул. Светланская, 147в
	1,8
	0
	0
	0
	0
	0
	1,8
	 

	241.
	Цех по производству дверных блоков и оконных блоков и здание проходной 
	ул. Тимирязева, 31
	0,86
	0
	0
	0
	0
	0
	0,86
	 

	242.
	Магазин 
	ул. Адмирала Кузнецова, 45
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0,14
	 

	243.
	Административное здание 
	пр. 100-летия Владивостока, 64б
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4
	 

	244.
	Реконструкция здания ФГУП ТИНРО-Центр
	ул. Батарейная, 4  
	30
	 
	 
	0
	0
	0
	30
	 

	245.
	Торгово-гостиничный комплекс
	ул. Всеволода Сибирцева, 41
	16,28
	 
	 
	0
	0
	0
	16,28
	 

	246.
	Гостинично-торговый комплекс 
	ул. Пограничная, 12
	12,69
	 
	 
	0
	0
	0
	12,69
	 

	247.
	Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького
	ул. Гоголя, 40
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	248.
	Административное здание 
	ул. Комсомольская, 6
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 

	249.
	Административное здание Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю
	ул. Надибаидзе, 17
	29,05
	 
	 
	 
	 
	 
	29,05
	 

	250.
	Реконструкция здания котельной под спортивный комплекс
	ул. Маковского, 65
	5,5
	 
	 
	 
	 
	 
	5,5
	 

	251.
	Учебно-производственный комплекс
	ул. Сахалинская, 4а
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 
	0,62
	 

	252.
	Многофункциональное общественное здание в г. Владивостоке
	 ул. Луцкого, 17а
	198
	 
	 
	0
	0
	0
	198
	 

	253.
	Спортивно-восстановительный центр 
в г. Владивостоке
	в районе ул. Серова
	18,52
	 
	 
	 
	 
	 
	18,52
	 

	254.
	Торговый комплекс в
г. Владивостоке
	ул. Полетаева, 6 
	78,74
	 
	 
	 
	 
	 
	78,74
	 

	255.
	Магазин
	ул. 2-я Поселковая
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25
	 

	256.
	Детский сад
	ул. Баляева, 48
	14,95
	 
	 
	 
	 
	 
	14,95
	 

	257.
	Торговый комплекс
	ул. Олега Кошевого
	5,74
	 
	 
	 
	 
	 
	5,74
	 

	258.
	Гостинично-торговый комплекс 
	ул. Ладыгина, 8
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 
	1,6
	 

	259.
	Торговый центр 
	ул. Русская, 4
	1,17
	 
	 
	 
	 
	 
	1,17
	 

	260.
	Лечебно-диагностический комплекс для ветеранов войны
	ул. Никифорова
	26,4
	 
	26,4
	 
	 
	 
	0
	 

	261.
	Продуктовый магазин
	ул. Сафонова, 34
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3
	 

	262.
	Строительство лечебно-диагностического центра 
	ул. Никифорова
	26,4
	 
	 
	26,4
	 
	 
	 
	 

	263.
	Детский сад
	ул. Маковского, 201
	78,75
	 
	 
	50
	28,75
	 
	 
	 

	264.
	Детский сад
	ул. Пихтовая, 33
	9,75
	 
	 
	9,75
	 
	 
	 
	 

	265.
	Автосервис
	ул. Снеговая, 13б
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	266.
	Торговый павильон
	ул. Алеутская, 28
	0,3
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	267.
	Склад
	ул. 2-я Шоссейная, 12-а
	1,2
	 
	 
	 
	 
	1,2
	 
	 

	268.
	Производственная база
	ул. Вострецова, 45а
	0,11
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	269.
	Детский сад
	ул. Русская, 53
	78,75
	 
	18,75
	30
	30
	 
	 
	 

	270.
	Кафе
	ул. Вс. Сибирцева
	3,34
	 
	 
	1,04
	2,3
	 
	 
	 

	271.
	Боксы в ГСК «Союз»
	№1 и №2 ГСК «Союз» 
ул. Щитовая
	0
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	272.
	Автомойка
	ул. Калинина, 14
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	273.
	Магазин «Стройсервис»
	ул. Центральная, 1б, пос. Штыково
	1,25
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 

	274.
	Административно-хозяйственное здание
	ул. Вс. Сибирцева, 37
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	275.
	Административное здание с гаражом
	пер. Почтовый, 5/2
	0,03
	 
	 
	 
	 
	0,03
	 
	 

	276.
	Центр по обслуживанию автомобилей
	ул. Калинина, 28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	277.
	Магазин в жилом доме
	ул. 4-я Восточная, 16
	0,5
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 

	278.
	ИП Курц Е.С. Комплекс автосервиса с кафе
	ул. Борисенко, 40а
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	279.
	Складские помещения 
	ул. Крыгина, 91
	1,9
	 
	 
	0,9
	1
	 
	 
	 

	280.
	Административное здание
	ул. Алеутская, 12-б
	0,95
	 
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 

	281.
	Административное здание
	ул. Махалина, 15
	20
	 
	 
	10
	10
	 
	 
	 

	282.
	Церковно-причтовый дом
	Океанский проспект, 44
	41,7
	 
	 
	10
	31,7
	 
	 
	 

	283.
	Реконструкция жилого дома
	ул. Давыдова, 33
	19,2
	 
	 
	9,2
	10
	 
	 
	 

	284.
	Реконструкция перехода 
	ул. Алеутская – ул. Светланская
	4,66
	 
	4,66
	 
	 
	 
	 
	 

	285.
	Детский сад
	ул. Гульбиновича, 4
	12,9
	 
	 
	12,9
	 
	 
	 
	 

	286.
	Помещение охраны
	ул. Бурачка, 13
	0,15
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 

	287.
	Учебный корпус № 2
	Океанский проспект, 165
	70,5
	 
	 
	 
	30
	40,5
	 
	 

	288.
	Здание автосервиса
	ул. Снеговая, 9
	0,23
	 
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	289.
	Аптечный киоск
	ул. Кирова, 95 
	0,1
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 

	290.
	Складская зона с автопарковкой и подсобными помещениями для обслуживания складского комплекса
	ул. Снеговая, 19б
	2,45
	 
	2,45
	 
	 
	 
	 
	 

	291.
	Автозаправочная станция
	ул. Коммунаров, 13
	0,1
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 

	292.
	Автомойка
	ул. Каплунова, 12
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	293.
	Магазин
	ул. Некрасовская, 69
	0,3
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 

	294.
	Жилой дом
	ул. Завойко, 4а
	136,76
	 
	 
	36,76
	100
	 
	 
	 

	295.
	Административно-служебное здание
	ул. Алеутская, 44
	3,34
	 
	 
	1
	2,34
	 
	 
	 

	296.
	Храм Святого Пантелеймона
	ул. Русская, 57
	0,2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 

	297.
	Общественный туалет
	Фокина 2-а (Спортивная гавань)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	298.
	Магазин
	ул. Некрасовская, 50
	4
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 

	299.
	Магазин
	ул. Сельская, 6
	0,15
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	300.
	Торгово-выставочный комплекс
	ул. Лермонтова, 59
	0,8
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	301.
	Детский сад
	ул. Некрасовская, 76-а
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	302.
	Магазин
	ул. Нейбута, 10
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	303.
	Мастерская. Офис
	пр. 100-летия Владивостока, 31
	0,31
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 

	304.
	Мастерская. Офис
	пр. 100-летия Владивостока, 33
	0,31
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 

	305.
	Общественно-бытовой центр
	пр. Красного Знамени, 92-104
	31
	 
	 
	 
	 
	31
	 
	 

	306.
	Торговый павильон
	ул. Военное Шоссе, 21
	0,25
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	307.
	Комбинат бытового обслуживания
	ул. Завойко, 2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	308.
	Комбинат бытового обслуживания
	ул. Баляева, 52
	1,35
	 
	 
	 
	1,35
	 
	 
	 

	309.
	Крытая стоянка автотранспорта 
	ул. Сабанеева, 15
	0,225
	 
	 
	 
	0,225
	 
	 
	 

	310.
	Крытая стоянка автотранспорта 
	ул. Нейбута, 83
	0,02
	 
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 

	311.
	Гаражный бокс
	ул. Луговая, 57-а
	0,25
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	312.
	Административно-хозяйственное здание
	ул. Завойко, 10
	3,53
	 
	3,53
	 
	 
	 
	 
	 

	313.
	Подземный переход
	ул. Светланская,29
	8,92
	 
	 
	8,92
	 
	 
	 
	 

	314.
	Автомойка
	ул. Русская, 57б 
	2,4
	 
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 

	315.
	Реконструкция гаража
	ул. Фадеева, 45-а
	0,47
	 
	 
	0,47
	 
	 
	 
	 

	316.
	Административное здание (парковка)
	ул. Алеутская, 47
	0,63
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 

	317.
	Офисы
	пр. Красного Знамени, 65-г
	0,44
	 
	 
	0,2
	0,24
	 
	 
	 

	318.
	Административное здание
	ул. Семеновская, 7-в
	5,75
	 
	 
	5,75
	 
	 
	 
	 

	319.
	Офис
	ул. Семеновская, 6
	0,16
	 
	 
	0,16
	 
	 
	 
	 

	320.
	Центр продаж и сервисного обслуживания автомобилей «Ниссан»
	ул. Тульская
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	321.
	Реконструкция здания
	Народный проспект, 2а
	1,01
	 
	 
	1,01
	 
	 
	 
	 

	322.
	Склад
	ул. Крыгина, 88
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	323.
	Многофункциональный комплекс
	пр. Красного Знамени, 104
	38,47
	 
	 
	 
	 
	 
	38,47
	 

	324.
	Детский сад
	ул. Терешковой, 5-а
	22,5
	 
	 
	 
	12,5
	10
	 
	 

	325.
	Детский сад
	ул. Успенского, 88
	21,9
	 
	 
	 
	11,9
	10
	 
	 

	326.
	Детский сад
	ул. Порт-Артурская, 68
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 
	3,6
	 

	327.
	Ресторанно-гостиничный комплекс
	ул. Луговая, 50
	12,32
	 
	 
	 
	12,32
	 
	 
	 

	328.
	Торговая зона
	ул. Героев Хасана, 12
	0,51
	 
	 
	0,51
	 
	 
	 
	 

	329.
	Магазин
	ул. Порт-Артурская, 127
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	330.
	Магазин-склад ИП Макаренко А.А.
	ул. Минеральная, 1а
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	331.
	Автосервис
	ул. Снеговая, 36
	0,34
	 
	 
	0,34
	 
	 
	 
	 

	332.
	Склад промышленных товаров
	ул. Успенского, 58д
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	333.
	Автосервис
	ул. Металлургическая, 1а
	0,32
	 
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	334.
	Магазин
	ул. Сахалинская, 50
	1,91
	 
	 
	1,91
	 
	 
	 
	 

	335.
	Автозаправочная станция
	ул. Некрасовская, 57
	0,18
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	336.
	Торговый центр «Ульяновский»
	ул. Ульяновская, 6
	1,56
	 
	 
	1,56
	 
	 
	 
	 

	337.
	Торговый павильон
	ул. Русская, 57
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	338.
	Склад
	ул. Снеговая, 6
	0,15
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 

	339.
	Детский сад
	ул. Русская, 85
	9,335
	 
	 
	4
	5,34
	 
	 
	 

	340.
	Офис
	пр. Острякова, 5
	0,35
	 
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	341.
	Магазин
	ул. Военное шоссе, 1-а
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	342.
	Пристройка
	Океанский пр., 76
	0,48
	0
	0
	0,48
	0
	0
	0
	 

	343.
	Склад
	ул. Фанзавод, 1
	0,05
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0
	 

	344.
	Магазин, гостиница
	ул. Камская, 1
	0,6
	0
	0
	0,6
	0
	0
	0
	 

	345.
	Магазин
	ул. Кирова, 26
	0,08
	0
	0,08
	0
	0
	0
	0
	 

	346.
	Офис
	ул. Бестужева, 40
	0,14
	0
	0,14
	0
	0
	0
	0
	 

	347.
	Пансионат семейного типа 
	ул. Салтыкова 
и ул. Плещеева
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	348.
	Магазин
	ул. Адм. Кузнецова, 88
	0,39
	0
	0,39
	0
	0
	0
	0
	 

	349.
	Реконструкция цеха 
	ул. Снеговая, 34
	21
	0
	21
	0
	0
	0
	0
	 

	350.
	Административное здание
	ул. Бородинская, 28-д
	0,16
	0
	0
	0,16
	0
	0
	0
	 

	351.
	Нежилое здание с заглубленным этажом
	Партизанский проспект, 44
	12,23
	0
	0
	12,23
	0
	0
	0
	 

	352.
	Магазин
	ул. Добровольского, 9
	1,5
	0
	1,5
	0
	0
	0
	0
	 

	353.
	Торговый комплекс «Дружба»
	ул. Русская, 4
	36,39
	0
	0
	0
	0
	36,39
	0
	 

	354.
	Торговый павильон
	ул. Ломоносова, 5
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	 

	355.
	Офис в гаражно-строительный кооператив 46
	ул. Нижнепортовая, 2
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	 

	356.
	Магазин
	ул. Борисенко, 40
	0,22
	0
	0
	0,22
	0
	0
	0
	 

	357.
	Реконструкция магазина
	ул. Шефнера, 15в
	0,25
	0
	0
	0,25
	0
	0
	0
	 

	358.
	Реконструкция здания под кафе
	ул. Фокина, 4/7 
	2,04
	0
	0
	0
	2,04
	0
	0
	 

	359.
	Продовольственный магазин
	ул. Героев Варяга, 10а
	2,5
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	 

	360.
	Складской комплекс
	ул. Снеговая, 18а
	1,99
	0
	0
	0
	1,99
	0
	0
	 

	361.
	Магазин
	ул. Свердлова, 21
	0,08
	0
	0,08
	0
	0
	0
	0
	 

	362.
	Производственное здание  
	ул. Каплунова, 3
	0,05
	0
	0,03
	0,02
	0
	0
	0
	 

	363.
	Магазин
	ул. Адм. Кузнецова, 48а
	0,124
	0
	0
	0,12
	0
	0
	0
	 

	364.
	Административное здание
	ул. Саратовская, 4
	0,96
	0
	0
	0
	0,96
	0
	0
	 

	365.
	Магазин
	ул. Каштановая, 11
	0,5
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	 

	366.
	Административное здание с пристройкой
	ул. 2-я Поселковая, 1а
	0,85
	0
	0,85
	0
	0
	0
	0
	 

	367.
	Гаражные боксы
	ул. Адмирала Юмашева, 18
	0,2
	0
	0
	0,2
	0
	0
	0
	 

	368.
	Реконструкция турбазы «Тихий океан»
	ул. Мысовая, 22
	93,6
	0
	33,6
	60
	0
	0
	0
	 

	369.
	Объект розничной торговли
	ул. Маковского, 132
	16,75
	0
	0
	0
	0
	0
	16,75
	 

	370.
	Магазин
	ул. Надибаидзе, 28
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	 

	371.
	Административное здание
	ул. Западная, 7
	5,04
	0
	5,04
	0
	0
	0
	0
	 

	372.
	Реконструкция рынка
	ул. 2-я Круговая, 14а, 14б
	0,207
	0
	0
	0
	0,21
	0
	0
	 

	373.
	Приемная Министра обороны Российской Федерации на территории санатория «Океанский»
	ул. Шестая
	1,6
	0
	0
	0
	0
	1,6
	0
	 

	374.
	Лабораторно-производственный корпус 
	ул. Снеговая, 121
	12,54
	0
	0
	2,54
	10
	0
	0
	 

	375.
	Объект 
	ул. Свердлова, 21
	72,971
	0
	0
	0
	32,97
	40
	0
	 

	376.
	Административно-бытовое здание
	ул. Четвертая, 3
	1,73
	0
	1
	0,73
	0
	0
	0
	 

	377.
	Общественно-торговый центр
	Океанский пр-т, 87
	1,98
	0
	0
	0
	1,98
	0
	0
	 

	378.
	Магазин
	ул. Часовитина 10
	0,25
	0
	0,25
	0
	0
	0
	0
	 

	379.
	Танатологический корпус на 1000 вскрытий
	ул. Русская
	65
	0
	65
	0
	0
	0
	0
	 

	380.
	База отдыха семейного типа
	ул. Гражданская, 23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	381.
	Салон красоты
	пр. Океанский, 42б
	0,3
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	 

	382.
	Предприятие бытового обслуживания
	ул. Борисенко, 40
	0,48
	0
	0
	0,48
	0
	0
	0
	 

	383.
	Административно-бытовые помещения в ГСК 134
	ул. Баляева, 48-а
	2,12
	0
	0
	2,12
	0
	0
	0
	 

	384.
	Причал погрузочно-разгрузочного комплекса
	ул. Дальзаводская, 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	385.
	Производственное здание
	ул. Крыгина, 59
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	386.
	Торговый комплекс с автопарковкой
	ул. Некрасовская, 55а
	31,15
	0
	0
	11,15
	20
	0
	0
	 

	387.
	Офисное здание 
	Ланинский пер., 3
	3,2
	0
	0
	3,2
	0
	0
	0
	 

	388.
	Магазин
	ул. 2-я Круговая, 12
	0,08
	0
	0
	0,08
	0
	0
	0
	 

	389.
	Минигостиница
	ул. Посьетская, 41а
	3,68
	0
	0
	3,68
	0
	0
	0
	 

	390.
	Торговый центр
	Океанский пр., 43
	0,24
	0
	0
	0,24
	0
	0
	0
	 

	391.
	Гаражный бокс
	ул. Гульбиновича, 29
	0,45
	0
	0
	0,45
	0
	0
	0
	 

	392.
	Офис
	ул. Приходько, 15
	0,16
	0
	0
	0,16
	0
	0
	0
	 

	393.
	Офис
	ул. Тухачевского, 26
	0,009
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	 

	394.
	Административное здание
	ул. Авроровская, 17
	6,4
	0
	0
	6,4
	0
	0
	0
	 

	395.
	Административное здание
	Океанский проспект, 75-а
	1,12
	0
	0
	1,12
	0
	0
	0
	 

	396.
	Кафе-кондитерская
	ул. Фокина, 4
	3,08
	0
	0
	3,08
	0
	0
	0
	 

	397.
	Универсальный комплекс
	ул. Калинина, 27
	0,91
	0
	0
	0,91
	0
	0
	0
	 

	398.
	Мебельный магазин
	ул. Вилкова, 14
	0,86
	0
	0
	0,86
	0
	0
	0
	 

	399.
	Административно-хозяйственный комплекс
	в районе ст. Спутник
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	 

	400.
	Автомойка
	ул. Шепеткова, 6
	0,2
	0
	0
	0,2
	0
	0
	0
	 

	401.
	Гараж с административными помещениями
	ул. Крылова, 3
	0,24
	0
	0
	0,24
	0
	0
	0
	 

	402.
	Административное помещение
	ул. Русская, 57-а
	17,6
	0
	0
	17,6
	0
	0
	0
	 

	403.
	Офис в жилом доме
	ул. Уборевича, 7а
	0,12
	0
	0
	0,12
	0
	0
	0
	 

	404.
	Административно-торговый центр по продаже строительной техники и оборудования в районе 736 км автодороги Владивосток-Хабаровск
	ул. Тульская, 16
	4,17
	0
	0
	4,17
	0
	0
	0
	 

	405.
	Супермаркет продовольственных товаров в районе автобусной остановки
	ул. Тульская
	13,91
	0
	0
	13,91
	0
	0
	0
	 

	406.
	Реконструкция существующего торгового центра с эксплуатируемой кровлей
	пр. Океанский, 98а
	2,133
	0
	0
	2,133
	0
	0
	0
	 

	407.
	Административное здание
	ул. Алеутская, 47
	4,96
	0
	0
	0
	4,96
	0
	0
	 

	408.
	Кафе
	ул. Лермонтова, 31
	2,28
	0
	0
	2,28
	0
	0
	0
	 

	409.
	Гаражный бокс
	ул. Пархоменко, 4
	0,05
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0
	 

	410.
	Магазин
	ул. Камская, 1
	0,362
	0
	0
	0,36
	0
	0
	0
	 

	411.
	Торгово-бытовой центр
	ул. Ульяновская, 12/3
	6,7
	0
	0
	6,7
	0
	0
	0
	 

	412.
	Реконструкция существующего дома под административно-торговое здание
	ул. Курчатова, 34
	1,24
	0
	0
	1,24
	0
	0
	0
	 

	413.
	Музейно-выставочный центр, Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева
	Адмиральский сквер 
	0,68
	0
	0
	0,68
	0
	0
	0
	 

	414.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион»
	Партизанский  проспект, 44
	93,062
	0
	0
	30
	63,06
	0
	0
	 

	415.
	Надстройка мансардного этажа административного здания
	ул. Нерчинская, 48а
	0,24
	0
	0
	0,24
	0
	0
	0
	 

	416.
	Реконструкция здания (пристройка - ресторан, столовая, кафе)
	Народный проспект., 28
	16,2
	0
	0
	16,2
	0
	0
	0
	 

	417.
	Пристройка к радиологическому корпусу ПККБ №2
	ул. Русская, 59
	64,51
	0
	0
	30
	34,51
	0
	0
	 

	418.
	Хореографическая студия
	ул. Пихтовая, 66 
	0,51
	0
	0
	0,51
	0
	0
	0
	 

	419.
	Офис
	ул. Пограничная, 12
	0,38
	0
	0
	0,38
	0
	0
	0
	 

	420.
	Офис
	ул. Семеновская, 3а
	0,28
	0
	0
	0,28
	0
	0
	0
	 

	421.
	Автозаправочная станция № 107
	АЗС № 107 по ул. Снеговая, 2-д
	0,35
	0
	0
	0,35
	0
	0
	0
	 

	422.
	Офис
	ул. Уборевича, 4
	0,32
	0
	0
	0,32
	0
	0
	0
	 

	423.
	Кафе 
	ул. Фадеева, 4б 
	16,66
	0
	0
	16,66
	0
	0
	0
	 

	424.
	Гаражный бокс
	ул. Космонавтов, 8
	0,17
	0
	0
	0,17
	0
	0
	0
	 

	425.
	Центр бытового обслуживания населения
	ул. Воровского, 26
	1,2
	0
	0
	1,2
	0
	0
	0
	 

	426.
	Гаражный бокс
	ул. Космонавтов, 17
	0,17
	0
	0
	0,17
	0
	0
	0
	 

	427.
	Торговый центр
	ул. Спортивная, 4 а
	27,54
	0
	0
	7,54
	0
	0
	20
	 

	428.
	Офис
	ул. Каплунова, 1
	0,08
	0
	0
	0,08
	0
	0
	0
	 

	429.
	Дом отдыха
	ул. Нарвская, 49
	32,14
	0
	0,58
	11,56
	20
	0
	0
	 

	430.
	Котельная
	ул. Радио
	0,01
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	 

	431.
	Профилакторий
	ул. Снеговая, 19б
	0,5
	0
	0
	0,25
	0,25
	0
	0
	 

	432.
	Храм св. преподобного Сергия Радонежского
	ул. Черняховского, 13
	3,25
	0
	0
	0
	3,25
	0
	0
	 

	433.
	Жилой дом 
	ул. Десятая, 40
	0,23
	0
	0
	0
	0,23
	0
	0
	 

	434.
	Продуктовый магазин «Арка»
	ул. Надибаидзе, 17
	0,39
	0
	0
	0,39
	0
	0
	0
	 

	435.
	Тепличный комплекс 
	в районе ул. Шестая
	0,5
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	 

	436.
	Центр ландшафтного дизайна
	Океанский проспект, 74
	0,36
	0
	0
	0,36
	0
	0
	0
	 

	437.
	Офис
	ул. Завойко, 10
	0,5
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0
	 

	438.
	Гаражный бокс №21
	ул. Вострецова, 17
	0,05
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0
	 

	439.
	Сервисный пункт обслуживания автомобилей
	ул. Военное Шоссе, 46
	0,3
	0
	0
	0
	0,3
	0
	0
	 

	440.
	Многоуровневая парковка
	в районе ул. Громова, 6
	1,25
	0
	0
	0
	1,25
	0
	0
	 

	441.
	Магазин
	ул. Нейбута, 17
	0,42
	0
	0
	0,42
	0
	0
	0
	 

	442.
	Цветочный павильон
	проспект  Красного Знамени, 73
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	 

	443.
	Пристройка к зданию Лит. А
	Океанский проспект, 74б
	0,48
	0
	0
	0,48
	0
	0
	0
	 

	444.
	Пункт общественного питания
	Народный проспект, 19
	30
	0
	0
	0
	15
	15
	0
	 

	445.
	Административное здание, гараж
	район ул. Иртышская, 5а
	0,48
	0
	0
	0
	0,48
	0
	0
	 

	446.
	Автомойка. Офис
	район ул. Пшеницына, 4а 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	447.
	Магазин-павильон №32
	в районе ул. Военное шоссе, 1а
	0,1
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	 

	448.
	Магазин
	Океанский проспект, 90
	0,18
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0
	 

	449.
	Магазин
	ул. Сафонова, 8а
	0,45
	0
	0
	0
	0,45
	0
	0
	 

	450.
	Кафе «Горянка»
	ул. Лазурная, 7 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	451.
	Ресторан
	в районе ул. Калинина, 9
	4,31
	0
	0
	0
	0
	4,31
	0
	 

	452.
	Магазин
	в районе ул. 2-я Шоссейная, 8 
	0,7
	0
	0
	0
	0,7
	0
	0
	 

	453.
	Магазин « Удача»
	ул. Адмирала Угрюмова, 8
	0,27
	0
	0
	0
	0
	0,27
	0
	 

	454.
	Кафе, прачечная
	в районе ул. Острякова, 13
	22,85
	0
	0
	0
	0
	22,85
	0
	 

	455.
	Административное здание
	ул. Калинина, 243
	0,38
	0
	0
	0,38
	0
	0
	0
	 

	456.
	Гаражный бокс № 137 в ГСК 134
	в районе ул. Бородинская, 28
	0,05
	0
	0
	0
	0,05
	0
	0
	 

	457.
	Автодром. Бытовые помещения
	район ул. Западная, 29
	0,66
	0
	0
	0
	0,66
	0
	0
	 

	458.
	Магазин
	ул. Некрасовская, 61а
	0,13
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	 

	459.
	Объект бытового обслуживания
	ул. 1-я Поселковая, 23
	2,34
	0
	0
	0
	2,34
	0
	0
	 

	460.
	Гаражный бокс
	в районе ул. Нерчинская, 42
	0,15
	0
	0
	0
	0,15
	0
	0
	 

	461.
	Реконструкция общежитий № 1, № 2
	ул. Державина, 57, 59
	32,9
	0
	0
	0
	0
	32,9
	0
	 

	462.
	Торговый павильон
	ул. Постышева, 29
	0,14
	0
	0
	0,14
	0
	0
	0
	 

	463.
	Надстройка существующего здания
	ул. Гамарника, 3б
	1,092
	0
	0
	0
	1,09
	0
	0
	 

	464.
	База для хранения и перевалки грузов
	ул. 2-я Шоссейная, 1
	6,88
	0
	0
	0
	6,88
	0
	0
	 

	465.
	Реконструкция здания хранилища
	район ул. Днепровская, 29
	0,8
	0
	0
	0
	0,8
	0
	0
	 

	466.
	Административно-бытовое здание
	в районе ул. Четвертая, 3
	1,73
	0
	0
	0
	0
	1,73
	0
	 

	467.
	Кинотеатр «Владивосток»
	ул. Трамвайная, 16
	15,732
	0
	0
	0
	0
	15,732
	0
	 

	468.
	Реконструкция склада
	в районе ул. Шишкина, 3
	50
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	 

	469.
	Административно-производственное здание
	проспект 100-летия Владивостока, 159к
	0,4
	0
	0
	0
	0,4
	0
	0
	 

	470.
	Офисы, склады, гостиница, ресторан, кафе
	ул. Командорская, 11
	154,3
	0
	0
	0
	24,3
	130
	0
	 

	471.
	Бизнес-инкубатор
	в районе ул. Добровольского, 20
	9,6
	0
	0
	0
	0
	9,6
	0
	 

	472.
	Галерея современного искусства
	ул. Корабельная Набережная
	0,68
	0
	0
	0
	0,68
	0
	0
	 

	473.
	Административное здание
	ул. Суханова, 5а
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	 

	474.
	Детский сад
	ул. Аренского, 81
	4
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	 

	475.
	Административно-служебное здание
	пер. Ленинский, 3
	3,2
	0
	0
	0
	3,2
	0
	0
	 

	476.
	Автозаправочная станция 
	ул. Некрасовская, 96
	0,18
	0
	0
	0
	0,18
	0
	0
	 

	477.
	Офис в жилом доме
	ул. Калинина, 33
	0,13
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	 

	478.
	Офисное помещение
	ул. Верхнепортовая, 27
	0,21
	0
	0
	0,21
	0
	0
	0
	 

	479.
	Здание автосервиса
	ул. Снеговая, 13
	0,5
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0
	 

	480.
	Кафе-шашлычная
	ул. Верещагина, 12а
	1,66
	0
	0
	1,66
	0
	0
	0
	 

	481.
	Пристройка к зданию дома быта с размещением кафе
	ул. Русская, 46
	10,79
	0
	0
	0
	0
	0
	10,79
	 

	482.
	Информативно-выставочный комплекс
	в районе пер. Ленинский, 3
	3,2
	0
	0
	3,2
	0
	0
	0
	 

	483.
	Строительство под ключ здания детского сада
	ул. Харьковская, 1
	21,9
	0
	0
	0
	0
	0
	21,9
	 

	484.
	Магазин
	ул. Тухачевского, 46
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	 

	485.
	Комплекс автосервиса с кафе
	ул. Борисенко, 40
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	 

	486.
	Торговый павильон
	ул. Вилкова, 11
	0,06
	0
	0,06
	0
	0
	0
	0
	 

	487.
	Реконструкция подземного перехода 
	ул. Светланская, 29
	8,92
	0
	0,92
	8
	0
	0
	0
	 

	488.
	Склад
	ул. Чапаева, 2д
	0,23
	0
	0
	0,23
	0
	0
	0
	 

	489.
	Супермаркет с бытовыми помещениями
	ул. Черняховского, 5
	11,22
	0
	11,22
	0
	0
	0
	0
	 

	490.
	Многоуровневая автостоянка
	ул. Калинина, 14
	5,735
	0
	0
	5,735
	0
	0
	0
	 

	491.
	Предприятие бытового обслуживания
	ул. Черняховского, 5
	0,483
	0
	0
	0,483
	0
	0
	0
	 

	492.
	Торговый комплекс
	ул. Русская, 65
	0,96
	0
	0
	0,96
	0
	0
	0
	 

	493.
	Реконструкция руинированного сооружения с размещением ресторанно-гостиничного комплекса
	ул. Станюковича, 48
	33,43
	0
	0
	0
	3,43
	10
	20
	 

	494.
	Склад открытого типа
	ул. 2-я Шоссейная, 2
	0,65
	0
	0
	0
	0,65
	0
	0
	 

	495.
	Административное здание 
	ул. Семеновская, 21а
	0,778
	0
	0
	0
	0,778
	0
	0
	 

	496.
	Выставочный зал
	ул. Бестужева, 40а
	0,6
	0
	0
	0
	0,6
	0
	0
	 

	497.
	Административное здание
	ул. Острякова, 4а
	0,96
	0
	0
	0
	0,96
	0
	0
	 

	498.
	Строительство гаража
	ст. Первая Речка
	0,765
	0
	0
	0
	0,765
	0
	0
	 

	499.
	Крытый каток
	ул. 2-я Поселковая, 34
	16
	0
	0
	0
	6
	10
	0
	 

	500.
	Офисное помещение надстройка 
	пр. Красного Знамени, 38
	0,21
	0
	0
	0
	0,21
	0
	0
	 

	501.
	Лодочная станция с индивидуальными эллингами и помещениями
	ул. Кирова, 93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	502.
	Культурно-развлекательный комплекс
	ул. Дальзаводская, 31
	5,8
	0
	0
	0
	0
	5,8
	0
	 

	503.
	Надстройка мансардного этажа
	ул. Прапорщика Комарова, 19
	0,5
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	 

	504.
	Магазин-склад
	ул. Вертолетная, 1
	0,18
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0
	 

	505.
	Торгово-выставочный комплекс
	ул. Калинина, 6а
	68,24
	0
	0
	0
	68,24
	0
	0
	 

	506.
	Торгово-бытовой комплекс
	ул. Глинки, 75
	3,53
	0
	0
	0,53
	3
	0
	0
	 

	507.
	Многофункциональный рекреационно-развлекательный центр на земельном участке
	ул. Татарская, 38
	650
	0
	0
	0
	350
	150
	150
	 

	508.
	Объекты розничной торговли на земельном участке площадью 
2100 кв.м
	в районе ул. Лермонтова, 41
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	 

	509.
	Объекты предпринимательской деятельности на земельном участке площадью 2775 кв.м
	в районе ул. Лермонтова, 56
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	 

	510.
	Автопрофилакторий
	ул. Снеговая, 19б
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5
	 

	511.
	Магазин
	ул. Державина, 57
	0,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0,34
	 

	512.
	Объект бытового обслуживания
	ул. Адмирала Кузнецова, 48
	1,84
	0
	0
	0
	0
	0
	1,84
	 

	513.
	Гаражные боксы
	ул. Нерчинская, 42
	1,38
	0
	0
	1,38
	0
	0
	0
	 

	514.
	Рыбный цех
	ул. Приморская, 8-в
	10,11
	0
	0
	10,11
	0
	0
	0
	 

	515.
	Котельная
	ул. Катерная, 12
	0
	0
	0
	49,2
	0
	0
	0
	 

	516.
	Учебный блок института гостинично-ресторанного комплекса (общежитие №4) 
	по ул. Гоголя - Державина
	40,22
	0
	0
	40,708
	0
	0
	0
	 

	517.
	Магазин оптовой торговли 
	по ул. Енисейская, 7
	9,02
	0
	0
	9,02
	0
	0
	0
	 

	518.
	Медицинский центр в жилом доме 
	пр. 100-летия Владивостока, 64
	0,83
	0
	0
	0,83
	0
	0
	0
	 

	519.
	Цех
	ул. Калинина, 14/1
	0
	0
	0
	0,82
	0
	0
	0
	 

	520.
	Ремонтная мастерская
	в районе ул. Тунгусская, 69
	0,3
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0
	 

	521.
	Магазин
	в районе ул. Луговая, 83
	0,5
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0
	 

	522.
	Магазин
	в районе ул. Сабанеева, 15
	0,5
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0
	 

	523.
	Храм
	ул. Черняховского 13
	3,25
	0
	0
	3,25
	0
	0
	0
	 

	524.
	Гараж №304
	в районе ул. Кирова, 40
	0,1
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	 

	525.
	Склад
	ул. Пограничная, 26
	0,15
	0
	0
	0,15
	0
	0
	0
	 

	526.
	База 
	ул. Западная, 10
	15,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	527.
	Магазин
	ул. Амурская, 8
	0,85
	0
	0
	0
	0,85
	0
	0
	 

	528.
	Магазин
	ул. Шишкина, 4
	0,1
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	 

	529.
	Склад - магазин
	ул. Спортивная, 4
	0,91
	0
	0
	0
	0,91
	0
	0
	 

	530.
	Супермаркет с кафе
	ул. Баляева, 52
	4
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	 

	531.
	Склад
	ул. Авроровская, 1
	0,8
	0
	0
	0
	0,8
	0
	0
	 

	532.
	Кафе
	ул. Фонтанная, 2
	15,84
	0
	0
	0
	15,84
	0
	0
	 

	533.
	Магазин
	ул. Невельского, 25
	0,5
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	 

	534.
	Автозаправочная станция
	пр. 100-летия Владивостока, 165-г
	0,25
	0
	0
	0
	0,25
	0
	0
	 

	535.
	Склад
	ул. Пихтовая, 8
	2,25
	0
	0
	0
	2,25
	0
	0
	 

	536.
	Гараж
	ул. Адмирала Макарова, 15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	537.
	Магазин
	ул. Воровского, 18
	1,26
	0
	0
	0
	1,26
	0
	0
	 

	538.
	Автомойка 
	ул. 2-я Шоссейная, 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	539.
	Производственно-складской комплекс 
	ул. Снеговая, 13
	1,865
	0
	0
	0
	1,865
	0
	0
	 

	540.
	Офис в здании
	ул. Адмирала  Фокина, 1а
	1,2
	0
	0
	0
	1,2
	0
	0
	 

	541.
	Торговый павильон 
	ул. Чкалова, 12
	0,25
	0
	0
	0
	0,25
	0
	0
	 

	542.
	Овощной магазин пристройка к жилому дому
	пр. 100-летия Владивостока, 37а
	0,13
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0
	 

	543.
	Учебно-производственная база
	ул. Добровольского, 20
	22,9
	0
	0
	0
	0
	22,9
	0
	 

	544.
	Группа жилых домов в районе 
	ул. Русская, 57
	260,49
	0
	0
	0
	0
	260,49
	0
	 

	545.
	Деловой центр
	ул. Запорожская, 77
	45,3
	0
	0
	0
	0
	45,3
	0
	 

	546.
	Административное здание 
	ул. Фастовская, 10а
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0,4
	0
	 

	547.
	База
	ул. Харьковская, 10а
	2,52
	0
	0
	0
	0
	2,52
	0
	 

	548.
	База отдыха
	в районе б. Лазурная
	1,0
	0
	0
	0
	0
	1,0
	0
	 

	549.
	Административное здание 
	ул. Гоголя, 30
	1,0
	0
	0
	0
	0
	1,0
	0
	 

	550.
	Административное здание 
	ул. Прапорщика Комарова, 32
	0,8
	0
	0
	0
	0
	0,8
	0
	 

	551.
	Административное здание 
	ул. Прапорщика Комарова, 12
	8,88
	0
	0
	0
	0
	8,88
	0
	 

	552.
	Торговый павильон
	ул. Адмирала Юмашева, 11а
	0,59
	0
	0
	0
	0
	0,59
	0
	 

	553.
	Испытательная лаборатория
	ул. Сабанеева, 22
	3,696
	0
	0
	0
	0
	3,696
	0
	 

	554.
	Игорная зона
	побережье бухты Пионерской, дом 11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	555.
	Земельные участки на территории ВГО, представленные на согласование под строительство объектов управлением архитектуры и градостроительства администрации города Владивостока за период 2011-2012 гг.
	микрорайон «Снеговая падь», район сопки Орлиной, район полуострова Шкота
	6445,26
	0
	0
	0
	0
	557,26
	500
	5488 

	Итого по прочим объектам на материковой части ВГО
	10215,33
	1,24
	231,43
	669,469
	1080,118
	1431,571
	1365,386
	5488

	Прочие объекты на о. Русский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	556.
	Инновационный центр
	п-ов Саперный,
о. Русский, бухта Балка
	14,92
	14,92
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	557.
	Высшее образовательное учреждение Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации 
	о. Русский, пос. Аякс
	90,07
	0
	90,07
	0
	0
	0
	0
	 

	558.
	Научно-образовательный комплекс «Приморский Океанариум»
	о. Русский, п-ов Житкова
	349,83
	80
	80
	80
	109,83
	0
	0
	 

	559.
	Многофункциональный комплекс 
	о. Русский, п-ов Саперный, мыс Мелководный
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	560.
	Духовно-просветительский центр
	о. Русский, п-ов Саперный
	14,34
	0
	0
	14,34
	0
	0
	0
	 

	561.
	Инженерный центр
	о. Русский, п-ов Саперный, бухта Труда
	670
	0
	20
	300
	350
	0
	0
	 

	562.
	Инженерный центр
	о. Русский, п-ов Саперный, бухта Аякс
	1300
	0
	0
	50
	400
	400
	450
	 

	563.
	Комплекс НИИ ДВФУ РАН, научный парк, коммерческо-деловая зона, объекты системы сервисного обслуживания
	о. Русский, п-ов Саперный
	18768
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18768

	Итого:
	166391,3
	4175,49
	5263,515
	19912,8
	17786,7
	19302,5
	16085,4
	84056


Раздел 3. Прогноз объема сточных вод ВГО
Завершение реконструкции системы водоотведения ВГО позволит прекратить сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и перераспределить стоки Северного, Центрального и Южного планировочных районов по площадкам КОС «Южные», КОС «Центральные», КОС «Де-Фриз-Северные», КОС «ДВФУ», проектная производительность которых позволяет обеспечить очистку сточных вод города с учетом фактического объема и ожидаемого (перспективного) поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения.
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод  в централизованную систему водоотведения ВГО
	№ п/п
	Наименование эксплуатационных зон
	Проектная мощность, тыс. куб. м/сутки
	Объем водоотведения, тыс. куб. м/сутки

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020-2025 годы

	1.
	КОС «Центральные»
	160
	70
	100
	140
	160
	160
	160
	160

	2.
	КОС «Южные»
	160
	30
	70
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	КОС «Де-Фриз-Северные»
	100
	20
	20
	20
	50
	70
	90
	100

	4.
	КОС «ДВФУ»
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	5.
	Неочищенные стоки материковой части ВГО
	
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	430
	160
	200
	270
	320
	340
	360
	370


Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения за 9 месяцев 2013 года составило 38149,31 тыс. м3.
Анализ гидравлических режимов работы сетей водоотведения показывает, что при проектной производительности системы водоотведения загрузка напорных водоводов попадает в нижнюю часть диапазона оптимальных скоростей. При текущей загрузке напорные водоводы недогружены, скорости воды в большинстве из них меньше величины, обеспечивающей «незарастание» трубопроводов, то есть образование в них твердых осадков, а, следовательно, уменьшение их проходного сечения и увеличение гидравлического сопротивления.
Анализ резерва мощности  очистных сооружений показывает возможность расширения зоны их  действия, путем присоединения   дополнительных потребителей  к централизованной системе водоотведения  ВГО.
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения ВГО
В соответствии с федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 № 480, в мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения включены следующие технологические разделы:
· реконструкция Центральной системы канализации в городе Владивостоке;
· реконструкция  очистных сооружений Северного планировочного района;
· строительство очистных сооружений Южного планировочного района.

	         Система водоотведения Центрального планировочного района города Владивостока, включающая центр города, располагает достаточно развитой сетью коллекторов, которые заканчиваются выпусками в акваторию Амурского залива и бухту Золотой Рог, куда сточные воды сбрасываются без очистки.


Институт ГУП «МосводоканалНИИпроект» выполнил технологические решения на стадии проектной документации для станции очистки сточных вод мощностью 160 тыс. куб. м в сутки с канализационными насосными станциями (КНС № 2 и КНС № 5).
Принятая производительность станции очистки сточных вод рассчитана исходя из необходимости прекращения сброса неочищенных сточных вод в морские акватории, а также с учетом перспективной застройки и развития инфраструктуры Центрального планировочного района города Владивостока.
Технологическими решениями Института ГУП «МосводоканалНИИпроект»  были предусмотрены компоновочные и объемно-планировочные решения реконструкции станции очистки сточных вод для достижения качественных показателей очищенной сточной воды до требований на сброс в водоем рыбохозяйственного водопользования. Сточные воды от Первореченской системы, а также от части застройки Центрального планировочного района поступают на КНС № 5 (производительность 132 тыс. куб. м в сутки) и по двум напорным трубопроводам перекачиваются на КНС № 2 (производительность 160 тыс. куб. м в сутки), куда одновременно поступают стоки от Второреченской системы города, и далее по двум напорным трубопроводам подаются на очистные сооружения канализации с последующим выпуском в Амурский залив.
В декабре 2011 года завершено строительство очистных сооружений КОС «Центральные» и КНС № 2, начались пусконаладочные работы с переключением канализационных сетей Центрального планировочного района.
В рамках реализации мероприятий по реконструкции и развитию систем водоснабжения и канализации в во Владивостокском городском округе Северного планировочного района, Южного планировочного района, Восточного планировочного района предусматривается строительство:
1) канализационных очистных сооружений, расположенных в Надеждинском районе западнее полуострова Де-Фриз на северном берегу Амурского залива, производительностью 100 тыс. куб. м в сутки с выделением пусковых комплексов, в том числе:
· Первый пусковой комплекс (1-я очередь) – 50 тыс. куб. м в сутки;
· Второй пусковой комплекс (2-я очередь) – 50 тыс. куб. м в сутки.
Площадь земельного участка – 20 га. Подача сточных вод на площадку КОС осуществляется насосами главной насосной станции по дюкеру, проложенному по дну Амурского залива.
Объектами водоотведения являются:
· население Северного района;
· градообразующие предприятия;
· санаторно-курортная зона Северного района;
· пос. Трудовое.
Для очистных сооружений Северного планировочного района принята усовершенствованная система очистки сточных вод с применением технологии нитри-денитрификации в аэротенках с установкой современного оборудования;
2) канализационных очистных сооружений Южного планировочного района, расположенных в Ленинском районе города Владивостока в районе бухты Промежуточная на северо-западе побережья Уссурийского залива, мощностью 160 тыс. куб. м в сутки с внешними инженерными коммуникациями.
Южный район включает в себя долину реки Объяснения и полуостров Голдобина.
В настоящее время построены, введены в эксплуатацию и переданы в хозяйственное ведение КГУП «Приморский водоканал» канализационные очистные сооружения Центрального, Северного и Южного планировочных районов, но степень готовности сетей канализации составляет лишь 62% от общего объема, требуемого для полноценной работы всех вновь построенных очистных сооружений. В настоящее время по причине отсутствия подключения к сетям канализации введенные в эксплуатацию очистные сооружения Южного планировочного района не могут быть запущены в работу, а Центрального и Северного планировочных районов не могут быть загружены на полную мощность. 
Объектами незавершенного строительства оказались канализационные коллекторы (самотечные и напорные), канализационные насосные станции, камеры переключения, в том числе:
· «Сети канализации г. Владивосток Центральный планировочный район (19 пусковых комплексов)»;
· «Сети канализации г. Владивосток Северный планировочный район (5 пусковых комплексов)»;
· «Сети канализации г. Владивосток Южный планировочный район (13 пусковых комплексов)». 
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения ВГО
	№ п/п
	Наименования основных мероприятий
	Год реализации
	Количество, км, ед., шт.

	1.
	Обследование и строительство нового коллектора р. Буяковка Д=500 мм, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2018-2019
	2,7

	2.
	Перекладка существующей канализации по ул. Некрасовской д= 300-400 - 600-900 мм, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2016-2017
	2,4

	3.
	Строительство по существующей трассе канализации по ул. Гоголя до коллектора Д=600 (в районе пр. Красного Знамени) Д=400 мм, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2016-2019
	0,8

	4.
	Строительство по существующей трассе канализации с увеличением диаметра от ул. Всеволода Сибирцева до канализации Д=300 мм, проложенной по ул. Пушкинской, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2016
	0,2

	5.
	Строительство по существующей трассе ветхих сетей
	2014-2023
	359,2

	6.
	Проектирование и строительство канализации Д=150 мм от границ земельных участков до объектов, планируемых к подключению
	2014-2023
	46

	7.
	Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент Д=150 на Д=200, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2015-2016
	5

	8.
	Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент Д=200 на Д=280, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2017-2018
	5

	9.
	Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент Д=250 на Д=300, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2017-2018
	3

	10.
	Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент Д=300 на Д=400, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2016
	3

	11.
	Строительство по существующей трассе Первореченского коллектора до Д= 1000 мм, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2016-2017
	0,57

	12.
	Строительство по существующей трассе Бородинского коллектора до Д= 500-1200 мм (Правобережного Д=250 на Д=500), в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2016-2019
	2,6

	13.
	Проектирование и строительство коллектора Д=500 мм от границы земельного участка в районе ул. Босфора, 3 до коллектора Д=800 мм
	2016-2017
	0,5

	14.
	Внедрение оборудования СНОР2008 для ограничения услуг водоотведения абонентам-должникам, занимающим часть подключенного объекта (в том числе многоэтажные) и имеющим общую систему канализации с другими абонентами
	2018-2019
	

	15.
	Перекладка коллектора Д=300-400 мм с увеличением Д= 400-500 мм от ул.Тухачевского, 61, до Д=500 мм в районе ул. Южно-Уральская L=1410 п.м, от проспекта 100-летие Владивостока, 54 до строящегося коллектора Д=1000 мм L=150 п.м
	2017-2018
	1,56

	16.
	Перекладка коллектора Д=400 мм на Д= 800 мм от проспекта 100-летия Владивостока до КНС №3 («Саперка»)
	2019
	0,11

	17.
	Перекладка канализации с Д=300 мм на Д=400 мм от 2-й Строительной до коллектора Д=400 мм по
ул. Борисенко, 35 Д=300 мм L=800 п.м
	2017
	0,8

	18.
	Перекладка уличной сети Д=150-200 мм на Д=200-300 мм от ул. Сафонова через ул. Борисенко до Левобережного коллектора р. Объяснения, L=450 п.м
	2019
	0,45

	19.
	Перекладка канализации с Д=300 мм на Д=400 мм от ул. Борисенко, 22 до Левобережного коллектора, L=140 п.м
	2016
	0,14

	20.
	Перекладка канализации с Д=300 мм с увеличением Д=400 мм на участке от 40 лет ВЛКСМ, 14 до подключения в Левобережный коллектор р. Объяснения с переключением существующих врезок, L=330 п.м
	2019
	0,33

	21.
	Перекладка коллектора по территории Трампарка с Д=300 мм на 400 мм в районе ул. Борисенко, 35, L=502 п.м
	2017
	0,502

	22.
	Проектирование и строительство системы напорно-самотечных коллекторов и КНС от земельного участка в районе ул. Щитовая (Уссурийский район) до СОСВ Южного и Восточного планировочных районов г. Владивостока
	2016-2019
	4,5

	23.
	Строительство по существующей трассе от Океанского проспекта, 56 до Океанского проспекта, 69 с Д=300 мм на Д=500 мм, L=160 п.м
	2018
	0,16

	24.
	Перекладка канализации от Океанского проспекта, 23 до ул. Алеутская, 39/2 с Д=200 мм на Д=300 мм, L=350 п.м
	2017
	0,35

	25.
	Перекладка канализации от ул. Адмирала Фокина до центральной площади с Д=400 мм на Д=500 мм,  L=160 п.м
	2018
	0,16

	26.
	Перекладка канализации от школы №60 по ул. Кузнецова, 56-а до кинотеатра «Варяг» с Д=450-500 мм на Д=700 мм
	2019
	0,9

	27.
	Перекладка коллектора с Д=150 мм на Д=200 мм от ул. Шепеткова, 16 до проектируемого Золоторожского коллектора L=165 п.м
	2018
	0,165

	28.
	Перекладка канализации от ул. Тунгусская, 20 до ул. Экипажная (переключение в проектируемый Золоторожский коллектор) с Д=200 мм на Д=300 мм L=340 п.м
	2016
	0,34

	29.
	Перекладка дворовой канализации по ул. Спортивная на увеличение Д на 1 сортамент
	2017
	0,6

	30.
	Переключение канализации по  ул. Светланская, 35 до коллектора по Океанскому проспекту с Д=300 мм на Д=400 мм L=230 п.м
	2016
	0,23

	31.
	Перекладка канализации от ул. Толстого, 35 до врезки в коллектор Д=400 мм в районе проспекта Красного Знамени, 86 на увеличение Д на 1 сортамент Д=300 мм L=300 п.м
	2016
	0,3

	32.
	Перекладка канализации Д=300 на Д=400 мм от ул. Шилкинская, 3 до врезки в проектируемый коллектор Д=400 мм по Народному проспекту L=245 п.м
	2017
	0,245

	33.
	Перекладка от ул. Адмирала Фокина (аптека №33 до ул. Уборевича с Д=150 мм на Д=200 мм с перевозкой в коллектор L=240 п.м)
	2018
	0,24

	34.
	Переключение канализации от ул. Новоивановская, 3, 4, ул. Луговая, 21 в строящийся коллектор по схеме канализации
	2015-2016
	0,2

	35.
	Перекладка коллектора по ул. Русская с Д=300 мм на Д=500 мм от ул. Русская, 59/4 до 
ул. Давыдова L=740 п.м
	2016
	0,74

	36.
	Перекладка коллектора Д=200 мм с увеличением Д=300 мм от проспекта 100-летия Владивостока, 109-а до коллектора Д=500 мм по ул. Русская L=80 п.м
	2019
	0,08

	37.
	Перекладка канализации по ул. Русская, 17 до ул. Русская, 2-а (автовокзал) с Д=300-400 мм на Д=400-800 мм L=640 п.м
	2017
	0,64

	38.
	Перекладка канализации от ул. Четырнадцатая до КНС «Седанка» с Д=200 мм на Д=300 мм L=475 п.м
	2016
	0,475

	39.
	Перекладка коллектора по ул. Жигура с увеличением Д на 1 сортамент Д=400 мм L=550 п.м
	2017
	0,55

	40.
	Переключение коллектора Д=350 мм на Д=600 мм от ул. Жигура, 34 до коллектора Д=600 мм L=510 п.м
	2017
	0,51

	41.
	Перекладка канализации Д=250 мм с увеличением диаметра до 400 мм от застройки по 
ул. Сахарный ключ до ул. Мечникова
	2016-2018
	0,54

	42.
	Перекладка канализации Д=300 мм, проложенной от санатория «Приморье» до коллектора Д=700 мм на Д=400 мм
	2019
	0,5

	43.
	Проектирование и строительство канализации по ул. Порт-Артурская Д=150 мм
	2014-2023
	2,01

	44.
	Проектирование и строительство системы напорно-самотечных коллекторов и насосных станций (8 шт.) для отвода сточных вод от земельных участков в районе ул. Артековская, мыса Чумака  (с/т «Пионер»), б. Лазурная до СОСВ Южного планировочного района
	2014-2023
	37,6 - 8 шт.

	45.
	Проектирование и строительство КНС и напорно-самотечного коллектора диаметром 2Д=100 и Д=150 мм и отводящих линий от границ земельных участков в районе ул. Шевченко
	2014-2023
	2,3 - 1 шт.

	46.
	Проектирование и строительство канализации Д=150 мм от границы земельного участка до КНС (застройка в районе ул. Шевченко)
	2016-2023
	2,1

	47.
	Проектирование и строительство системы напорно-самотечных коллекторов и КНС (4 шт.) от границ земельных участков в районе бухты Горностай до приемной камеры СОСВ Южного и Восточного планировочных районов г. Владивостока
	2018-2023
	3,4

	48.
	Проектирование и строительство системы напорно-самотечных коллекторов (2Д=100 мм и 
Д=150 мм) и КНС от границы земельного участка в районе ул. 50 лет Октября до ОСК ПЯОС
	2017-2023
	1,9

	49.
	Проектирование и строительство канализации Д=150 мм от границы земельного участка в районе ул. Радужная до точки подключения (канализация Д=200 мм вдоль ул. Маковского)
	2015-2017
	0,9

	50.
	Завершение строительством и ввод в эксплуатацию системы насосных станций и напорно-самотечных коллекторов Центрального планировочного района г. Владивостока
	2014-2023
	13 шт., 3,84894

	51.
	Завершение строительством и ввод в эксплуатацию системы насосных станций и напорно-самотечных коллекторов Северного планировочного района г. Владивостока
	2014-2019
	4 шт., 4,93572

	52.
	Завершение строительством и ввод в эксплуатацию системы насосных станций и напорно-самотечных коллекторов Южного и Восточного планировочных районов г. Владивостока
	2014-2019
	7 шт., 23,01484

	53.
	Перекладка подводящего коллектора Океанский пр-т (переход ч/з трамвайные пути в р/не Дальпресса) Д=600 мм - 34 п.м, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2016
	0,03

	54.
	Перекладка канализационной линии с увеличением диаметра с Д=200 мм на Д=500 мм по Океанскому пр-ту в р-не жилого дома  16-30 -300 п.м
	2019
	0,3

	55.
	Перекладка канализационной линии по ул. Светланская,7-9; 16-18-20 Дкер=200 мм, L=95,5 п.м, замена кирпичной кладки КК - 4 шт. Д=300, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2016
	0,1

	56.
	Перекладка кан. линии Д=150 мм,   на ВЧШГ L= 400 п.м по ул. Луговая, 59-65
	2016
	0,4

	57.
	Перекладка кан. линии Д=200 мм, Д =300 мм, L= 30 п.м по ул. Светланская, 55 - Светланская, 54
	2019
	0,03

	58.
	Перекладка кан. линии Д=200 мм, на Д =300 мм, L= 483,5 п.м по ул. Светланская, 105-117
	2018
	0,48

	59.
	Обследование, чистка, ремонт Голдобинского тоннеля (вход в тоннель) по ул. О. Кошевого, 1-а. Обследование тоннеля по ул. Калинина,55. Чистка и ремонт входа в тоннель по ул. 3ои Космодемьянской. Чистка и ремонт входа в тоннель мыс Абросимова-выпуск
	2018
	

	60.
	Замена внутренних трубопроводов и запорной арматуры КНС «Седанка» Д=400 мм - 4 шт., Д=300 мм - 3 шт., Д=200 мм - 3 шт., трубопровода Д=400 мм - 15 п.м отводов и пр.
	2016
	0,02

	61.
	Перекладка канализационной линии по адресу: ул. Посьетская, 23, Д=150 мм, а/ц, L=105 п.м с увелич. Д=200 мм, ВЧШГ с заменой канализ. колодцев - 5 шт.
	2019
	0,11

	62.
	Перекладка канализационной линии по ул. Черёмуховая, З-б (дворовая) керамика на ВЧШГ Д=150 мм, L=46,6 п.м с заменой кирпичной кладки колодцев - 6 к/к с ликвидацией септика
	2019
	0,05

	63.
	Перекладка канализационного коллектора на  ВЧШГ Д=300 мм, L=255,5 п.м по ул. Черемуховая, 3б, 5 с заменой кирпичной кладки колодцев - 9 к/к (0,5 м кирпича)
	2019
	0,26

	64.
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений для малоэтажной застройки по ул. Артековской
	2019
	

	65.
	Строительство по существующей трассе коллектора Д=500 мм от ул. Мечникова до КНС № 4
	2019
	1,75

	66.
	Реконструкция коллектора Д=800 мм, проложенного в районе земельного участка по ул. Босфора, 3
	2016-2018
	1,5

	67.
	Перекладка подводящего коллектора КОС «ПЯОС» ул. Женьшеневая Д=150 мм на Д=200 мм ВЧШГ L=783 п.м, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2019
	0,783

	68.
	Перекладка канал. линии по Партизанскому пр-ту, 12, 12а, 14, 16, 20 Д=150-20 мм на ВЧШГ Д=300 мм-257,5 п.м с заменой кирпичной кладки колодцев - 18 шт., в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2019
	0,26

	69.
	Перекладка канализационной линии (выноска с территории СИЗО) от Нерчинская, 56-58 до коллектора по пр-ту Красного Знамени Д=300 мм, L=350 п.м, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2018
	0,35

	70.
	Перекладка сетей по технологии «Крот» Д=160 мм, Д=225 мм, L=2380 п.м, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2018-2019
	2,38

	71.
	Перекладка кан. линии Д=150-200 мм на ВЧШГ Д=300 мм, L= 272,5 п.м с ремонтом колодцев - 14 шт. по ул. Пушкинская, 89 - ул. Дальзаводская, 1
	2016-2017
	0,27

	72.
	Перекладка кан. линии Д=200 мм, на чуг. Д =300 мм, L= 197 п.м по ул. Светланская, 67-69
	2016-2017
	0,2

	73.
	Перекладка канализационной линии по адресу: Партизанский пр-т, 9- 28 Д=200 мм, кер., L=138 п.м на Д=300 мм, ВЧШГ с заменой канализационных колодцев - 4 к/к
	2016-2017
	0,14

	74.
	Перекладка канализационной линии по адресу: ул. 1-я Морская, 2 - ул. Вехнепортовая, 2а, 
Д=200 мм, L=228 п.м на Д=300 мм, ВЧШГ
	2016
	0,23

	75.
	Перекладка канализационной линии по адресу: ул. Хабаровская, 2-3 Д=200 мм, а/ц, L=310 п.м с увеличением Д=300 мм, ВЧШГ
	2019
	0,31

	76.
	Реконструкция КНС № 4 «Некрасовская» и строительство напорных коллекторов
	2015-2019
	

	77.
	Реконструкция КНС № 23 по ул. Калинина, 261 с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	2016
	

	78.
	Реконструкция КНС № 56 «ДВНЦ» по ул. Кирова, 105 с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	2016
	

	79.
	Реконструкция КНС № 57 «Чайка» по ул. Цимлянская, 27 с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	2015-2018
	

	80.
	Реконструкция КНС № 58 ст. Седанка по ул. Четырнадцатая, 56 с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	2014-2018
	

	81.
	Реконструкция КНС № 59 «Черная речка» по ул. Белинского, 19 с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	2015-2018
	

	82.
	Реконструкция КНС № 60 ст. Океанская с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	2015-2019
	

	83.
	Реконструкция КНС № 63 (6) п/л «Пограничник» с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	2016
	

	84.
	Реконструкция КНС № 68 («ДВЖД») ст. Угольная с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	2018
	

	85.
	Проектирование и строительство канализации Д=150-200 мм от границы земельного участка с/т «Орбита» до подключения к коммунальной системе канализации
	2016-2018
	1,9

	86.
	Проектирование и строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов от границы земельного участка с/т «Лиман» до коммунальной системы канализации. Д=150-200 мм. 2Д=100 мм
	2016-2018
	1,9

	87.
	Проектирование и строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов от границы земельного участка по ул. Курильская, 69 до коммунальной системы канализации. Д=150-200 мм. 2Д=100 мм
	2016-2018
	3,5

	88.
	Проектирование и строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов от границы земельного участка по ул. Ломаная  до коммунальной системы канализации. Д=150-200 мм. 2Д=100 мм
	2016-2018
	2

	89.
	Модернизация и реконструкция очистных сооружений (обеззараживание сточных вод – УФО и оборудования по обезвоживанию осадка – декантеров, автоматизация анализа сточных вод) в 
пос. Экипажный о. Русский
	2018
	700 куб. м/сут.

	90.
	Реконструкция КОС пос. Бабкино
	2015-2016
	1400 куб. м/сут.

	91.
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в пос. Мелководный
	2015
	10 куб. м/сут.

	92.
	Ремонт КНС № 2 ПУ о. Русский
	2016
	

	94.
	Перекладка сетей канализации п. Поспелова Д=150 мм - 250 п.м с установкой новых колодцев Д=1000 мм - 7 шт. ПУ о. Русский
	2018
	0,25

	95.
	Замена силового щита на КНС № 1 со станцией управления насосами, силовых кабелей к насосным агрегатам № 2, 3 и электропроводки. Замена задвижки Д=400 мм ПУ о. Русский
	2018
	1,55

	96.
	Проектирование и строительство самотечных коллекторов на п-ве Саперный о. Русский 2Д=600 мм и Д=800 мм
	2016-2023
	6

	97.
	Реконструкция с увеличением производительности КНС № 1 на п-ве Саперный о. Русский
	2019-2023
	до 2074 куб. м/сут.

	98.
	Реконструкция с увеличением производительности КНС № 2 на п-ве Саперный о. Русский
	2019-2023
	до 5184 куб. /сут.

	99.
	Реконструкция с увеличением производительности КНС № 3 на п-ве Саперный о. Русский
	2019-2023
	до 11088 куб. м/сут.

	100.
	Реконструкция с увеличением производительности КНС № 4 на п-ве Саперный о. Русский
	2019-2023
	до 36144 куб. м/сут.

	101.
	Реконструкция с увеличением производительности КНС № 5 на п-ве Саперный о. Русский
	2019-2023
	до 36720 куб. м/сут.

	102.
	Проектирование и строительство 2-й очереди станции очистки сточных вод на п-ве Саперный 
о. Русский (в коммунальной зоне)
	2019-2023
	38500 куб. м/сут.


          Основными принципами  разработки и внедрения  мероприятий  по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения ВГО являются:
         −    прекращение сброса неочищенных стоков в водные объекты; 
          −     усовершенствование системы очистки, с установкой современного оборудования на объектах водоотведения.  
          Мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения направлены на решение следующих задач:
· обеспечение надежности водоотведения;
· организация централизованного водоотведения на территориях отведенных под перспективное строительство;
· прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты.
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и  реконструкции и модернизации объектов  централизованной системы водоотведения ВГО

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения будет прекращен сброс неочищенных сточных вод, будут созданы гарантированные санитарно-гигиенические условия жизни граждан г. Владивостока, улучшены условия отдыха в городской черте, расширен рынок санаторно-курортных и туристических услуг, улучшено качество продукции предприятий прибрежного лова.

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях г. Владивостока отсутствует, так как проектами иловые площадки предусмотрены только на случай аварийной ситуации, а не для утилизации осадков. Осадок сточных вод предусмотрено направлять на полигон ТБО г. Владивостока для утилизации. 
Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения ВГО
	№ п/п
	Наименования  основных мероприятий
	Количество, км, ед., шт.
	Всего, млн. руб. (в ценах на 1кв 2013 г.)
	Период реализации

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020-2025 годы

	1.
	Обследование и строительство нового коллектора р. Буяковка Д=500 мм, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2,7
	75,31
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	5,24
	40,07
	0,00

	2.
	Перекладка существующей канализации по ул. Некрасовской Д= 300-400 - 600-900 мм, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2,4
	40,72
	0,00
	0,00
	20,69
	20,03
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Строительство по существующей трассе канализации по ул. Гоголя до коллектора Д=600 (в районе пр. Красного Знамени) Д=400 мм, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	0,8
	29,01
	0,00
	0,00
	14,99
	0,00
	0,00
	14,01
	0,00

	4.
	Строительство по существующей трассе канализации с увеличением диаметра от
 ул. Всеволода Сибирцева до канализации Д=300 мм, проложенной по ул. Пушкинской, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	0,2
	5,61
	0,00
	0,00
	5,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Строительство по существующей трассе ветхих сетей
	359,2
	4008,38
	400,8
	400,8
	400,84
	400,84
	400,84
	400,84
	1603,3

	6.
	Проектирование и строительство канализации Д=150 мм от границ земельных участков до объектов, планируемых к подключению
	46
	461,82
	46,00
	46,00
	46,00
	46,00
	46,00
	46,00
	185,82

	7.
	Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент Д=150 на Д=200, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	5
	52,48
	0,00
	3,15
	49,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент Д=200 на Д=280, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	5
	58,87
	0,00
	0,00
	0,00
	18,58
	40,29
	0,00
	0,00

	9.
	Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент д=250 на Д=300, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	3
	53,65
	0,00
	0,00
	0,00
	23,65
	30,00
	0,00
	0,00

	10.
	Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент Д=300 на Д=400, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	3
	60,02
	0,00
	0,00
	60,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.
	Строительство по существующей трассе Первореченского коллектора до Д= 1000 мм, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	0,57
	23,91
	0,00
	0,00
	17,56
	6,35
	0,00
	0,00
	0,00

	12.
	Строительство по существующей трассе Бородинского коллектора до Д= 500-1200 мм (Правобережного Д=250 на Д=500), в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2,6
	70,80
	0,00
	0,00
	9,03
	0,00
	0,00
	61,77
	0,00

	13.
	Проектирование и строительство коллектора Д=500 мм от границы земельного участка в районе 
ул. Босфора, 3 до коллектора
Д=800 мм
	0,5
	11,83
	0,00
	0,00
	1,05
	3,35
	3,59
	3,84
	0,00

	14.
	Внедрение оборудования СНОР2008 для ограничения услуг водоотведения абонентам-должникам, занимающим часть подключенного объекта (в том числе многоэтажные) и имеющим общую систему канализации с другими абонентами
	
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00

	15.
	Перекладка коллектора Д=300-400 мм с увеличением Д= 400-500 мм от 
ул. Тухачевского, 61, до Д=500 мм в районе ул. Южно-Уральская L=1410 п.м, от проспекта 100-летия  Владивостока, 54 до строящегося коллектора 
Д=1000 мм L=150 п.м
	1,56
	49,49
	0,00
	0,00
	0,00
	28,37
	21,12
	0,00
	0,00

	16.
	Перекладка коллектора Д=400 мм на Д= 800 мм от проспекта 100-летия  Владивостока  до КНС №3 («Саперка»)
	0,11
	3,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,63
	0,00

	17.
	Перекладка канализации с Д=300 мм на Д=400 мм от 2-й Строительной до коллектора Д=400 мм по ул. Борисенко, 35 Д=300 мм L=800 п.м
	0,8
	20,29
	0,00
	0,00
	0,00
	20,29
	0,00
	0,00
	0,00

	18.
	Перекладка уличной сети Д=150-200 мм на Д=200-300 мм от ул. Сафонова через ул. Борисенко до Левобережного коллектора
р. Объяснения, L=450 п.м
	0,45
	9,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,31
	0,00

	19.
	Перекладка канализации с Д=300 мм на Д=400 мм от ул. Борисенко, 22 до Левобережного коллектора, L=140 п.м
	0,14
	3,57
	0,00
	0,00
	3,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20.
	Перекладка канализации с Д=300 мм с увеличением Д=400 мм на участке от 40 лет ВЛКСМ, 14 до подключения в Левобережный коллектор 
р. Объяснения с переключением существующих врезок, L=330 п.м
	0,33
	7,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,82
	0,00

	21.
	Перекладка коллектора по территории трамвайного парка  Д=300 мм на 400 мм в районе ул. Борисенко, 35, L=502 п.м
	0,502
	11,90
	0,00
	0,00
	0,00
	11,90
	0,00
	0,00
	0,00

	22.
	Проектирование и строительство системы напорно-самотечных коллекторов и КНС от земельного участка в районе ул. Щитовая (Уссурийский район) до СОСВ Южного и Восточного планировочных районов
г. Владивостока
	4,5
	105,17
	
	
	9,30
	29,82
	31,91
	34,14
	0,00

	23.
	Строительство по существующей трассе от Океанского проспекта, 56 до Океанского проспекта, 69 с Д=300 мм на Д=500 мм, L=160 п.м.
	0,16
	4,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,15
	0,00
	0,00

	24.
	Перекладка канализации от Океанского проспекта, 23 до ул. Алеутская, 39/2 с Д=200 мм на Д=300 мм, L=350 п.м
	0,35
	9,07
	0,00
	0,00
	0,00
	9,07
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Перекладка канализации от ул.Адмирала Фокина до центральной площади с Д=400 мм на Д=500 мм,  L=160 п.м
	0,16
	4,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,15
	0,00
	0,00

	26
	Перекладка канализации от школы №60 по ул. Кузнецова, 56-а до кинотеатра «Варяг» с Д=450-500 мм на Д=700 мм
	0,9
	42,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,73
	0,00

	27
	Перекладка коллектора с Д=150 мм на Д=200 мм от ул. Шепеткова, 16 до проектируемого Золоторожского коллектора L=165 п.м
	0,165
	2,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,16
	0,00
	0,00

	28
	Перекладка канализации от ул. Тунгусская, 20 до ул. Экипажная (переключение в проектируемый Золоторожский коллектор) с Д=200 мм на Д=300 мм L=340 п.м
	0,34
	8,05
	0,00
	0,00
	8,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Перекладка  канализации по ул. Спортивная 
	0,6
	7,82
	0,00
	0,00
	0,00
	7,82
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Переключение канализации по 
ул. Светланская, 35 до коллектора по Океанскому проспекту с Д=300 мм на Д=400 мм L=230 п.м
	0,23
	5,83
	0,00
	0,00
	5,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31.
	Перекладка канализации от ул. Толстого, 35 до врезки в коллектор Д=400 мм в районе проспекта Красного Знамени, 86 на увеличение Д на 1 сортамент Д=300 мм L=300 п.м
	0,3
	7,11
	0,00
	0,00
	7,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32.
	Перекладка канализации Д=300 
на Д=400 мм от ул. Шилкинская, 3 до врезки в проектируемый коллектор Д=400 мм по Народному проспекту L=245 п.м
	0,245
	6,66
	0,00
	0,00
	0,00
	6,66
	0,00
	0,00
	0,00

	33.
	Перекладка от ул. Адмирала Фокина (аптека № 33 до ул. Уборевича с Д=150 мм на Д=200 мм с переврезкой  в коллектор
L=240 п.м)
	0,24
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,92
	0,00
	0,00

	34.
	Переключение канализации от 
ул. Новоивановская, 3, 4, ул. Луговая, 21 в строящийся коллектор по схеме канализации
	0,2
	2,61
	0,00
	1,86
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35.
	Перекладка коллектора по ул. Русская с Д=300 мм на Д=500 мм от ул. Русская, 59/4 до ул. Давыдова L=740 п.м
	0,74
	20,51
	0,00
	0,00
	20,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36.
	Перекладка коллектора Д=200 мм с увеличением Д=300 мм от проспекта 100-летия Владивостока, 109а до коллектора Д=500 мм по ул. Русская L=80 п.м
	0,08
	1,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,65
	0,00

	37.
	Перекладка канализации по 
ул. Русская, 17 до ул. Русская, 2-а (автовокзал) с Д=300-400 мм на Д=400-800 мм L=640 п.м
	0,64
	17,98
	0,00
	0,00
	0,00
	17,98
	0,00
	0,00
	0,00

	38.
	Перекладка канализации от ул. Четырнадцатая до КНС «Седанка» с Д=200 мм на Д=300 мм L=475 п.м
	0,475
	10,51
	0,00
	0,00
	10,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39.
	Перекладка коллектора по ул. Жигура с увеличением Д на 1 сортамент Д=400 мм L=550 п.м
	0,55
	15,62
	0,00
	0,00
	0,00
	4,92
	10,70
	0,00
	0,00

	40.
	Переключение коллектора Д=350 мм на Д=600 мм от ул. Жигура, 34 до коллектора Д=600 мм L=510 п.м
	0,51
	19,12
	0,00
	0,00
	0,00
	19,12
	0,00
	0,00
	0,00

	41.
	Перекладка канализации Д=250 мм с увеличением диаметра до 400 мм от застройки по ул. Сахарный ключ до 
ул. Мечникова
	0,54
	12,18
	0,00
	0,00
	0,49
	4,81
	6,88
	0,00
	0,00

	42.
	Перекладка канализации Д=300 мм, проложенной от санатория «Приморье» до коллектора Д=700 мм на Д=400 мм
	0,5
	12,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,43
	0,00

	43.
	Проектирование и строительство канализации по ул. Порт-Артурская Д=150 мм
	2,01
	24,04
	0,27
	3,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,77

	44.
	Проектирование и строительство системы напорно-самотечных коллекторов и насосных станций (8 шт.) для отвода сточных вод от земельных участков в районе ул. Артековская, Мыса Чумака
(с/т «Пионер»), б. Лазурная до СОСВ Южного планировочного района
	37,6        
	403,61
	4,52
	60,00
	60,00
	70,00
	58,75
	62,86
	87,48

	45.
	Проектирование и строительство КНС и напорно-самотечного коллектора диаметром 2Д=100 и Д=150 мм и отводящих линий от границ земельных участков в районе
ул. Шевченко
	2,3          
	35,90
	0,40
	3,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	14,00

	46.
	Проектирование и строительство канализации Д=150 мм от границы земельного участка до КНС (застройка в районе ул. Шевченко)
	2,1
	17,40
	0,00
	0,00
	0,02
	5,00
	5,00
	5,00
	2,38

	47.
	Проектирование и строительство системы напорно-самотечных коллекторов и КНС (4 шт.) от границ земельных участков в районе бухты Горностай до приемной камеры СОСВ Южного и Восточного планировочных районов г. Владивостока
	3,4
	54,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,61
	20,00
	33,46

	48.
	Проектирование и строительство системы напорно-самотечных коллекторов (2Д=100 мм и Д=150 мм) и КНС от границы земельного участка в районе ул. 50 лет Октября до КОС  ПЯОС
	1,9
	36,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,41
	10,00
	15,00
	11,20

	49.
	Проектирование и строительство канализации Д=150 мм от границы земельного участка в районе 
ул. Радужная до точки подключения (канализация Д=200 мм вдоль 
ул. Маковского)
	0,9
	7,35
	0,00
	0,08
	4,00
	3,27
	0,00
	0,00
	0,00

	50.
	Завершение строительством и ввод в эксплуатацию системы насосных станций и напорно-самотечных коллекторов Центрального планировочного района 
г. Владивостока
	13 шт., 3,84894
	725,09
	72,51
	72,51
	72,51
	72,51
	72,51
	72,51
	290,04

	51.
	Завершение строительством и ввод в эксплуатацию системы насосных станций и напорно-самотечных коллекторов Северного планировочного района 
г. Владивостока
	4 шт.,  4,93572
	240,31
	24,03
	24,03
	24,03
	24,03
	24,03
	24,03
	96,12

	52.
	Завершение строительством и ввод в эксплуатацию системы насосных станций и напорно-самотечных коллекторов Южного и Восточного планировочных районов 
г. Владивостока
	7 шт.,  23,01484
	1969,63
	196,9
	196,9
	196,96
	196,96
	196,96
	196,96
	787,8

	53.
	Перекладка подводящего коллектора Океанский пр-т (переход ч/з трамвайные пути в р/не ост. Дальпресс) Д=600 мм - 34 п.м, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	0,03
	0,92
	0,00
	0,00
	0,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54.
	Перекладка канализационной линии с увеличением диаметра с Д=200 мм на Д=500 мм по Океанскому пр-ту в р-не ж/д 16-30 -300 п.м
	0,3
	10,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,18
	0,00

	55.
	Перекладка канализационной линии по ул. Светланская,7-9; 16-18-20 Дкер=200 мм, L=95,5 п.м, замена кирпичной кладки КК - 4 шт. Д=300, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	0,1
	2,37
	0,00
	0,00
	2,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	56.
	Перекладка кан. линии Д=150 мм, кер. на ВЧШГ L= 400 п.м по ул. Луговая, 59-65
	0,4
	9,53
	0,00
	0,00
	9,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	57.
	Перекладка кан. линии Д=200 мм, на чуг. Д =300 мм, L= 30 п.м по ул. Светланская, 55 - Светланская, 54
	0,03
	0,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,60
	0,00

	58.
	Перекладка кан. линии Д=200 мм, на чуг. Д =300 мм, L= 483,5 п.м по 
ул. Светланская, 105-117
	0,48
	13,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,05
	0,00
	0,00

	59.
	Обследование, чистка, ремонт Голдобинского тоннеля (вход в тоннель) по ул. О. Кошевого, 1а. Обследование тоннеля по ул. Калинина, 55. Чистка и ремонт входа в тоннель по ул. 3ои Космодемьянской. Чистка и ремонт входа в тоннель мыс Абросимова-выпуск
	
	2,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,80
	0,00
	0,00

	60.
	Замена внутренних трубопроводов и запорной арматуры КНС «Седанка» Д=400 мм - 4 шт., Д=300 мм - 3 шт., Д=200 мм - 3 шт., трубопровода Д=400 мм - 15 п.м отводов и пр.
	0,02
	0,45
	0,00
	0,00
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	61.
	Перекладка канализационной линии по адресу: ул. Посьетская, 23, Д=150 мм, а/ц, L=105 п.м с увелич. Д=200 мм, ВЧШГ с заменой канализ. колодцев - 5 шт.
	0,11
	2,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,79
	0,00

	62.
	Перекладка канализационной линии по
ул. Черёмуховая, 3б (дворовая) керамика на ВЧШГ Д=150 мм, L=46,6 п.м с заменой кирпичной кладки колодцев - 6 к/к с ликвидацией септика
	0,05
	1,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,38
	0,00

	63.
	Перекладка канализационного коллектора кер. на чуг. ВЧШГ Д=300 мм, L=255,5 п.м по ул. Черемуховая, 3б, 5 с заменой кирпичной кладки колодцев - 9 к/к 
(0,5 м кирпича)
	0,26
	7,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,56
	0,00

	64.
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений для малоэтажной застройки по ул. Артековской
	
	48,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48,09
	0,00

	65.
	Строительство по существующей трассе коллектора Д=500 мм от 
ул. Мечникова до КНС № 4
	1,75
	27,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,55
	0,00

	66.
	Реконструкция коллектора Д=800 мм, проложенного в районе земельного участка по ул. Босфора, 3
	1,5
	26,66
	
	
	28,53
	
	26,66
	0,00
	0,00

	67.
	Перекладка подводящего коллектора КОС «ПЯОС» ул. Женьшеневая Д=150 мм на Д=200 мм ВЧШГ L=783 п.м, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	0,783
	13,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,38
	0,00

	68.
	Перекладка канал. линии по Партизанскому пр-ту, 12, 12а, 14, 16, 20 Д=150-20 мм кер. На ВЧШГ Д=300 мм-257,5 п.м с заменой кирпичной кладки колодцев - 18 шт., в т.ч. проектные работы и экспертиза
	0,26
	7,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,55
	0,00

	69.
	Перекладка канализационной линии (выноска с территории СИЗО) от Нерчинская, 56-58 до коллектора по пр-ту Красного Знамени Д=300 мм, L=350 п.м, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	0,35
	8,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,98
	0,00
	0,00

	70.
	Перекладка сетей по технологии «Крот» Д=160 мм, Д=225 мм, L=2380 п.м, в т.ч. проектные работы и экспертиза
	2,38
	21,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,76
	3,17
	0,00

	71.
	Перекладка кан. линии Д=150-200 мм на ВЧШГ Д=300 мм, L= 272,5 п.м с ремонтом колодцев - 14 шт. по ул. Пушкинская, 89 - ул. Дальзаводская, 1
	0,27
	6,40
	0,00
	0,00
	3,15
	3,25
	0,00
	0,00
	0,00

	72.
	Перекладка кан. линии Д=200 мм, на чуг. Д =300 мм, L= 197 п.м по ул. Светланская, 67-69
	0,2
	4,80
	0,00
	0,00
	1,31
	3,49
	0,00
	0,00
	0,00

	73.
	Перекладка канализационной линии по адресу: Партизанский пр-т, 9- 28 Д=200 мм, кер., L=138 п.м с увелич. Д=300 мм, ВЧШГ с заменой канализационных колодцев - 4 к/к
	0,14
	3,34
	0,00
	0,00
	3,06
	0,28
	
	0,00
	0,00

	74.
	Перекладка канализационной линии по адресу: ул. 1-я Морская, 2 - ул. Вехнепортовая, 2а, Д=200 мм, а/ц, чуг., L=228 п.м с увелич. Д=300 мм, ВЧШГ
	0,23
	3,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	75.
	Перекладка канализационной линии по адресу: ул. Хабаровская, 2-3 Д=200 мм, а/ц, L=310 п.м с увеличением Д=300 мм, ВЧШГ
	0,31
	6,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,88
	0,00

	76.
	Реконструкция КНС № 4 «Некрасовская» и строительство напорных коллекторов
	
	40,37
	0,00
	1,32
	0,00
	0,00
	0,83
	38,21
	0,00

	77.
	Реконструкция КНС № 23 по 
ул. Калинина, 261 с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	
	2,25
	0,00
	0,00
	2,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	78.
	Реконструкция КНС № 56 «ДВНЦ» по
ул. Кирова, 105 с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	
	4,95
	0,00
	0,00
	4,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	79.
	Реконструкция КНС № 57 «Чайка» по
ул. Цимлянская, 27 с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое
	
	5,66
	0,00
	2,44
	0,00
	0,00
	3,22
	0,00
	0,00

	80.
	Реконструкция КНС № 58 ст. Седанка по 
ул. Четырнадцатая, 56 с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое, с установкой АСУ
	
	10,21
	2,44
	0,00
	0,00
	0,00
	7,77
	0,00
	0,00

	81.
	Реконструкция КНС № 59 «Черная речка» по ул. Белинского, 19 с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое, с установкой АСУ
	
	5,67
	0,00
	2,58
	0,00
	0,00
	3,09
	0,00
	0,00

	82.
	Реконструкция КНС № 60 ст. Океанская с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое,
с установкой АСУ
	
	5,19
	0,00
	4,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,43
	0,00

	83.
	Реконструкция КНС № 63 (6) п/л «Пограничник» с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое, с установкой АСУ
	
	5,70
	0,00
	0,00
	5,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	84.
	Реконструкция КНС № 68 («ДВЖД») ст. Угольная с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое,
с установкой АСУ
	
	8,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,27
	0,00
	0,00

	85.
	Проектирование и строительство канализации Д=150-200 мм от границы земельного участка с/т «Орбита» до подключения к коммунальной системе канализации
	1,9
	27,53
	0,00
	0,00
	3,03
	12,48
	12,02
	0,00
	0,00

	86.
	Проектирование и строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов от границы земельного участка с/т «Лиман» до коммунальной системы канализации. Д=150-200 мм. 2Д=100 мм
	1,9
	40,59
	0,00
	0,00
	4,47
	19,06
	17,06
	0,00
	0,00

	87.
	Проектирование и строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов от границы земельного участка по ул. Курильская, 69 до коммунальной системы канализации. Д=150-200 мм. 2Д=100 мм
	3,5
	62,90
	0,00
	0,00
	6,82
	41,54
	14,54
	0,00
	0,00

	88.
	Проектирование и строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов от границы земельного участка по
ул. Ломаная  до коммунальной системы канализации. Д=150-200 мм.
2Д=100 мм
	2
	41,97
	0,00
	0,00
	4,62
	20,86
	16,50
	0,00
	0,00

	89.
	Модернизация и реконструкция очистных сооружений (обеззараживание сточных вод – УФО и оборудования по обезвоживанию осадка - декантеров, автоматизация анализа сточных вод) в пос. Экипажный 
о. Русский
	700 куб. м/сут.
	509,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,72
	0,00
	0,00

	90.
	Реконструкция КОС пос. Бабкино
	1400 куб. м/сут.
	22,43
	0,00
	2,43
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	91.
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в пос. Мелководный
	10 куб. м/сут.
	1,02
	0,00
	0,12
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	92.
	Ремонт КНС № 2 ПУ о. Русский
	
	0,90
	0,00
	0,00
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	93.
	Перекладка сетей канализации 
пос. Поспелова Д=150 мм - 250 п.м с установкой новых колодцев 
Д=1000 мм - 7 шт. ПУ о. Русский
	0,25
	3,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,98
	0,00
	0,00

	94.
	Замена силового щита на КНС № 1 со станцией управления насосами, силовых кабелей к насосным агрегатам № 2, 3 и электропроводки. Замена задвижки Д=400 мм ПУ о. Русский
	
	1,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,55
	0,00
	0,00

	95.
	Проектирование и строительство самотечных коллекторов на п-ве Саперный о. Русский 2Д=600 мм и Д=800 мм
	6
	323,40
	0,00
	0,00
	32,34
	32,34
	32,34
	32,34
	194,04

	96.
	Реконструкция с увеличением производительности КНС № 1 на полуострове Саперный о. Русский
	до 2074 куб. м/сут.
	21,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,60
	19,10

	97.
	Реконструкция с увеличением производительности КНС № 2 на п-ве Саперный о. Русский
	до 5184 куб. м/сут.
	21,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,59
	19,01

	98.
	Реконструкция с увеличением производительности КНС № 3 на п-ве Саперный о. Русский
	до 11088 куб. м/сут.
	36,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,39
	32,17

	99.
	Реконструкция с увеличением производительности КНС № 4 на п-ве Саперный о. Русский
	до 36144 куб. м/сут.
	48,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,83
	42,73

	100.
	Реконструкция с увеличением производительности КНС № 5 на п-ве Саперный о. Русский
	до 36720 куб. м/сут.
	48,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,83
	42,73

	101.
	Проектирование и строительство 2-й очереди станции очистки сточных вод на
п-ве Саперный о. Русский 
(в коммунальной зоне)
	38500 куб. м/сут.
	2 273,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	272,78
	2 000,42

	Итого:
	12695,8
	747,9
	825,5
	1225,5
	1194,1
	1179,4
	1577,2
	5467


         Величина необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения ВГО рассчитана на основании аналогов по видам капитального строительства и видам работ. Финансирование мероприятий планируется за счет средств бюджетов, средств инвестиционной надбавки к тарифу предприятия КГУП «Приморский водоканал», средств платы за подключение к централизованной системе водоотведения.
Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения ВГО
	№ п/п
	Наименование показателя
	2013 г.
	2025 г.

	 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	1.
	Аварийность централизованной системы водоотведения, ед./км
	9,1
	0,9

	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.
	Доля заявок на аварийное обслуживание абонентов, %
	90
	80

	2.
	Доля заявок на подключение абонентов, рассмотренных в установленные сроки, %
	95
	100

	Показатель качества очистки сточных вод

	1.
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод, %
	
	44,5

	Показатели эффективности использования ресурсов

	1.
	Удельный расход электроэнергии на транспортировку стоков, кВт ч/м3
	1,2
	0,5

	2.
	Удельный расход электроэнергии на очистку стоков, кВт ч/м3
	0,688
	0,52

	Показатель соотношения цены реализации мероприятий  и их  эффективности

	1.
	Увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям, %
	76
	100


Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и организация, уполномоченная на их эксплуатацию *
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Примечание

	1. 
	Канализационная сеть КК-1-КК-3
	ул. Борисенко, 100
	

	2. 
	Канализационные коллекторы
	ул. 2, 4, 5, 6, 14, Полетаева, 23, 25
	

	3. 
	Сети наружной канализации
	ул. Анисимова, 11-17
	

	4. 
	Наружная сеть канализации и канализационные колодцы
	ул. Карла Жигура, 2б
	

	5. 
	Сети наружной канализации
	ул. Порт-Артурская, 31
	

	6. 
	Сети наружной канализации
	Партизанский пр., 44
	

	7. 
	Сети наружной канализации
	Партизанский пр., 30
	

	8. 
	Сеть канализации
	ул. Слуцкого, 19
	

	9. 
	Сети наружной канализации
	ул. Коммунаров, 36
	

	10. 
	Сети наружной канализации
	ул. Космодемьянской, 31
	

	11. 
	Канализационные сети микрорайона «Лесной квартал»
	ул. Русская 57 г, м, е, ж, к, н, п
	

	12. 
	Канализационные сети 
	ул. 50 лет Октября. 36 в пос. Трудовое
	

	13. 
	Сети наружной канализации
	ул. Главная, Солнечная, Воровского
	

	14. 
	Сети наружной канализации
	ул. Щитовая, 41
	

	15. 
	Канализационные сети
	ул. Верхнепортовая, 29
	

	16. 
	Канализационные сети
	ул. Грязелечебница, 9, 10, 11/6
	

	17. 
	Сети наружной канализации
	ул. Калинина, 49а
	

	18. 
	Сети наружной канализации
	ул. Воропаева, 35
	

	19. 
	Сети наружной канализации
	ул. Лермонтова, 12
	

	20. 
	Канализационные и водопроводные сети
	ул. Тигровая, 20
	

	21. 
	Канализационные сети
	ул. Коралловая, ул. Рябиновая, 
ул. Жасминовая, Курильская
	

	22. 
	Сети наружной канализации
	ул. Воропаева, 5
	

	23. 
	Канализационные сети
	ул. Интернациональная, 61, 63, 65, 69
ул. Новожилова, 29
	

	24. 
	Сети наружной канализации
	ул. Шишкина, 26 до КК-11
	

	25. 
	Канализационная сеть коттеджного поселка
	ул. Жуковского, 1-16
	

	26. 
	Канализационные сети
	ул. Полетаева, 6в
	

	27. 
	Канализационные сети
	ул. Калинина, 243
	

	28. 
	Канализационные сети
	ул. Русская, 41в
	

	29. 
	Канализационные сети
	ул. Маковского, 20
	


*Согласно статье 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункту 32 раздела II Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской федерации  от 29.07.2013 № 644, до передачи сетей в краевую собственность Приморского края и хозяйственное ведение КГУП «Приморский водоканал» указанное  предприятие уполномочено выполнять работы по ликвидации аварийных ситуаций и эксплуатацию бесхозяйных объектов водоотведения, указанных в Перечне.
Заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока А.Н.Юров
